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Схема тепловой сети от котельной № 1 ул. Третьяковская, 14-а

"Утверждаю"
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

___________Кукалёв Д.Е.
"____"___________20__г.

Протяженность тепловой сети: 7 436,2 м.
в т.ч. отопление - 5 053,4 м., ГВС - 2 382,8 м.
Обьем тепловой сети: Отопление - 119,3 м³, ГВС - 9,8 м³.
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90 (в т.ч.36+11+43)

Исп. Старцев С.Н.
Тел. 6-15-08
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Схема тепловой сети котельной № 2 ул.Чкалова, 16-б

Исп. Старцев С.Н.
Тел. 6-15-08

Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

_________Кукалёв Д.Е.
"___"_________20__г.

Обьём тепловой сети: Отопление - 5,9 м³.
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Протяженность тепловой сети: 405.4 м.
в т.ч. отопление - 405.4 м.

бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети
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Схема тепловых сетей от котельной № 4 по ул. Бланская, 109-б Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
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Обьём тепловой сети: Отопление - 247,4 м³, ГВС - 45,1 м³.
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Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

________Кукалёв Д.Е.
"___"________20__г.
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бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:
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Схема тепловых сетей котельной № 6 ул. Рубежная, 24-б

Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

_________Кукалёв Д.Е.
"___"_________20__г.

Обьём тепловой сети: Отопление - 3,2 м³., ГВС - 0,8 м³.

Исп. Старцев С.Н.
Тел. 6-15-08
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бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:
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Обьём тепловой сети: Отопление - 0,6 м³.

Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

__________Кукаёв Д.Е.
"___"__________20__г.
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Протяженность тепловой сети: 62,5 м.
в т.ч. отопление - 62,5 м.
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бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:
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Тел. 6-15-08
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Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

_________Кукалёв Д.Е.
"___"___________20__г.

Обьём тепловых сетей: Отопление - 1,5 м³.,
ГВС - 0,1 м³.
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Протяженность тепловой сети: 260 м.
в т.ч. отопление - 233,6 м., ГВС - 26,4 м.

бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:



Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

___________Кукалёв Д.Е.
"____"____________20__г.

Схема тепловой сети котельной № 15 пер. Куйбышева, 3.

Школа №13

Котельная

Обьём тепловой сети: Отопление - 0,5 м³.
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Протяженность тепловой сети: 48 м.
в т.ч. отопление - 48 м.

бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:

Q от. = 0.1953 Гкал/ч.
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Схема тепловой сети от котельной № 17 по ул. Свободы, 207-а

Утверждаю
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ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
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Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

_________Кукалёв Д.Е.
"___"__________20__г.
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Схема тепловых сетей котельной № 18 пер. Пушкинский, 8-б.
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бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:
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Обьём тепловой сети: Отопление - 0,5 м³.

Схема тепловых сетей котельной № 19 ул. Советская, 31-а.

Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

__________Кукалёв Д.Е.
"___"_________20__г.

Исп. Старцев С.Н.
Тел. 6-15-08

Протяженность тепловой сети: 47 м.
в т.ч. отопление - 47 м.

Qот=0,0981

бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:
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Схема тепловой сети котельной № 21 ул. Пушкинская, 86-б

Исп. Старцев С.Н.
Тел. 6-15-08

Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

__________Кукалёв Д.Е.
"___"_________20__г.

Обьём тепловой сети: Отопление - 1,7 м³.
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бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:
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Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

_________Кукалёв Д.Е.
"___"_________20__г.

Обьём тепловой сети: Отопление - 8,7м³, ГВС -
0,025м³.
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бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:
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Схема тепловой сети котельной № 26 ул. Чкалова, 26-б

Исп. Старцев С.Н.
Тел. 6-15-08

Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

___________Кукалёв Д.Е.
"___"__________20__г.

Обьём тепловой сети: Отопление - 16,7 м³, ГВС - 6,8 м³.
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бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:
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Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

__________Кукалёв Д.Е.
"___"___________20__г.

Схема тепловых сетей котельной № 27 ул. Дзержинского, 11-б.

Ко
те

ль
на

я
№

 2
7

2Ø57
4,5

11-а

ул
. Д

зе
рж

ин
ск

ог
о

Обьём тепловой сети: Отопление - 0,1 м³.

Qот=0,0584

Протяженность тепловой сети: 20 м.
в т.ч. отопление - 20 м.

бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:
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132Ø
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Схема тепловых сетей котельной № 29 ул. Советская, 13-а

Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

________Кукалёв Д.Е.
"___"_________20__г.

Обьём тепловой сети: отопление -
22,8 м³., ГВС - 1,7 м³.
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бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:
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Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

_________Кукалёв Д.Е.
"___"_________20__г.

Схема тепловой сети котельной № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11.

Котельная №30

Детский сад

2Ø76
153

Обьём тепловой сети: Отопление - 0 м³.

Протяженность тепловой сети: 0 м.
в т.ч. отопление - 0 м.

Qот=0,0474

бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:



Утверждаю
Заместитель Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

__________Кукалёв Д.Е.
"____"____________20__г.

Схема тепловой сети котельной № 31 с. Чигорак, ул. Центральная, 10-а.
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Обьём тепловой сети: Отопление - 0 м³.
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Протяженность тепловой сети: 0 м.
в т.ч. отопление - 0 м.
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бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
сети обслуживаемые БПР ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:
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Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

__________Кукалёв Д.Е.
"___"__________20__г.

Схема тепловых сетей котельной пос. Водострой

Гаражи
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Обьём тепловой сети: Отопление - 7,7 м³, ГВС - 0,2 м³.

2Ø40
1Ø32
1Ø40
2Ø57

2Ø108

1Ø401Ø57

1Ø40PPR
1Ø25PPR

2Ø40PPR
20

100
53

3

11

6,
2

7
6

16

8

7,8
16,5

6,717

82

32

10опуск2

оп
ус

к1

гараж, склад (лит.И2)

2Ø
10

8
1Ø

40
1Ø

57

Протяженность тепловой сети: 787,5 м.
в т.ч. отопление - 730,3 м., ГВС - 57,2 м.

Qот=0,0401
Qгвс=0,0230

Qот=0,0300

Qот=0,0182

Qот=0,0079

Qот=0,0576

Qот=0,0687

Qот=0,0182

Qот=0,0424

Qот=0,0655

Qот=0,0548

Qот=0,2833
Qгвс=0,3063

Qот=0,0283 Qот=0,0177

Qот=0,0051

2Ø
89

2Ø
89

2Ø
89

2Ø40
6

2Ø
89

2Ø
89

бесхозные тепловые сети, а также сети
потребителей

сети обслуживаемые БПР ООО
"Газпром теплоэнерго Воронеж"

подземные тепловые сети
воздушные тепловые сети

Условные обозначения:



Спортивный
зал

Кафе Миг

43

6460

ул. Первомайская ул. Первомайская

2Ø76
2Ø1082Ø108

60

52
2Ø133

118

6258

70

Уз.18
Уз.17 Уз.15

Уз.16

Поворинская
дистанция пути РЖД

66

2Ø
57

9.

20

96

2Ø
89

68

66
70

7472

Уз.14
ТК13

2Ø40
40 2Ø57

44

2Ø322Ø32
7

20
Уз.12

5

2Ø133

2Ø57
46

Клуб
Химмаш

С
по

рт
ив

ны
й

за
л 

ш
ко

лы
 №

12

ул
. П

еш
ко

ва

Школа №12

ТК30
8,5

40
,5

14 7,
5

ТК29
56

1Ø57
1Ø76
2Ø133

1Ø25
1Ø32
2Ø89

1Ø25
1Ø32
2Ø76

10

ТК26

1Ø76
1Ø89
2Ø159

ТК25
Уз.24

50,5 1а

4Ø
25 3

73
1Ø32
2Ø40

ул. Первомайская

Уз
.2

3

ТК2220

15

1Ø89
1Ø159
2Ø219

55

32
2Ø159
157

Вокзал РЖД

Авто
вокзал

25
2Ø108

50 Уз.21
Уз.20

Уз.11

75

79

81

772

10

1Ø76
1Ø89
2Ø159

53

17
178

ТК34

ТК33

1511

10
1Ø25
1Ø57
2Ø57

ТП1

2Ø219
1Ø159
1Ø108

4520
1Ø

25
1Ø

63
PP

R
2Ø

10
8

40
1Ø40
1Ø57
2Ø89

21
1Ø32
2Ø76
2Ø108

ТК35

1Ø89
1Ø89
2Ø159

1Ø57
1Ø76
2Ø159

23 17

83

пер. Тургенева

1Ø
40

1Ø
57

2Ø
7614

3

1Ø32
1Ø40
2Ø89

17

3

ул. Гагарина

ул
. П

об
ед

ы
ул

. П
об

ед
ы

Пищеблок

Га
ра

жи
Ре

ги
ст

р.

2 Корпус

1 
ко

рп
ус

Де
т.

 б
ол

ьн
иц

а

ТК40

Уз.41
2Ø57
1,7

13
2Ø32
2Ø108

5

11,2
1Ø25
2Ø57 1Ø50PPR

1Ø89
2Ø108

30
,7

2Ø89
1Ø32
25,8

Журавлик

100
1Ø32ППМ
1Ø76ППМ
2Ø108ППМ

1Ø32ППМ
1Ø76ППМ
2Ø108ППМ

250

ул. Гагарина

ул
. П

об
ед

ы

1Ø
89

1Ø
15

9
2Ø

21
9

70

Уз.10

6 12,5
2Ø57
2Ø159

Цех №9

Столовая
Душевые

Ад
м

ин
ис

тр
ат

ив
но

е
зд

ан
ие

2Ø57

18,532,5

Т3/Т4Ø76

4Ø76
46

2Ø133
2Ø57
292

Гаражи
48

ТК36

1Ø32
1Ø57

2Ø108

36

ГБ
П

О
У 

ВО
 "Б

ТП
И

Т"
И

нд
ус

тр
.т

ех
ни

ку
м

БМК-14

Котельная
ул. 40 лет Октября, 43

Уз.4930

18

28Уз.4839,5

Уз.47

18

18

12

Уз.46

74,5

18

81

73
71

Уз.45
3218

Уз.44
20

11

67

19,5

Уз.43

13,5

Уз.42

61

28,538,5
18

55,5
18

30
Уз.1

Уз.2 Уз.41

Т4Ø76ППУ
(от Уз2 до Уз49)

Т3Ø108ППУ

Т1/Т2Ø159 (от Уз2 до Уз49)
Т1/Т2Ø133

18
11Ø89

1Ø159
2Ø273

2Ø25

ул. Проходная

ул. 40 лет Октября

Схема тепловых сетей котельной ул. 40 лет Октября, 43

Утверждаю
Заместитель начальника Борисоглебского

производственного района
 ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

__________ Кукалёв Д.Е.
"____"___________20__г.

ул. 40 лет Октября

ул. 40 лет Октября
ул. 40 лет Октября ул. 40 лет Октября

ул. 40 лет Октября

ул. 40 лет Октября

ТК37

1Ø40
2Ø108

78,5

136 ТК38

27 29

Дет. сад №16

1-б

пе
р.

 З
ав

од
ск

ой

пер. Б. Хмельницкого

18

ТК39 ТК40

52,2
26,8 24,4

1Ø32
1Ø25
2Ø761Ø32PPR

1Ø40PPR
2Ø76

1Ø
32

1Ø
57

2Ø
89

58

1Ø50PPR
1Ø63PPR

1Ø50PPR
1Ø63PPR
2Ø108

74-а

1Ø
15

1Ø
20

90

74
70 92

ТК4
ТК5

15 90
ТК3

15

2Ø76

1а

96

ТК6

22

28
1Ø57

2Ø89
1Ø89

30
42

45
38

43
27

28
19

пер. Зои Космодемьянской

Уз.9
Уз.10

2Ø57
13

2Ø57
6

5

Т1/Т2Ø108
56

10

Т1/Т2  2Ø89

27

Уз.8

Т1
/Т

2
2Ø

89
Т1

/Т
2Ø

89
 П

П
У

2Ø108/76
2Ø159

1Ø891Ø57

2Ø108
92

ТК7

ул
. К

ос
м

он
ав

то
в

ул
. К

ос
м

он
ав

то
в

ПЭ 160 SDR 11

ПЭ 160 SDR 11
ПЭ 160 SDR 11

59,75 4,
1

91,3 17,9

279,7
ПЭ 160 SDR 11

13,6
122,4

8

2Ø89

2Ø63PERT
2Ø108

1Ø
40

 P
PR

1Ø
63

PP
R

2Ø
10

8

17
1Ø63PPR
1Ø110PPR
2Ø159

2Ø32ППУ
2Ø89ППУ

1Ø40PPR
2Ø57

Qот=0,0871
Qот=0,1069

Было: Qот=0,1561
Стало: на 30.11.2023 Q=0,034
(помещ.Росреестра),
ж.д. отрезан в ноябре 2023.

Qот=0,1022

Qот=0,0549
Qгвс=0,0272

Qот=0,2324
Qгвс=0,1307

Q
от

=0
,2

11
6

Q
гв

с=
0,

11
25

Q
от

=0
,2

02
0

Q
гв

с=
0,

11
34

Qот=0,1263
Qгвс=0,0985

Qот=0,3388
Qгвс=0,1673

Qот=0,3013
Qгвс=0,1798

Qот=0,0341
Qгвс=0,0263

Q
от

=0
,2

69
9

Q
гв

с=
0,

13
78

Qот=0,0447

Qот=0,0501

Q
от

=0
,2

63
9

Q
гв

с=
0,

17
00

Qот=0,1556
Qгвс=0,0679

Q
от

=0
,3

55
9

Q
гв

с=
0,

03
98

Qот=0,1876Qот=0,1750
Qгвс=0,0915

Qгвс=0,0173

Qгвс=0,0049

Qгвс=0,0016

Qгвс=0,0016 Qгвс=0,0016

Qгвс=0,0016

Qгвс=0,0016

Qгвс=0,0049

89
Qгвс=0,0049

Qот=0,0678

Qот=0,0062 Qот=0,0096

Qот=0,0339

Qот=0,1907

Qот=0,0236

Qгвс=0,1242

Q
от

=0
,0

96
4

Qот=0,3323
Qгвс=0,0180

Qот=0,0342

Qот=0,2647

Qот=0,1936

Qот=0,3648
Qгвс=0,0325

Qот=0,1565
Qот=0,1244
Qгвс=0,0028

Qот=0,0666

Qот=0,0189

Q
от

=0
,0

18

Qот=0,1585
Qгвс=0,0469

Qот=0,0149

Qот=0,0062

Qот=0,0451
Qгвс=0,0082

40
54

25,2

50
,8

ТК11

ТК12
816

1Ø32
1Ø76
2Ø89

1Ø
11

0P
PR

1Ø
11

0P
PR

2Ø
15

9

20

22

1Ø89
1Ø108
2Ø273

27

15
55

14
66

2Ø133
2Ø133

4

2Ø133
64

20 2Ø159
41

151
70

ТК22а

1Ø57
1Ø76
2Ø89

4,8

1Ø57
1Ø76
2Ø159

19

12,5

ТК40а

  5

30

2Ø40PPR
15(по стене) 7

2Ø89

126
2Ø57
2Ø133

2Ø133

Уз.55 Уз.56

2Ø133

Уз.54

30

Т4Ø25
Т3Ø57

Т2Ø76
Т1Ø108

1665,5

Т3/Т4Ø20

2,8

Т3/Т4Ø20

30

25 2Ø
25 20

2Ø25
40

2Ø25
50

ТП2

теплосеть 1656м в 2-х тр исчислении АО "Газпром
теплоэнерго" в т.ч.тс- 828м , ГВС - 828м;
арендуемая теплосеть 6731,2м в  2-х тр исчислении
 ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" в т.ч. (теплосеть
АО "Газпром теплоэнерго" и теплосеть переключения )
тс-4035,1м, ГВС -2696,1м;

теплосеть демонтирована.

ж/д (частный сектор)
№68-74

      частный сектор
        ж/д №67-89

1Ø63PPR
1Ø110PPR
2Ø159

6
1Ø63PPR
1Ø110PPR
2Ø159

52
5

Т4Ø76ППУ
Т3Ø108ППУ

Т1/Т2Ø159

опуск1

1Ø57
1Ø76
2Ø89

Т1/Т2Ø108

2Ø
57

10

Уз
.4

2

Т1/Т2Ø133

2Ø57

2Ø133
2Ø57

гвс

гвс

гвс

2Ø108

1Ø32
1Ø57

гвс
Уз.43а

подъем1

2Ø50PPR

ТК
39

а

2Ø57
20

подземная прокладка;
надземная прокладка;

теплосеть    4509.7м в  2-х тр исчислении абонента, в т.ч.
тс-2969.1 м, ГВС -1540.6 м;

водопровод

Т1/Т2Ø133
Т3/Т4Ø108/Ø76ППУ

Т1/Т2Ø159

2Ø1082Ø108

1Ø32ППМ
1Ø76ППМ
2Ø108ППМ

50

5
15

1Ø57
1Ø76
2Ø89

1Ø57
1Ø76
2Ø89

1ввод

2ввод

ПЧ

ТК50
2Ø76ППУ

50

2Ø89
30

2а

2

ул
. С

ен
на

я
ул

. С
ен

на
я

2Ø89ППУ

2Ø89ППУ

2Ø89ППУ27 37 30

2

42

22

10

12

6.

15

22
30

Т52

Т51

2Ø57

2Ø32PPR

2Ø
57

2Ø
57

15Т3/Т4Ø20
0,5

15

ГВС

ГВС ГВС

ГВС ГВС

ГВС
ГВС

ГВС ГВС

10,7

5

5

1Ø571Ø57
1Ø76
2Ø89

60

Протяженность тепловой сети: 6 731,2 м.
в т.ч. отопление - 4 035,1 м., ГВС - 2 696,1 м.

Qот=0,0125

Qот=0,0141

Qот=0,0447
Qот=0,1797

ул. Первомайская

ул
. П

еш
ко

ва
ул

. П
еш

ко
ва

20

Обьём тепловой сети: Отопление -  119,9 м³., ГВС - 27,6 м³.
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Схема тепловых сетей от котельной по ул. 40 лет Октября, 321
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Обьём тепловой сети: Отопление - 128,5 м³., ГВС - 31,3 м³.
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ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

Протяженность тепловой сети: 824,8 м.
в т.ч. отопление - 501,8 м., ГВС - 323,0 м.

Qот=0,0756
Qгвс=0,0500

Qот=0,0297 Qот=0,1950
Qгвс=0,1080

ул.Терешковойул.Терешковойул.Терешковой

ул
. С

ен
на

я
ул

. С
ен

на
я

ул
. С

ен
на

я
ул

. С
ен

на
я

Поворинский проездПоворинский проезд

пр. Тургенева

Qот=0,2452
Qгвс=0,1392

Q
от

=0
,2

03
3

Q
гв

с=
0,

12
06

Qот=0,0477
Qгвс=0,0377

Qот=0,2445
Qгвс=0,1146

Q
от

=0
,2

42
4

Q
гв

с=
0,

08
64

Qот=0,1048

Qот=0,0689

Qот=0,0034

Qот=0,0387
Qгвс=0,0263

Qот=0,0635

Qот=0,0071

Qот=0,0128Qот=0,0083

Qот=0,0089

Qот=0,0545

Qот=0,2673
Qгвс=0,1349

Э
ле

ва
то

рн
ы

й 
пр

ое
зд

Э
ле

ва
то

рн
ы

й 
пр

ое
зд

ул. Терешковой ул. Терешковой

ул. Первомайская ул. Первомайская
бесхозные тепловые сети, а также сети потребителей
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подземные тепловые сети
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Условные обозначения:

Обьём тепловой сети: Отопление -  7,6 м³., ГВС - 1,5 м³.
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