
ИНФОРМАЦИЯ
по обслуживаемым и бесхозным тепловым сетям от котельных
Борисоглебского производственного района ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №1 ул.Третьяковская, 14-а
№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
канальная 2 Д 273 3,6 190*24 2007

канальная 1 Д 108 3,6 350*24 2007

канальная 1 Д 89 3,6 350*24 2007

Северное направление
воздушно 2 Д 57 60,5 190*24 1995

воздушно 1 Д 40 PPR 60,5 350*24 2016

воздушно 1 Д 32 PPR 60,5 350*24 2016

канальная 2 Д 250 35,7 190*24 2006

канальная 1 Д 63 PPR 35,7 350*24 2015

канальная 1 Д 50 PE-RT 35,7 350*24 2023

канальная 2 Д 76 18 190*24 2011

канальная 1 Д 63 PPR 18 350*24 2011

канальная 2 Д 108 22 190*24 1984

канальная 1 Д 50 PPR 22 350*24 2012

канальная 1 Д 40 PE-RT 22 350*24 2023

канальная 2 Д 108 48,8 190*24 2010

канальная 1 Д 40 PPR 48,8 350*24 2017

канальная 1 Д 40 PE-RT 48,8 350*24 2023

внутренняя 2 Д 89 22 190*24 1990

внутренняя 1 Д 40 PPR 22 350*24 2015

внутренняя 1 Д 40 PE-RT 22 350*24 2023

канальная 2 Д 57 6 190*24 2005

канальная 1 Д 26 

металлопластик

6 350*24 2006

канальная 1 Д 40 PE-RT 6 350*24 2023

канальная 2 Д 57 22,3 190*24 2005

канальная 1 Д 26 

металлопластик

22,3 350*24 2006

10 От ТК2 до ТК5 по ул.Третьяковская канальная 2 Д 219 34,4 190*24 2007 34,4

11 От ТК5 до ТК6 по ул.Третьяковской канальная 2 Д 219 22 190*24 2007 22

12 От ТК6 до ТК54 по ул.Третьяковской канальная 2 Д 159 84,1 190*24 2014 84,1

13 От ТК54 до ТК55 по ул.Третьяковской канальная 2 Д 159 10 190*24 2009 10

14 От ТК55 до ТК56 по ул.Третьяковской канальная 2 Д 159 22,1 190*24 2009 22,1

15 От ТК56 до ТК57 воздушно 2 Д 159 20 190*24 2007 20

16 От ТК57 до ТК58 воздушно 2 Д 159 14,1 190*24 2007 14,1

17 От ТК58 до ТК59 воздушно 2 Д 159 2 190*24 2007 2

18 От ТК59 до ТК60 (территория БФ ФГБОУ ВПО 

"ВГУ")

воздушно 2 Д 108 35,5 190*24 1984
35,5

19 От ТК60 до ж.д.65 по ул.Бланской воздушно 2 Д 57 34,5 190*24 1990 34,5

20 От ТК60 до ТК63 (территория БФ ФГБОУ ВПО 

"ВГУ")

воздушно 2 Д 108 20 190*24 1984
20

21 От ТК63 до ТК63-а (территория БФ ФГБОУ 

ВПО "ВГУ")

воздушно 2 Д 108 10 190*24 1984
10

22 От ТК63-а до ТК64 (территория БФ ФГБОУ 

ВПО "ВГУ")

воздушно 2 Д 108 20,4 190*24 1984
20,4

23 От ТК64 до ТК65 (территория БФ ФГБОУ ВПО 

"ВГУ")

воздушно 2 Д 108 123,8 190*24 1984
123,8

24 От ТК65 до ТК66 по ул.Народная канальная 2 Д 108 18 190*24 1984 18

25 От ТК66 до ж.д.41-а по ул.Народная канальная 2 Д 76 3,4 190*24 1990 3,4

26 От ТК66 до ж.д.174 по ул.Свободы канальная 2 Д 89 64,2 190*24 2010 64,2

27 От ТК69-а до ТК69-б воздушно 2 Д 76 50,3 190*24 1995 50,3

28 От ТК69-б до здания (ул.Свободы, 178) (1 

ввод)

воздушно 2 Д 32 4 190*24 1995
4

29 От ТК69-б до здания (ул.Свободы, 178) (2 

ввод)

воздушно 2 Д 32 11 190*24 1995
11

8 От общежития ГБПОУ ВО "БТПИТ" до ТК15-а

12

9 От ТК15-а до детской поликлиники БУЗ ВО 

"Борисоглебская РБ" (ул.Юбилейная, 63-а) 33,45

6 От ТК15 до общежития ГБПОУ ВО "БТПИТ" 

(ул.Третьяковская, 16) 97,6

7 По подвалу общежития ГБПОУ ВО "БТПИТ" 

(ул.Третьяковская, 16) 44

4 От ТК2 до гостиницы (МУП "Борисоглебский 

гостинично-рыночный комплекс" 
27

5 От ТК2 до ТК15
44

1 От котельной до ТК1
7,2

2 От котельной до здания молочной кухни
121

3 От ТК1 до ТК2
71,4



30 От ТК6 до ТК7 по ул.Третьяковской (переход 

через ул.Третьяковская)

канальная 2 Д 159 35 190*24 1998
35

31 От ТК7 до ТК8 по ул.Третьяковская канальная 2 Д 89 5 190*24 1984 5

32 От ТК8 до ж.д.1 по ул.Третьяковской канальная 2 Д 89 5 190*24 1990 5

33 От ТК7 до ТК9 по ул.Третьяковской канальная 2 Д 159 11,6 190*24 1998 11,6

34 От ТК9 до ТК10 по ул.Третьяковская канальная 2 Д 159 19 190*24 1998 19

35 От ТК10 до ж.д.3 по ул.Третьяковской канальная 2 Д 57 3,7 190*24 1990 3,7

36 От ТК10 до ТК11 по ул.Третьяковской канальная 2 Д 159 27 190*24 1998 27

37 От ТК11 до ТК12 по ул.Третьяковской канальная 2 Д 159 23 190*24 1998 23

38 От ТК12 до ж.д.5 по ул.Третьяковской канальная 2 Д 57 3,6 190*24 1990 3,6

39 От ТК12 до ТК13 по ул.Третьяковской канальная 2 Д 159 60 190*24 1998 60

40 От ТК13 до ж.д.7 по ул.Третьяковской канальная 2 Д 57 3,5 190*24 1990 3,5

канальная 2 Д 159 12 190*24 1998

канальная 2 Д 159 10,5 190*24 1998

42 По подвалу здания конторы рынка 

(ул.Юбилейная)

внутренняя 2 Д 159 25 190*24 1998
25

43 От здания конторы рынка до Т14-а канальная 2 Д 159 13,4 190*24 1998 13,4

44 От Т14-а до здания "Крытый рынок" канальная 2 Д 133 1,5 190*24 1998 1,5

45 От Т14-а до ТК14 по ул.Юбилейной канальная 2 Д 159 13,9 190*24 2006 13,9

46 От ТК14 до Т72-а канальная 2 Д 159 139,7 190*24 2006 139,7

47 От Т72-а по подвалу учебного корпуса №3 (БФ 

ФГБОУ ВПО "ВГУ" ул.Юбилейная)

внутренняя 2 Д 89 20 190*24 2006
20

48 От здания учебного корпуса №3 (БФ ФГБОУ 

ВПО "ВГУ" ул.Юбилейная) до Т72

канальная 2 Д 89 12,2 190*24 1975
12,2

49 От Т72 до ТК73 канальная 2 Д 89 50 190*24 1975 50

50 От ТК73 до общежития  (БФ ФГБОУ ВПО "ВГУ" 

ул.Юбилейная, 65-б)

канальная 2 Д 57 13 190*24 1975
13

51 От ТК73 до ТК74 канальная 2 Д 108 50 190*24 1975 50

52 От ТК74 до ТК75 канальная 2 Д 108 35,5 190*24 1975 35,5

канальная 2 Д 57 54 190*24 2009

канальная 2 Д 57 ППУ 19,7 190*24 2018

Южное направление
канальная 2 Д 273 33 190*24 2001

канальная 1 Д 110 PPR 33 350*24 2013

канальная 1 Д 75 PPR 33 350*24 2013

канальная 2 Д 273 25,2 190*24 2001

канальная 1 Д 110 PPR 25,2 350*24 2013

канальная 1 Д 75 PPR 25,2 350*24 2013

56 От ТК16 до кинотеатра "Победа" (ул.Бланская, 

66-а)

канальная 2 Д 57 31,4 190*24 1996
31,4

канальная 2 Д 76 10,3 190*24 1984

канальная 1 Д 40 10,3 350*24 1984

канальная 2 Д 76 4 190*24 1984

канальная 1 Д 32 PPR 4 350*24 2010

канальная 2 Д 273 10 190*24 1992

канальная 1 Д 110 PPR 10 350*24 2013

канальная 1 Д 75 PPR 10 350*24 2013

канальная 2 Д 273 67,5 190*24 2001

канальная 1 Д 110 PPR 67,5 350*24 2013

канальная 1 Д 75 PPR 67,5 350*24 2013

канальная 2 Д 250 7 190*24 2004

канальная 1 Д 110 PPR 7 350*24 2013

канальная 1 Д 75 PPR 7 350*24 2013

канальная 2 Д 32 6 190*24 1984

воздушно 2 Д 32 18,5 190*24 1984

канальная 2 Д 250 29 190*24 2004

канальная 1 Д 110 PPR 29 350*24 2013

канальная 1 Д 75 PPR 29 350*24 2013

канальная 2 Д 250 13 190*24 2001

канальная 1 Д 110 PPR 13 350*24 2013

канальная 1 Д 75 PPR 13 350*24 2013

65 От ТК25 до здания №58 по ул.Народной 

(ВТЭК)

канальная 2 Д 57 7,6 190*24 1984
7,6

канальная 2 Д 250 5 190*24 1984

канальная 1 Д 110 PPR 5 350*24 2013

От ТК25 до ТК25-а по ул.Народной
10

62

57 От ТК18 до ТК17 по ул.Народная
15,45

58 От ТК17 до детского сада №1
6

От ТК18 до ТК19
20

60 От ТК19 до ТК20
135

58

64 От Т24 до ТК25 по ул.Народной
26

61 От ТК20 до ТК20-а
14

От ТК20-а до ж.д.60 по ул.Народной
24,5

59

63 От ТК20-а до Т24 по ул.Народной

66

54 От ТК1 до ТК16
66

55 От ТК16 до ТК18
50,4

41 От ТК13 до здания конторы рынка 

(ул.Юбилейная)
22,5

53 От ТК75 до ж.д.41 по ул.Советской
73,7



канальная 1 Д 75 PPR 5 350*24 2013

67 От ТК25-а до здания №58 по ул.Народной 

(ВТЭК)

канальная 2 Д 32 PPR 7,9 190*24 2013
7,9

канальная 2 Д 250 25,7 190*24 1984

канальная 1 Д 110 PPR 25,7 350*24 2013

канальная 1 Д 75 PPR 25,7 350*24 2013

69 От ТК26 до ТК27 канальная 2 Д 57 53,2 190*24 2018 53,2

70 От ТК27 до ж.д.63 по ул.Бланской канальная 2 Д 57 8 190*24 2018 8

канальная 2 Д 159 51 190*24 1991

канальная 1 Д 57 51 350*24 1991

канальная 2 Д 57 9,3 190*24 1984

канальная 1 Д 26 

металлопластик

9,3 350*24 2006

канальная 2 Д 159 30 190*24 1991

канальная 1 Д 57 30 350*24 1991

канальная 2 Д 89 12 190*24 2011

канальная 1 Д 57 12 350*24 2011

воздушно 2 Д 89 16 190*24 2011

воздушно 1 Д 57 16 350*24 2011

воздушно 2 Д 57 16,7 190*24 2000

воздушно 1 Д 32 16,7 350*24 1984

воздушно 2 Д 89 66,6 190*24 2011

воздушно 1 Д 57 66,6 350*24 2011

воздушно 2 Д 89 46 190*24 2011

воздушно 1 Д 57 46 350*24 2011

воздушно 2 Д 89 12 190*24 1994

воздушно 1 Д 57 12 350*24 1984

79 От ТК39 до ТК40 по ул.Народной канальная 2 Д 159 9 190*24 1991 9

80 От ТК40 до здания редакции газеты 

(ул.Народная, 52)

канальная 2 Д 57 9,4 190*24 1984
9,4

81 От ТК40 до ТК44 по ул.Народной канальная 2 Д 159 14,3 190*24 1991 14,3

82 От ТК44 до ТК45 по ул.Народной канальная 2 Д 133 43,4 190*24 1991 43,4

83 От ТК45 до ж.д.46 по ул.Народной канальная 2 Д 57 9,9 190*24 1984 9,9

84 От ТК45 до ТК46 по ул.Народной канальная 2 Д 133 25 190*24 1991 25

85 От ТК46 до магазина (ул.Народная, 44) канальная 2 Д 40 PPR 10 190*24 2010 10

86 От ТК46 до ТК47 по ул.Народной канальная 2 Д 133 33 190*24 1991 33

87 От ТК47 до ТК48 канальная 2 Д 76 12 190*24 1984 12

88 От ТК48 до здания №42 по ул.Народной (1 

ввод банк+2этаж над банком)

воздушно 2 Д 57 2,5 190*24 1998
2,5

89 От ТК48 до ТК49 канальная 2 Д 76 13,6 190*24 1984 13,6

90 От ТК49 до здания №42 по ул.Народной (2 

ввод квартира)

канальная 2 Д 25 PPR 1,9 190*24 2008
1,9

91 От ТК49 до здания №42 по ул.Народной (3 

ввод квартира)

воздушно 2 Д 40 3 190*24 1984
3

92 От ТК50 до здания №42 по ул.Народной 

(4ввод квартира)

канальная 2 Д 25 1,5 190*24 1984
1,5

канальная 2 Д 57 10 190*24 1984

воздушно 2 Д 57 20,3 190*24 1984

воздушно 2 Д 57 7 190*24 2000

94 От ТК49 до ТК50 канальная 2 Д 76 19,7 190*24 1984 19,7

95 От ТК50 до ТК51 канальная 2 Д 76 11,4 190*24 1984 11,4

96 От ТК51 до здания школы (ул.Свободы) канальная 2 Д 63 PPR 9,2 190*24 2014 9,2

97 От ТК47 до Т47-а канальная 2 Д 108 51,2 190*24 1984 51,2

98 От Т47-а до ТК52 по ул.Свободы канальная 2 Д 108 102,4 190*24 2015 102,4

99 От ТК52 до здания драм.театра (ул.Народная, 

40)

канальная 2 Д 108 49,1 190*24 1994
49,1

100 От ТК52 до ТК53 по ул.Свободы канальная 2 Д 57 58,9 190*24 2014 58,9

101 От ТК53 до здания музея по ул.Свободы, 162 канальная 2 Д 57 88,8 190*24 2014
88,8

102 От здания музея до складов канальная 2 Д 57 13,8 190*24 1984 13,8

канальная 2 Д 219 33 190*24 2014

канальная 1 Д 110 PPR 33 350*24 2014

канальная 1 Д 75 PPR 33 350*24 2014

104 От ТК28 до ж.д.56-а по ул.Народной канальная 2 Д 40 12,2 190*24 1984 12,2

канальная 2 Д 219 13 190*24 2014105 От ТК28 до ТК29 по ул.Бланской
26

От ТК25 до ТК25-а по ул.Народной
10

68 От ТК25-а до ТК26 по ул.Народной
51,4

93 От ТК50 до ж.д.44 по ул.Народной
37,3

103 От ТК26 до ТК28 по ул.Бланской
66

77 От ТК42 до ТК43
69

78 От ТК43 до здания детского сада №11 

(ул.Пролетарская, 9)
18

75 От ТК41 до здания школы №5 (ул.Народная, 

54)
25,05

76 От ТК41 до ТК42
99,9

73 От ТК38 до ТК39 по ул.Народной
45

74 От ТК39 до ТК41

42

71 От ТК26 до ТК38 по ул.Народной
76,5

72 От ТК38 до ж.д.56 по ул.Народной
13,95

66



канальная 1 Д 110 PPR 13 350*24 2014

канальная 1 Д 75 PPR 13 350*24 2014

106 От ТК29 до ж.д.61 по ул.Бланской канальная 2 Д 63 PPR 12,2 190*24 2022 12,2

канальная 2 Д 219 64 190*24 2014

канальная 1 Д 110 PPR 64 350*24 2014

канальная 1 Д 75 PPR 64 350*24 2014

канальная 2 Д 26 

металлопластик

12,5 190*24 2015

канальная 1 Д 16 

металлопластик

12,5 350*24 2015

канальная 2 Д 219 23,9 190*24 2014

канальная 1 Д 110 PPR 23,9 350*24 2014

канальная 1 Д 75 PPR 23,9 350*24 2014

канальная 1 Д 32 PPR 13 350*24 2010

канальная 1 Д 32 PPR 13 350*24 2010

канальная 1 Д 110 PPR 36 190*24 2018

канальная 1 Д 75 PPR 36 190*24 2018

канальная 1 Д 25 PPR 36 350*24 2018

канальная 2 Д 75 PPR 3,5 190*24 2018

канальная 1 Д 25 PPR 3,5 350*24 2018

113 От ТК30-а до здания здравпункта школы №9 

(ул.Бланская, 54)

канальная 2 Д 32 8,5 190*24 2018
8,5

канальная 2 Д 159 35,3 190*24 2015

канальная 1 Д 110 PPR 35,3 350*24 2015

канальная 1 Д 75 PPR 35,3 350*24 2015

канальная 2 Д 108 34,5 190*24 1984

канальная 1 Д 57 34,5 350*24 1984

канальная 1 Д 25 34,5 350*24 1984

116 От ТК32 до ТК32-а канальная 2 Д 57 10 190*24 1984 10

воздушно 1 Д 25 4,5 190*24 1990

воздушно 1 Д 15 4,5 190*24 1990

118 От ТК32-а до ж.д.53 по ул.Бланской (2ввод) воздушно 2 Д 57 25,5 190*24 1990
25,5

канальная 2 Д 57 3 190*24 1984

канальная 1 Д 25 3 350*24 1984

воздушно 2 Д 32 18 190*24 1990

воздушно 1 Д 25 18 350*24 1984

воздушно 2 Д 57 19,7 190*24 2003

воздушно 1 Д 25 19,7 350*24 1984

канальная 2 Д 159 95 190*24 2015

канальная 1 Д 110 PPR 95 350*24 2015

канальная 1 Д 75 PPR 95 350*24 2015

канальная 2 Д 159 28,5 190*24 2015

канальная 1 Д 110 PPR 28,5 350*24 2015

канальная 1 Д 75 PPR 28,5 350*24 2015

канальная 2 Д 57 12,4 190*24 2000

канальная 1 Д 32 PPR 12,4 350*24 2006

канальная 2 Д 159 88,6 190*24 2016

канальная 1 Д 110 PPR 88,6 350*24 2016

канальная 1 Д 75 PPR 88,6 350*24 2016

канальная 2 Д 159 88,9 190*24 2016

канальная 1 Д 114 88,9 350*24 2016

канальная 1 Д 89 88,9 350*24 2016

канальная 2 Д 89 20,8 190*24 2017

канальная 1 Д 75 PPR 20,8 350*24 2017

канальная 1 Д 63 PPR 20,8 350*24 2017

канальная 2 Д 108 76,5 190*24 1984

канальная 1 Д 63 PPR 76,5 350*24 2013

канальная 1 Д 40 PPR 76,5 350*24 2013

Восточное направление
канальная 2 Д 159 12 190*24 2005

канальная 1 Д 76 12 350*24 2005

канальная 1 Д 57 12 350*24 2005

канальная 2 Д 25 PPR 10 190*24 2023

канальная 1 Д 20 PPR 10 350*24 2018

129 От ТК20 до ТК21 по ул.Народной
24

130
От ТК21 до ТК22 по ул.Народная 15

127 От ТК35 до ж.д.2-б по ул.Пролетарской
41,6

128 От ТК35 до ж.д.2-а по ул.Пролетарской
153

125 От ТК34 до ТК34-а
177,2

126 От ТК34а до ТК35
177,8

123 От ТК33 до ТК34 по ул.Бланской
57

124 От ТК34 до ж.д.49 по ул.Бланской
18,6

121 От ТК32-б до ж.д.53-в по ул.Бланской
29,55

122 От ТК31 до ТК33 по ул.Бланской
190

119 От ТК32 до ТК32-б
4,5

120 От ТК32-б до ж.д.53-б по ул.Бланской
27

115 От ТК31 до ТК32
69

117 От ТК32-а до ж.д.53 по ул.Бланской (1ввод)
4,5

112 От ТК30-а до здания школы №9 (ул.Бланская, 

54)
5,25

114 От ТК30 до ТК31 по ул.Бланской
70,6

110 От ТК30 до ж.д.55 по ул.Бланской
13

111 От ТК30 до ТК30-а
54

108 От ТК29-а до ж.д.57 по ул.Бланской

18,75

109 От ТК29-а до ТК30 по ул.Бланской
47,8

105 От ТК28 до ТК29 по ул.Бланской
26

107 От ТК29 до ТК29-а по ул.Бланской
128



131 От ТК22 до ж.д.62 по ул.Народной канальная 1 Д 20 PPR 4 350*24 2010 2

канальная 2 Д 25 PPR 9 190*24 2023

канальная 1 Д 20 PPR 9 350*24 2018

канальная 2 Д 57 5 190*24 1990

канальная 1 Д 25 PPR 5 350*24 2013

канальная 2 Д 159 27,6 190*24 2005

канальная 1 Д 76 27,6 350*24 2005

канальная 1 Д 57 27,6 350*24 2005

канальная 2 Д 25 8,7 190*24 1989

канальная 1 Д 20 PPR 8,7 350*24 2014

канальная 1 Д 20 PPR 8,7 350*24 2014

канальная 2 Д 159 4 190*24 2005

канальная 1 Д 76 4 350*24 2005

канальная 1 Д 57 4 350*24 2005

канальная 2 Д 32 8,7 190*24 1989

канальная 1 Д 20 PPR 8,7 350*24 2014

канальная 1 Д 25 PPR 8,7 350*24 2014

канальная 1 Д 25 PPR 8,7 350*24 2014

канальная 2 Д 159 24,8 190*24 2005

канальная 1 Д 76 24,8 350*24 2005

канальная 1 Д 57 24,8 350*24 2005

канальная 2 Д 57 8,8 190*24 1984

канальная 1 Д 25 8,8 350*24 1984

канальная 2 Д 32 PPR 8,8 190*24 2023

канальная 1 Д 20 PPR 8,8 350*24 2023

канальная 2 Д 159 6,3 190*24 2005

канальная 1 Д 76 6,3 350*24 2005

канальная 1 Д 57 6,3 350*24 2005

канальная 2 Д 159 16,5 190*24 2005

канальная 1 Д 76 16,5 350*24 2005

канальная 1 Д 57 16,5 350*24 2005

канальная 2 Д 32 8,8 190*24 1984

канальная 1 Д 32 8,8 350*24 1984

канальная 1 Д 25 8,8 350*24 1984

канальная 2 Д 159 51,8 190*24 2005

канальная 1 Д 76 51,8 350*24 2005

канальная 1 Д 57 51,8 350*24 2005

канальная 2 Д 76 10,3 190*24 1997

канальная 1 Д 50 PPR 10,3 350*24 2014

канальная 1 Д 20 PPR 10,3 350*24 2014

канальная 2 Д 159 49 190*24 2020

канальная 1 Д 76 49 350*24 2005

канальная 1 Д 57 49 350*24 2005

канальная 2 Д 40 12,2 190*24 2015

канальная 1 Д 25 PPR 12,2 350*24 2015

канальная 2 Д 159 8,5 190*24 2020

канальная 1 Д 76 8,5 350*24 2005

канальная 1 Д 57 8,5 350*24 2005

канальная 2 Д 159 35,5 190*24 1992

канальная 1 Д 76 35,5 350*24 1992

канальная 1 Д 57 35,5 350*24 1992

канальная 2 Д 50 PPR 15,5 190*24 2017

канальная 1 Д 40 PPR 15,5 350*24 2017

канальная 1 Д 32 PPR 15,5 350*24 2017

канальная 2 Д 57 35,7 190*24 1984

канальная 1 Д 40 PPR 35,7 350*24 2016

канальная 1 Д 32 35,7 350*24 1984

153 От ТК5 до ж.д.51 по ул.Бланской канальная 2 Д 57 8,4 190*24 1984 8,4

канальная 1 Д 40 PPR 10 350*24 2016

канальная 1 Д 32 PPR 10 350*24 2016

канальная 1 Д 32 19,2 350*24 1980

канальная 1 Д 32 19,2 350*24 1980

канальная 2 Д 159 16 190*24 1979

канальная 1 Д 57 16 350*24 1979

канальная 1 Д 40 PPR 16 350*24 2016

155 От ТК6 до ж.д.49/70 ул.Народная/ Юбилейная
19,2

156 От ТК3 до ТК2 по ул.Народной
32

152 От ТК4 до ТК5 по ул.Народной
71,4

154 От ТК5 до ТК6 по ул.Народной
10

150 От ТК7-а до ТК3 по ул.Народной
71

151 От ТК3 до ТК4 по ул.Народной (переход через 

дорогу) 31

148 От ТК7 до ж.д.68/74 ул.Юбилейная/Народная
18,3

149 От ТК7 до ТК7-а по ул.Народной
17

146 От ТК8 до ж.д.70-а по ул.Народной
20,6

147 От ТК8 до ТК7 по ул.Народной
98

144 От ТК10 до ж.д.68 по ул.Народной
17,6

145 От ТК10 до ТК8 по ул.Народной
103,6

142 От ТК12 до Т11 по ул.Народной
12,6

143 От Т11 до ТК10 по ул.Народной
33

140 От ТК12 до ж.д.66 по ул.Народной (1ввод)
13,2

141 От ТК12 до ж.д.66 по ул.Народной (2ввод)
13,2

138 От ТК13 до ж.д.64 по ул.Народной (3ввод)
8,7

139 От ТК13 до ТК12 по ул.Народной
49,6

136 От ТК13-а до ТК13 по ул.Народной
8

137 От ТК13 до ж.д.64 по ул.Народной (2ввод)
13,05

134 От ТК21 до ТК13-а по ул.Народной
55,2

135 От ТК13-а до ж.д.64 по ул.Народной (1ввод)
17,4

132
От ТК22 до ТК23 по ул.Народной 13,5

133
От ТК23 до ж.д.62 по ул.Народной 7,5



157 От ТК2 до ж.д.76 по ул.Народной канальная 2 Д 57 2,4 190*24 1990 2,4

канальная 2 Д 219 40 190*24 1979

канальная 1 Д 57 40 350*24 1979

канальная 1 Д 40 PPR 40 350*24 2016

канальная 2 Д 133 ППУ 16,6 190*24 2019

канальная 1 Д 76 ППУ 16,6 350*24 2019

канальная 1 Д 57 ППУ 16,6 350*24 2019

канальная 2 Д 76 ППУ 4 190*24 2019

канальная 1 Д 57 ППУ 4 350*24 2019

канальная 1 Д 40 ППУ 4 350*24 2019

канальная 2 Д 108 9,3 190*24 1984

канальная 1 Д 63 PPR 9,3 350*24 2011

внутренняя 2 Д 108 28,5 190*24 1984

внутренняя 1 Д 63 PPR 28,5 350*24 2011

канальная 2 Д 108 9 190*24 2018

канальная 1 Д 40 PPR 9 350*24 2018

канальная 2 Д 57 14,9 190*24 2018

канальная 1 Д 40 14,9 350*24 2018

канальная 2 Д 57 2,7 190*24 2018

канальная 1 Д 40 2,7 350*24 2018

канальная 2 Д 57 5,3 190*24 1990

канальная 1 Д 40 PPR 5,3 350*24 2016

канальная 2 Д 133 16,2 190*24 2017

канальная 1 Д 57 16,2 350*24 1979

канальная 1 Д 50 PPR 16,2 350*24 2016

воздушно 2 Д 108 5,5 190*24 2015

воздушно 1 Д 63 PPR 5,5 350*24 2015

воздушно 1 Д 40 PPR 5,5 350*24 2015

169 От ТК25 до здания школы (ул.Народная, 78) воздушно 2 Д 57 69,2 190*24 2016
69,2

воздушно 2 Д 108 66,5 190*24 1979

воздушно 1 Д 63 PPR 66,5 350*24 2016

воздушно 1 Д 40 PPR 66,5 350*24 2016

канальная 2 Д 57 11,2 190*24 1990

канальная 1 Д 32 PPR 11,2 350*24 2008

канальная 1 Д 25 PPR 11,2 350*24 2008

воздушно 2 Д 108 38,4 190*24 1979

воздушно 1 Д 63 PPR 38,4 350*24 2016

воздушно 1 Д 40 PPR 38,4 350*24 2016

канальная 2 Д 108 42,3 190*24 2018

канальная 1 Д 63 PE-RT 42,3 350*24 2018

канальная 1 Д 50 PE-RT 42,3 350*24 2018

канальная 2 Д 89 30,4 190*24 1979

канальная 1 Д 40 30,4 350*24 1979

канальная 1 Д 40 30,4 350*24 1979

канальная 2 Д 89 15 190*24 2017

канальная 1 Д 63 PPR 15 350*24 2017

канальная 1 Д 40 PPR 15 350*24 2017

канальная 2 Д 76 1,9 190*24 1990

канальная 1 Д 63 PPR 1,9 350*24 2016

канальная 1 Д 40 PPR 1,9 350*24 2016

176 От ТК19 до ТК23 по ул.Рябиновой канальная 2 Д 25 PPR 11 190*24 1984 11

канальная 2 Д 108 46,4 190*24 1984

канальная 2 Д 108 50 190*24 2019

канальная 1 Д 40 PPR 96,4 350*24 2015

канальная 1 Д 40 PPR 96,4 350*24 2015

канальная 2 Д 57 31,1 190*24 1984

воздушно 2 Д 57 15 190*24 1984

канальная 2 Д 108 45,2 190*24 2018

канальная 2 Д 108 72 190*24 2020

канальная 1 Д 40 PPR 117,2 350*24 2017

канальная 1 Д 40 PPR 117,2 350*24 2017

канальная 2 Д 108 36 190*24 1984

канальная 1 Д 40 PPR 36 350*24 2016

канальная 1 Д 40 PPR 36 350*24 2016

180 От ТК31 до ТК30 по ул.Народной
72

178 От ТК28 до здания №59 (ДЮСШ)
46,1

179 От ТК28 до ТК31 по ул.Народная

234,4

175 От ТК22 до ж.д.29 по ул.Пролетарской
3,8

177 От ТК3 до ТК28 по ул.Народная

192,8

173 От ТК17 до ТК19 по ул.Рябиновой
84,6

174 От ТК19 до ТК22 по ул.Рябиновой

90,8

171 От ТК24 до ж.д.4 по ул.Рябиновой
22,4

172 От ТК24 до ТК17 по ул.Рябиновой
76,8

168 От ТК26 до ТК25 по ул.Рябиновой
11

170 От ТК25 до ТК24 по ул.Рябиновой
133

166 От ТК16 до ж.д.1 по ул.Рябиновой
7,95

167 От ТК27 до ТК26 по ул.Рябиновой (переход 

через дорогу) 32,4

164 От ТК14 до ТК15 по ул.Рябиновой
22,35

165 От ТК15 до ТК16 по ул.Рябиновой
4,05

162 По подвалу ж.д.8 по ул.Рябиновой
42,75

163 От ж.д.8 по ул.Рябиновой до ТК14
13,5

160 От ТК27 до ТК27-а по ул.Рябиновой
8

161 От ТК27-а до ж.д.8 по ул.Рябиновой
13,95

158 От ТК2 до ТК2-а по ул.Рябиновой
80

159 От ТК2 до ТК27 по ул.Рябиновой
33,2



воздушно 2 Д 108 6 190*24 1984

воздушно 1 Д 57 6 350*24 1984

воздушно 1 Д 57 6 350*24 1984

182 От ТК29 до здания психдиспансера (ввод 1) воздушно 2 Д 32 1 190*24 1984
1

воздушно 2 Д 108 47 190*24 1984

воздушно 1 Д 57 47 350*24 1984

воздушно 1 Д 57 47 350*24 1984

воздушно 2 Д 108 26,5 190*24 1984

воздушно 1 Д 57 26,5 350*24 1984

воздушно 1 Д 57 26,5 350*24 1984

воздушно 2 Д 89 84 190*24 1984

воздушно 2 Д 76 52,5 190*24 1984

воздушно 2 Д 57 12,4 190*24 2023

186 От ТК36 до ж.д.46 по ул.Пешкова канальная 2 Д 57 6,4 190*24 1975 6,4

187 От Т36-а по ул.Пешкова до ТК36 воздушно 2 Д 32 14,5 190*24 2023 14,5

воздушно 2 Д 57 31,9 190*24 2023

канальная 2 Д 63 PPR 1,6 190*24 2023

подземка 2 Д 57 ППУ 90 190*24 2022

подземка 1 Д 57 ППУ 90 350*24 2022

подземка 1 Д 57 ППУ 90 350*24 2022

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 7 436,2 7 256,15
Отопления 5 053,4

ГВС 2 382,8

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
подземка 2 Д 108 4 190*24 2007

подземка
1 Д 26 

металлопластик
4 350*24 2011

подземка 2 Д 108 43,5 190*24 2007

подземка
1 Д 26 

металлопластик
43,5 350*24 2011

подземка 2 Д 76 14 190*24 1981

подземка 1 Д 25 PPR 14 350*24 2006

4 От ТК58 до здания (ул.Третьяковская, 10) подземка 2 Д 57 ППУ 20 190*24 2000

5 От ТК59 до ТК67 по ул.Третьяковская надземка 2 Д 159 78,2 190*24 1981

6

От ТК59 до здания БОУ СПО ВО 

"Борисоглебскмедколледж" (ул.Третьяковская, 

8)

надземка 2 Д 89 22 190*24 1981

7

На территории БОУ СПО ВО 

"Борисоглебскмедколледж" (ул.Третьяковская, 

8)

подземка 2 Д 57 53 190*24 1981

8
От ТК67 до здания "Ксерокопия" 

(ул.Третьяковская)
надземка 2 Д 40 33 190*24 1981

9 От ТК67 до ТК68 подземка 2 Д 108 23,5 190*24 1981

10 От ТК68 до ТК69 подземка 2 Д 108 19,2 190*24 1981

11 От ТК69 до ТК69-а подземка 2 Д 108 27,3 190*24 1981

12
От ТК68 до здания конторы, гаражи 

(одноэтажное строение) (ул.Третьяковская, 6)
подземка 2 Д 57 1 190*24 1981

13
От ТК69 до здания фотоателье 

(ул.Третьяковская, 4)
подземка 2 Д 57 3 190*24 1981

14
От здания фотоателье до магазина "Добрые 

цены"
надземка 2 Д 32 2 190*24 1981

15
От ТК63 до здания сторожки  (ФГБОУ ВПО 

"ВГУ")
надземка 2 Д 40 5 190*24 1981

16
От ТК63-а до здания спортзала (ФГБОУ ВПО 

"ВГУ")
надземка 2 Д 57 2 190*24 1981

17
От ТК64 до здания учебного корпуса №1 (БФ 

ФГБОУ ВПО "ВГУ" ул.Народная, 43)
надземка 2 Д 89 25 190*24 1981

3
От ТК15 до техникума (учебный корпус) 

ГБПОУ ВО "БТПИТ" (ул.Третьяковская, 14)

185
От ТК31 по ул.Народная до Т36-а по 

ул.Пешкова
148,9

188
От Т36-а по ул.Пешкова до ж.д.41-а по 

ул.Пешкова (1 ввод Т1, Т2)
33,5

183 От ТК29 до ТК29-б (территория 

психдиспансера) 94

184 От ТК29-б до здания Т29-а (территория 

психдиспансера) 53

181 От ТК30 до ТК29 (территория психдиспансера)
12

2
От ТК3 до производственного корпуса БТПИТ 

(ул.Бланская, 66)

Собственность 

ООО "Газпром 

теплоэнерго 

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1 От ТК2 до ТК3 (территория БТИиВТ)

189
От ТК15-а до здания ул.Юбилейная, 80 

"Журавлик"



18 От ТК9 до ТК9-а по ул.Третьяковская подземка 2 Д 89 22 190*24 1981

19
От ТК9-а до  магазина "Лидер" (территория 

рынка)
подземка 2 Д 57 7 190*24 1981

20
От ТК9-а до здания "Обувьбыт" (территория 

рынка)
подземка 2 Д 57 10 190*24 1981

21
От ТК11 до магазина "Люкс" (территория 

рынка)
подземка 2 Д 57 10,5 190*24 1981

22
От Т72-а до павильона "Запчасти" 

(ул.Юбилейная)
подземка 2 Д 40 12 190*24 1981

23
От ТК75 до здания туалета (территория 

сельского рынка)
подземка 2 Д 32 PPR 15 190*24 2006

24
От ж.д.41 по Советской до магазина 

(Пономарев С.А.)
подземка 2 Д 57 6 190*24 1981

25
От ТК2 до здания Прокуратуры (ул.Народная, 

74-а)
подземка 2 Д 50 PPR 8,3 190*24 2006

26
От ТК14 по ул.Рябиновой до ж.д.58-а по 

ул.Юбилейной
подземка 1 Д 25 PPR 16 350*24 2006

27
От ТК22 по ул.Рябиновой до ж.д.27 по 

ул.Пролетарской
подземка 1 Д 25 11,5 350*24 1981

28 От ТК23 до ж.д.49 по ул.Пешкова подземка 2 Д 25 14,5 190*24 1981

29
От ТК29-б по ул.Народная до склада 

(территория психдиспансера)
надземка 2 Д 32 7,2 190*24 1981

подземка 2 Д 76 16,2 190*24 1981

подземка 1 Д 40 16,2 350*24 1981

подземка 2 Д 40 7 190*24 1981

подземка 1 Д 20 7 350*24 1981

32
От ТК74 до здания пед.института по 

ул.Советская
подземка 2 Д 89 30 190*24 1981

33 От ТК44 до здания МФЦ (ул.Народная, 50) подземка 2 Д 89 10 190*24 1984

34 От ТК7-а до ж.д.74 по ул.Народная (2ввод) подземка 1 Д 20 PPR 12,2 350*24 2015

подземка 2 Д 89 62 190*24 2016

подземка 1 Д 76 62 350*24 2016

подземка 1 Д 76 62 350*24 2016

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 737,6

Отопления 613,4

ГВС 124,2

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
1 От котельной до ТК1 по ул.Чкалова воздушно 2 Д 159 25,5 190*24 2003 25,5

2 От ТК1 до ТК2 по ул.Чкалова воздушно 2 Д 133 104,5 190*24 1995 104,5

воздушно 2 Д 76 13,5 190*24 1995

канальная 2 Д 76 24 190*24 1995

воздушно 2 Д 108 37,5 190*24 1995

канальная 2 Д 89 38,4 190*24 2021

5 От ТК3 до ж.д.16 по ул.Чкалова канальная 2 Д 57 12 190*24 1995 12

6 От ТК3 до ж.д.14 по ул.Чкалова канальная 2 Д 57 15,5 190*24 1995 15,5

7 От ТК1 до ТК4 по ул.Чкалова воздушно 2 Д 89 65,9 190*24 1995 65,9

8 От ТК4 до ж.д.12-б по ул.Чкалова канальная 2 Д 57 2 190*24 1981 2

9 От ТК4 до ТК5 по ул.Чкалова канальная 2 Д 76 1 190*24 2017 1

10 От ТК5 до ТК6 по ул.Чкалова канальная 2 Д 76 4 190*24 2017 4

11 От ТК6 до ж.д.12-в по ул.Чкалова (2 ввод) канальная 2 Д 32 9 190*24 1981 9

12 От ТК6 до ТК7 по ул.Чкалова канальная 2 Д 76 6 190*24 2017 6

13 От ТК7 до ж.д.12-г по ул.Чкалова (1 ввод) канальная 2 Д 40 7,6 190*24 1981 7,6

14 От ТК7 до ТК7-а по ул.Чкалова канальная 2 Д 76 8 190*24 2017 8

15 От ТК7-а до ТК8 по ул.Чкалова канальная 2 Д 76 8 190*24 2017 8

16 От ТК8 до ж.д.12-г по ул.Чкалова (3 ввод) канальная 2 Д 32 PPR 3 190*24 2014 3

17 От ТК8 до ж.д.12-а по ул.Чкалова канальная 2 Д 76 20 190*24 2017 20

30
От здания прачечной до здания 

психдиспансера по ул.Народная (территория 

31 От ТК4 до ж.д.55 по ул.Народная

35
От ТК16 до детского сада №1 (пристройка 

Лукойл)

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №2 ул.Чкалова, 16-б

3 От ТК2 до ж.д.16-а по ул.Чкалова
37,5

4 От ТК2 до ТК3 по ул.Чкалова
75,9



Протяженность сетей, 2-трубн. м. 405,4 405,40
Отопления 405,4

ГВС 0,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1 От ТК7-а до ж.д.12-г по ул.Чкалова (2 ввод) подземка 2 Д 32 7 190*24 1992

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 7,0

Отопления 7,0

ГВС 0,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
канальная 2 Д 426 12 190*24 2000

канальная 1 Д 159 12 350*24 2000

канальная 2 Д 426 25,1 190*24 2000

канальная 1 Д 159 25,1 350*24 2000

канальная 1 Д 159 ППУ 25,1 350*24 2010

канальная 1 Д 159 ППУ 14 350*24 2009

канальная 1 Д 108 14 350*24 1981

канальная 1 Д 89 ППУ 14 350*24 2009

канальная 2 Д 159 30 190*24 1981

канальная 1 Д 159 ППУ 30 350*24 2009

канальная 2 Д 325 158,6 190*24 2000

канальная 1 Д 159 148,6 350*24 2000

канальная 1 Д 133 ППУ 148,6 350*24 2010

канальная 1 Д 159 10 350*24 2022

канальная 1 Д 159 10 350*24 2022

6 От ТК11 до ТК13 по ул.Бланская канальная 2 Д 89 99 190*24 1981 99

7 От ТК13 до школы №11 воздушно 2 Д 89 17,4 190*24 1981 17,4

8 От ТК13 до ТК14 по ул.Бланская воздушно 2 Д 76 39,3 190*24 1981 39,3

9 От ТК14 до церковной лавки воздушно 2 Д 32 6 190*24 1981 6

10 От ТК14 до ТК15 воздушно 2 Д 76 15 190*24 1981 15

11 От ТК15 до здания библиотеки школы №11 воздушно 2 Д 25 2,3 190*24 1981
2,3

12 От ТК15 до ТК16 по ул.Бланская воздушно 2 Д 76 25 190*24 1981 25

13 От ТК16 до здания церкви воздушно 2 Д 57 7,2 190*24 1981 7,2

14 От ТК16 до ТК17 по ул.Бланская воздушно 2 Д 57 27,1 190*24 1981 27,1

канальная 2 Д 325 29,2 190*24 1994

канальная 1 Д 159 29,2 350*24 1994

канальная 1 Д 108 ППУ 29,2 350*24 2010

канальная 2 Д 63 PPR 6 190*24 2020

канальная 1 Д 50 PPR 6 350*24 2020

канальная 2 Д 325 85 190*24 1994

канальная 1 Д 159 85 350*24 1994

канальная 1 Д 108 ППУ 85 350*24 2010

канальная 2 Д 57 3,5 190*24 1997

канальная 1 Д 57 3,5 350*24 1997

канальная 1 Д 25 3,5 350*24 1997

канальная 2 Д 325 71,9 190*24 1994

канальная 1 Д 159 71,9 350*24 1994

канальная 1 Д 108 ППУ 71,9 350*24 2010

канальная 2 Д 89 27,4 190*24 2017

канальная 1 Д 50 PPR 27,4 350*24 2015

канальная 1 Д 32 PPR 27,4 350*24 2015

канальная 2 Д 325 16 190*24 1994

канальная 2 Д 273 8 190*24 2023

20 От ТК20 до ж.д.27-а по ул.Октябрьской
54,8

21 От ТК20 до ТК20-а по ул.Октябрьской

48

18 От ТК19 до ж.д.151 по ул.Октябрьской
7

19 От ТК19 до ТК20 по ул.Октябрьской
143,8

16 От ТК12 до ж.д.143 по ул.Октябрьской
9

17 От ТК12 до ТК19 по ул.Октябрьской
170

5 От ТК3 до ТК11 по ул.Бланская

317,2

15 От ТК11 до ТК12 по ул.Октябрьской
58,4

3 От котельной до ТК2
21

4 От ТК1 до ТК2
45

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №4 ул.Бланская, 109-б

1 От котельной до ТК1
18

2 От ТК1 до ТК3
50,2

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



канальная 1 Д 159 24 350*24 1994

канальная 1 Д 108 ППУ 24 350*24 2009

канальная 2 Д 273 42 190*24 2023

канальная 2 Д 219 60,6 190*24 1994

канальная 1 Д 159 102,6 350*24 1994

канальная 1 Д 89 ППУ 102,6 350*24 2010

канальная 2 Д 325 57,4 190*24 1994

канальная 1 Д 159 57,4 350*24 1994

канальная 1 Д 89 ППУ 57,4 350*24 2010

канальная 2 Д 325 16,3 190*24 1994

канальная 1 Д 159 16,3 350*24 1994

канальная 1 Д 89 ППУ 16,3 350*24 2010

канальная 2 Д 273 73 190*24 1994

канальная 2 Д 219 57 190*24 2019

канальная 1 Д 159 130 350*24 1994

канальная 1 Д 89 ППУ 130 350*24 2010

26 От ТК23 до ТК26 в Северном м-не канальная 2 Д 219 27,8 190*24 1981 27,8

27 От ТК26 до ТК27 в Северном м-не канальная 2 Д 219 42 190*24 1981 42

28 От ТК27 до ТК28 в Северном м-не канальная 2 Д 219 44 190*24 1981 44

29 От ТК28 до ТК29 в Северном м-не канальная 2 Д 219 43,9 190*24 1981 43,9

30 От ТК26 до ж.д.1 в Северном м-не канальная 2 Д 108 9,2 190*24 2007 9,2

31 По подвалу ж.д.1 в Северном м-не внутренняя 2 Д 108 68,9 190*24 2007 68,9

32 От ж.д.1 до ж.д.12 в Северном м-не канальная 2 Д 89 4,6 190*24 2007 4,6

33 От ТК26 до ж.д.2 в Северном м-не канальная 2 Д 108 5,9 190*24 1981 5,9

34 По подвалу ж.д.2 в Северном м-не внутренняя 2 Д 89 68,5 190*24 1981 68,5

35 От ж.д.2 до ж.д.3 в Северном м-не канальная 2 Д 75 PPR 26,6 190*24 2017 26,6

36 От ТК29 до ТК30 в Северном м-не канальная 2 Д 57 35,2 190*24 2013 35,2

37 От ТК30 до ж.д.13 в Северном м-не канальная 2 Д 57 10 190*24 2015 10

38 От ТК29 до ТК31 в Северном м-не канальная 2 Д 219 17 190*24 1981 17

39 От ТК31 до ТК32 в Северном м-не канальная 2 Д 159 1 190*24 1981 1

40 От ТК32 до ТК33 в Северном м-не канальная 2 Д 159 56,8 190*24 1981 56,8

41 От ТК33 до ж.д.14 в Северном м-не канальная 2 Д 57 4,9 190*24 1981 4,9

42 От ТК33 до ТК39 в Северном м-не канальная 2 Д 89 63,8 190*24 2014 63,8

43 От ТК39 до ж.д.15 в Северном м-не канальная 2 Д 57 5,6 190*24 2018 5,6

44 От ТК39 до ТК40 в Северном м-не канальная 2 Д 76 35 190*24 2018 35

45 От ТК40 до ТК41 в Северном м-не канальная 2 Д 76 25,4 190*24 2020 25,4

46 От ТК41 до ж.д.16 в Северном м-не канальная 2 Д 57 5,3 190*24 2018 5,3

47 От ТК31 до ТК35 в Северном м-не канальная 2 Д 219 26,5 190*24 1981 26,5

48 От ТК35 до ТК36 в Северном м-не канальная 2 Д 159 8 190*24 1981 8

канальная 2 Д 159 30 190*24 2019

канальная 2 Д 133 7 190*24 2019

50 От ТК36 до здания администрации рынка канальная 2 Д 57 13,2 190*24 1981 13,2

воздушно 2 Д 159 27,9 190*24 1981

канальная 2 Д 133 36 190*24 2021

52 По подвалу ж.д.4 в Северном м-не внутренняя 2 Д 108 14,1 190*24 1981 14,1

53 От ж.д.4 до ж.д.5 в Северном м-не канальная 2 Д 108 5,3 190*24 2007 5,3

54 По подвалу ж.д.5 в Северном м-не внутренняя 2 Д 108 54,2 190*24 2007 54,2

55 От ж.д.5 до ж.д.6 в Северном м-не канальная 2 Д 108 5,1 190*24 2007 5,1

56 По подвалу ж.д.6 в Северном м-не внутренняя 2 Д 89 34,4 190*24 2007 34,4

57 От ж.д.6 до ж.д.7 в Северном м-не канальная 2 Д 89 14,5 190*24 2007 14,5

58 От ТК35 до ТК34 в Северном м-не воздушно 2 Д 159 24 190*24 1981 24

воздушно 2 Д 159 58 190*24 1981

канальная 2 Д 159 4 190*24 1981

60 От ТК38 до здания детского сада №19 в 

Северном м-не

канальная 2 Д 159 20 190*24 1981
20

61 По подвалу детского сада №19 в Северном м-

не

внутренняя 2 Д 159 31 190*24 1981
31

62 От здания детского сада №19 до ТК42 в 

Северном м-не

канальная 2 Д 159 33 190*24 1981
33

63 От ТК42 до ж.д.8 в Северном м-не канальная 2 Д 89 4 190*24 1981 4

64 От ТК42 до ж.д.10 в Северном м-не канальная 2 Д 89 34,8 190*24 1990 34,8

канальная 2 Д 89 43 190*24 1981

канальная 2 Д 89 43 190*24 1981

66 По подвалу ж.д.9 в Северном м-не внутренняя 2 Д 76 72 190*24 1981 72

67 От ж.д.9 до ТК41 в Северном м-не канальная 2 Д 76 17,2 190*24 1981 17,2

59 От ТК34 до ТК38 в Северном м-не
62

65 От ТК42 до ж.д.9 в Северном м-не
86

49 От ТК36 до ТК37 в Северном м-не
37

51 От ТК37 до ж.д.4 в Северном м-не
63,9

24 От Т22 до ТК23 по ул.Октябрьской
32,6

25 От ТК23 до ТК24 по ул.Октябрьской

260

22 От ТК20-а до Т21 по ул.Октябрьской

205,2

23 От Т21 до Т22 по ул.Октябрьской
114,8

21 От ТК20 до ТК20-а по ул.Октябрьской

48



68 От ТК41 до ж.д.11 в Северном м-не канальная 2 Д 76 22,8 190*24 2017 22,8

канальная 2 Д 273 70 190*24 2021

канальная 1 Д 159 58 350*24 2021

канальная 1 Д 159 12 350*24 2020

канальная 1 Д 89 70 350*24 2021

канальная 2 Д 273 20,2 190*24 1994

канальная 1 Д 159 20,2 350*24 1994

канальная 1 Д 89 ППУ 20,2 350*24 2009

канальная 2 Д 76 15,6 190*24 1992

канальная 1 Д 40 PPR 15,6 350*24 2016

канальная 1 Д 32 PPR 15,6 350*24 2016

внутренняя 2 Д 273 3 190*24 1994

внутренняя 1 Д 159 3 350*24 1994

внутренняя 1 Д 89 ППУ 3 350*24 2009

внутренняя 2 Д 219 20 190*24 1994

внутренняя 1 Д 108 20 350*24 1994

внутренняя 1 Д 89 ППУ 20 350*24 2009

внутренняя 2 Д 159 16 190*24 1994

внутренняя 1 Д 89 16 350*24 1994

внутренняя 1 Д 89 ППУ 16 350*24 2009

канальная 2 Д 219 9,1 190*24 1994

канальная 1 Д 108 9,1 350*24 1994

канальная 1 Д 89 ППУ 9,1 350*24 2000

канальная 2 Д 57 21,9 190*24 1990

канальная 1 Д 57 21,9 350*24 1990

канальная 1 Д 32 ППУ 21,9 350*24 2009

канальная 2 Д 57 26,9 190*24 1990

канальная 1 Д 63 PPR 26,9 350*24 2014

канальная 1 Д 32 ППУ 26,9 350*24 2009

канальная 2 Д 219 50,1 190*24 1981

канальная 1 Д 108 50,1 350*24 1981

канальная 1 Д 89 ППУ 50,1 350*24 2009

канальная 2 Д 159 40,2 190*24 1981

канальная 1 Д 89 40,2 350*24 1981

канальная 1 Д 76 ППУ 40,2 350*24 2009

канальная 2 Д 57 13,8 190*24 2021

канальная 1 Д 57 13,8 350*24 1990

канальная 1 Д 40 ППУ 13,8 350*24 2009

канальная 2 Д 159 38,1 190*24 1981

канальная 1 Д 89 38,1 350*24 1981

канальная 1 Д 76 ППУ 38,1 350*24 2009

канальная 2 Д 89 38,3 190*24 1985

канальная 1 Д 76 38,3 350*24 2016

канальная 1 Д 76 ППУ 38,3 350*24 2009

канальная 2 Д 89 30 190*24 2021

канальная 1 Д 63 PPR 30 350*24 2016

канальная 1 Д 40 ППУ 30 350*24 2009

канальная 2 Д 89 36,3 190*24 2021

канальная 1 Д 57 36,3 350*24 1990

канальная 1 Д 40 ППУ 36,3 350*24 2009

канальная 2 Д 57 12,2 190*24 1990

канальная 1 Д 40 12,2 350*24 1990

канальная 1 Д 40 ППУ 12,2 350*24 2009

82 От ТК71 до ж.д.38 в Северном м-не канальная 2 Д 108 10,4 190*24 1981 10,4

83 По подвалу ж.д.38 в Северном м-не внутренняя 2 Д 108 72,1 190*24 1981 72,1

84 От ж.д.38 до ж.д.39 в Северном м-не канальная 2 Д 89 15 190*24 2018 15

85 От ТК71 до ж.д.42 в Северном м-не канальная 2 Д 89 95,3 190*24 1990 95,3

канальная 2 Д 108 58,3 190*24 2022

канальная 1 Д 76 58,3 350*24 2018

канальная 1 Д 57 ППУ 58,3 350*24 2009

87 От ТК67 до ж.д.37 в Северном м-не канальная 2 Д 57 23 190*24 2019 23

канальная 2 Д 89 60,3 190*24 1983

канальная 1 Д 76 60,3 350*24 1983

канальная 1 Д 57 ППУ 60,3 350*24 2009

внутренняя 1 Д 57 60 350*24 1983

88 От ТК67 до ж.д.43 в Северном м-не
120,6

89 По подвалу ж.д.43 в Северном м-не
60

81 От ТК72 до ж.д.40 в Северном м-не
24,4

86 От ТК66 до ТК67 в Северном м-не
116,6

79 От ТК71 до ТК72 в Северном м-не
76,6

80 От ТК72 до ж.д.41 в Северном м-не

132,6

77 От ТК76 до ж.д.44 в Северном м-не
27,6

78 От ТК76 до ТК71 в Северном м-не
76,2

75 От ТК64 до ТК66 в Северном м-не
100,2

76 От ТК66 до ТК76 в Северном м-не
80,4

73 От ЦТП-3 до ТК64 в Северном м-не
18,2

74 От ТК64 до ж.д.36 в Северном м-не

97,6

71 От ТК25 до ж.д.36-а в Северном м-не
31,2

72 По зданию ЦТП-3 в Северном м-не

78

69 От ТК24 до ТК25 по ул.Октябрьской

140

70 От ТК25 до здания ЦТП-3 в Северном м-не
40,4



внутренняя 1 Д 40 ППУ 60 350*24 2009

канальная 1 Д 57 8 350*24 1990

канальная 1 Д 40 ППУ 8 350*24 2009

канальная 2 Д 159 10,5 190*24 1994

канальная 1 Д 108 10,5 350*24 1994

канальная 1 Д 89 ППУ 10,5 350*24 2009

канальная 2 Д 76 14,7 190*24 1990

канальная 1 Д 63 PPR 14,7 350*24 2016

канальная 1 Д 32 ППУ 14,7 350*24 2009

канальная 2 Д 159 191,6 190*24 1994

канальная 1 Д 108 191,6 350*24 1994

канальная 1 Д 76 ППУ 191,6 350*24 2009

канальная 2 Д 89 39,7 190*24 1990

канальная 1 Д 57 39,7 350*24 2016

канальная 1 Д 40 ППУ 39,7 350*24 2009

канальная 2 Д 57 8,2 190*24 1990

канальная 1 Д 40 8,2 350*24 1990

канальная 1 Д 40 8,2 350*24 1990

канальная 2 Д 89 46,9 190*24 1991

канальная 2 Д 76 30 190*24 2011

канальная 2 Д 76 24 190*24 2023

канальная 2 Д 89 30 190*24 2020

канальная 1 Д 57 30,9 350*24 1991

канальная 1 Д 32 100 350*24 1991

канальная 1 Д 40 ППУ 130,9 350*24 2009

канальная 2 Д 89 12,8 190*24 2018

канальная 1 Д 57 12,8 350*24 1990

канальная 1 Д 40 ППУ 12,8 350*24 2009

канальная 2 Д 159 78 190*24 1994

канальная 1 Д 108 78 350*24 1994

канальная 1 Д 76 ППУ 78 350*24 2009

канальная 2 Д 76 26,8 190*24 1994

канальная 1 Д 76 ППУ 26,8 350*24 2009

канальная 1 Д 57 ППУ 26,8 350*24 2009

канальная 2 Д 133 43,5 190*24 1994

канальная 1 Д 108 43,5 350*24 1994

канальная 1 Д 76 ППУ 43,5 350*24 2009

канальная 2 Д 133 38,8 190*24 1994

канальная 1 Д 89 ППУ 38,8 350*24 2009

канальная 1 Д 76 ППУ 38,8 350*24 2009

канальная 2 Д 108 21,5 190*24 2019

канальная 1 Д 89 ППУ 21,5 350*24 2009

канальная 1 Д 76 ППУ 21,5 350*24 2009

канальная 2 Д 76 27,1 190*24 2021

канальная 1 Д 57 ППУ 27,1 350*24 2009

канальная 1 Д 40 ППУ 27,1 350*24 2009

канальная 2 Д 76 10,1 190*24 1996

канальная 1 Д 57 ППУ 10,1 350*24 2009

канальная 1 Д 40 ППУ 10,1 350*24 2009

канальная 2 Д 159 83,1 190*24 1981

канальная 1 Д 133 83,1 350*24 1981

канальная 1 Д 76 ППУ 83,1 350*24 2009

канальная 2 Д 159 37,3 190*24 1981

канальная 1 Д 76 37,3 350*24 1981

канальная 1 Д 76 ППУ 37,3 350*24 2009

канальная 2 Д 159 64,6 190*24 1981

канальная 1 Д 76 64,6 350*24 1981

канальная 1 Д 76 ППУ 64,6 350*24 2009

канальная 2 Д 57 5,5 190*24 1990

канальная 1 Д 57 5,5 350*24 1990

канальная 1 Д 25 PPR 5,5 350*24 2016

канальная 2 Д 57 8 190*24 1975

канальная 1 Д 57 8 350*24 1975

канальная 1 Д 25 PPR 8 350*24 2012

канальная 2 Д 108 47 190*24 2017

108 От ТК47 до ж.д.31 в Северном м-не
16

109 От ТК46 до ТК48 в Северном м-не
94

106 От ТК47 до ТК46 в Северном м-не
129,2

107 От ТК47 до ж.д.30 в Северном м-не
11

104 От ТК2 до ТК2-б по ул.Бланской
166,2

105 От ТК2-б до ТК47 в Северном м-не
74,6

102 От ТК75 до ж.д.49 в Северном м-не
54,2

103 От ТК75 до ж.д.50 в Северном м-не
20,2

100 От ТК73 до ТК74 в Северном м-не

164,6

101 От ТК74 до ТК75 в Северном м-не
43

98 От ТК69 до ТК73 в Северном м-не
156

99 От ТК73 до ж.д.48 в Северном м-не
53,6

96 От ТК70 до ж.д.47 в Северном м-не

261,8

97 От ТК70 до ж.д.46 в Северном м-не
25,6

94 От ТК69 до ТК70 по ул.Победы
79,4

95 От ТК70 до здания ООО "Пирамида"
16,4

92 От ТК68 до ж.д.45 в Северном м-не
29,4

93 От ТК68 до ТК69 по ул.Октябрьской
383,2

90 От ж.д.43 до ж.д.42 в Северном м-не
8

91 От ЦТП-3 до ТК68 в Северном м-не
21

89 По подвалу ж.д.43 в Северном м-не
60



канальная 1 Д 76 47 350*24 2017

канальная 1 Д 76 ППУ 47 350*24 2009

канальная 2 Д 133 22,5 190*24 1981

канальная 1 Д 76 22,5 350*24 1981

канальная 1 Д 76 ППУ 22,5 350*24 2009

воздушно 2 Д 133 15,2 190*24 1981

воздушно 1 Д 76 15,2 350*24 1981

воздушно 1 Д 76 ППУ 15,2 350*24 2009

воздушно 2 Д 108 27 190*24 1981

воздушно 1 Д 76 27 350*24 1981

воздушно 1 Д 76 ППУ 27 350*24 2009

канальная 2 Д 57 11,2 190*24 1990

канальная 1 Д 32 11,2 350*24 1990

канальная 1 Д 32 PPR 11,2 350*24 2012

канальная 2 Д 57 23,4 190*24 1990

канальная 1 Д 32 23,4 350*24 1990

канальная 1 Д 32 PPR 23,4 350*24 2012

канальная 2 Д 108 14,1 190*24 1975

канальная 1 Д 57 14,1 350*24 1975

канальная 1 Д 40 ППУ 14,1 350*24 2009

бесканальная 2 Д 89 ППУ 74,6 190*24 2000

бесканальная 1 Д 57 ППУ 74,6 350*24 2000

бесканальная 1 Д 40 ППУ 74,6 350*24 2000

внутренняя 2 Д 76 40 190*24 1981

внутренняя 1 Д 75 PE-RT 40 350*24 2019

внутренняя 1 Д 40 ППУ 40 350*24 2009

внутренняя 2 Д 76 30 190*24 1981

внутренняя 1 Д 75 PE-RT 30 350*24 2019

внутренняя 1 Д 40 ППУ 30 350*24 2009

канальная 2 Д 57 12,6 190*24 1981

канальная 1 Д 40 12,6 350*24 1981

канальная 1 Д 40 ППУ 12,6 350*24 2009

канальная 2 Д 89 5,5 190*24 2017

канальная 1 Д 57 5,5 350*24 2017

канальная 1 Д 40 ППУ 5,5 350*24 2009

канальная 2 Д 89 16,2 190*24 2017

канальная 1 Д 57 16,2 350*24 2017

канальная 1 Д 40 ППУ 16,2 350*24 2009

канальная 2 Д 108 45 190*24 1981

канальная 1 Д 76 45 350*24 1981

канальная 1 Д 76 ППУ 45 350*24 2009

канальная 2 Д 63 PPR 12,1 190*24 2018

канальная 1 Д 63 PPR 12,1 350*24 2014

канальная 1 Д 25 PPR 12,1 350*24 2014

канальная 2 Д 57 11,4 190*24 1975

канальная 1 Д 57 11,4 350*24 2021

канальная 1 Д 25 PPR 11,4 350*24 2012

канальная 2 Д 108 55 190*24 1981

канальная 1 Д 76 55 350*24 1981

канальная 1 Д 40 ППУ 55 350*24 2009

канальная 2 Д 76 8 190*24 1981

канальная 1 Д 57 8 350*24 1981

канальная 1 Д 40 ППУ 8 350*24 2009

канальная 2 Д 76 82,7 190*24 1981

канальная 1 Д 57 82,7 350*24 1981

канальная 1 Д 40 ППУ 82,7 350*24 2009

канальная 2 Д 76 12 190*24 2016

канальная 1 Д 57 12 350*24 2016

канальная 1 Д 40 ППУ 12 350*24 2009

канальная 2 Д 76 11,9 190*24 1981

канальная 1 Д 57 11,9 350*24 1981

канальная 1 Д 40 ППУ 11,9 350*24 2009

внутренняя 2 Д 76 28 190*24 1981

внутренняя 1 Д 57 28 350*24 2011

внутренняя 1 Д 40 ППУ 28 350*24 2009

128 По подвалу ж.д.29 в Северном м-не
56

126 От ТК43 до ж.д.27 в Северном м-не
24

127 От ТК44 до ж.д.29 в Северном м-не
23,8

124 От ТК44-а до ТК44 в Северном м-не
16

125 От ТК44 до ТК43 в Северном м-не
165,4

122 От ТК45 до ж.д.33 в Северном м-не
22,8

123 От ТК45 до Т44-а в Северном м-не
110

120 От ТК46 до ТК45 в Северном м-не
90

121 От ТК45 до ж.д.26 в Северном м-не
24,2

118 От ж.д.34 до ТК50 в Северном м-не
11

119 От ТК50 до ж.д.35 в Северном м-не
32,4

116 По подвалу ж.д.34 в направлении ж.д.33-а в 

Северном м-не 60

117 От ж.д.34 до ж.д.33-а в Северном м-не
25,2

114 От ТК49 до ж.д.35-а в Северном м-не
149,2

115 По подвалу ж.д.34 в направлении ж.д.35 в 

Северном м-не 80

112 От ТК48 до ж.д.32-а в Северном м-не
46,8

113 От ТК49 до ж.д.34 в Северном м-не
28,2

110 От ТК48 до ТК49 в Северном м-не

129,4

111 От ТК48 до ж.д.32 в Северном м-не
22,4

109 От ТК46 до ТК48 в Северном м-не
94



канальная 2 Д 76 30 190*24 1990

канальная 1 Д 57 30 350*24 2011

канальная 1 Д 40 ППУ 30 350*24 2009

130 От ТК3 до ТК4 по ул.Бланская канальная 2 Д 250 8,7 190*24 2005 8,7

131 От ТК4 до ТК5 по ул.Бланская воздушно 2 Д 250 14 190*24 2005 14

воздушно 1 Д 108 11,3 350*24 1981

воздушно 1 Д 57 11,3 350*24 1981

воздушно 2 Д 250 31 190*24 2005

воздушно 1 Д 108 31 350*24 2005

воздушно 1 Д 57 31 350*24 2005

воздушно 2 Д 219 64 190*24 2022

воздушно 1 Д 110 PPR 64 350*24 2015

воздушно 1 Д 75 PPR 64 350*24 2015

воздушно 2 Д 159 183,1 190*24 1981

воздушно 1 Д 110 PPR 183,1 350*24 2017

воздушно 1 Д 75 PPR 183,1 350*24 2017

воздушно 2 Д 57 40 190*24 2007

воздушно 1 Д 32 40 350*24 2007

канальная 2 Д 57 18,8 190*24 2007

канальная 1 Д 32 PPR 18,8 350*24 2007

воздушно 2 Д 159 50 190*24 1981

воздушно 1 Д 110 PPR 50 350*24 2017

воздушно 1 Д 75 PPR 50 350*24 2017

канальная 2 Д 108 81,9 190*24 1981

канальная 1 Д 76 81,9 350*24 1981

канальная 1 Д 57 81,9 350*24 1981

канальная 2 Д 108 15 190*24 1981

канальная 1 Д 57 15 350*24 1981

канальная 1 Д 32 15 350*24 1981

канальная 2 Д 57 14,4 190*24 1981

канальная 1 Д 32 14,4 350*24 1981

воздушно 2 Д 219 60,2 190*24 2005

воздушно 1 Д 76 60,2 350*24 2005

воздушно 1 Д 57 60,2 350*24 2005

воздушно 2 Д 219 30 190*24 2005

воздушно 1 Д 76 30 350*24 2005

воздушно 1 Д 57 30 350*24 2005

воздушно 2 Д 89 6,9 190*24 1989

воздушно 1 Д 25 6,9 350*24 1989

воздушно 1 Д 25 6,9 350*24 1989

воздушно 2 Д 108 5 190*24 1981

воздушно 1 Д 57 5 350*24 1981

воздушно 1 Д 40 5 350*24 1981

145 От ТК55 до здания гаражей территория ЦРБ воздушно 2 Д 57 4,5 190*24 1981
4,5

воздушно 2 Д 108 21 190*24 1981

воздушно 1 Д 57 21 350*24 1981

воздушно 1 Д 32 21 350*24 1981

воздушно 2 Д 108 5 190*24 1981

воздушно 1 Д 63 PPR 5 350*24 2016

воздушно 1 Д 32 5 350*24 1981

воздушно 1 Д 25 1,7 350*24 1981

воздушно 1 Д 25 1,7 350*24 1981

воздушно 2 Д 108 38 190*24 1981

воздушно 1 Д 63 PPR 38 350*24 2016

воздушно 1 Д 32 PPR 38 350*24 2016

воздушно 2 Д 57 13,8 190*24 1981

воздушно 1 Д 20 13,8 350*24 1981

воздушно 1 Д 20 13,8 350*24 1981

воздушно 2 Д 108 40 190*24 1981

воздушно 1 Д 63 PPR 40 350*24 2016

воздушно 1 Д 32 PPR 40 350*24 2016

воздушно 2 Д 108 45 190*24 1981

воздушно 1 Д 63 PPR 45 350*24 2016

канальная 2 Д 89 20 190*24 2019

151 От ТК58 до ТК59 территория ЦРБ
67,5

152 От ТК59 до ТК60 территория ЦРБ
30

149 От ТК57 до здания лаборатории территория 

ЦРБ 27,6

150 От ТК57 до ТК58 территория ЦРБ
80

147 От ТК56 до здания гаражей территория ЦРБ
1,7

148 От ТК56 до ТК57 территория ЦРБ
76

144 От ТК54 до ТК55 территория ЦРБ
10

146 От ТК55 до ТК56 территория ЦРБ

52

142 От ТК11 до ТК54 территория ЦРБ
60

143 От ТК11 до новой прачечной территория ЦРБ
13,8

140 От ТК10 до здания пищеблока территория 

ЦРБ
21,6

141 От ТК6 до ТК11 территория ЦРБ
120,4

138 От ТК8 до ТК10 территория ЦРБ
163,8

139 От ТК10 до здания терапии территория ЦРБ
30

136 От ТК7 до здания инфекционного корпуса 

территория ЦРБ
88,2

137 От ТК8 до ТК9 территория ЦРБ
100

134 От ТК6 до ТК7 территория ЦРБ
128

135 От ТК7 до ТК8 территория ЦРБ
366,2

132 От ТК5 до здания котельной №4
11,3

133 От ТК5 до ТК6 территория ЦРБ
62

129 От ж.д.29 до ж.д.28 в Северном м-не
60



канальная 1 Д 32 PPR 20 350*24 2019

канальная 2 Д 57 4 190*24 1981

канальная 1 Д 40 PPR 4 350*24 2014

канальная 2 Д 89 25 190*24 2020

канальная 1 Д 32 PPR 25 350*24 2019

канальная 2 Д 76 7,2 190*24 2015

канальная 1 Д 32 7,2 350*24 2015

воздушно 2 Д 89 56,1 190*24 1981

воздушно 1 Д 63 PPR 56,1 350*24 2018

воздушно 1 Д 40 PPR 56,1 350*24 2018

воздушно 2 Д 76 20 190*24 1981

воздушно 1 Д 50 PPR 20 350*24 2018

воздушно 1 Д 40 PPR 20 350*24 2018

воздушно 2 Д 76 29 190*24 1981

воздушно 1 Д 57 29 350*24 1981

воздушно 1 Д 57 29 350*24 2009

канальная 2 Д 76 ППУ 6 190*24 2013

канальная 1 Д 57 ППУ 6 350*24 2013

канальная 1 Д 40 ППУ 6 350*24 2013

канальная 2 Д 57 13,2 190*24 1981

канальная 1 Д 25 13,2 350*24 1981

канальная 2 Д 76 ППУ 65 190*24 2000

канальная 1 Д 32 ППУ 65 350*24 2000

канальная 1 Д 32 ППУ 65 350*24 2000

воздушно 2 Д 219 70 190*24 2005

воздушно 1 Д 76 70 350*24 2005

воздушно 1 Д 57 70 350*24 2005

воздушно 1 Д 25 2 350*24 1984

воздушно 1 Д 25 2 350*24 1984

воздушно 2 Д 219 20 190*24 2005

воздушно 1 Д 76 20 350*24 2005

воздушно 1 Д 57 20 350*24 2005

воздушно 2 Д 32 2 190*24 1984

воздушно 1 Д 25 2 350*24 1984

воздушно 1 Д 25 2 350*24 1984

воздушно 2 Д 219 40 190*24 2005

воздушно 1 Д 76 40 350*24 2005

воздушно 1 Д 57 40 350*24 2005

воздушно 2 Д 133 34,9 190*24 2005

воздушно 1 Д 76 34,9 350*24 2022

воздушно 1 Д 50 PE-RT 34,9 350*24 2018

воздушно 2 Д 76 64 190*24 1981

воздушно 1 Д 25 64 350*24 1981

воздушно 1 Д 25 64 350*24 1981

канальная 2 Д 76 3,8 190*24 1981

канальная 1 Д 25 3,8 350*24 1981

канальная 1 Д 25 3,8 350*24 1981

канальная 2 Д 159 50,5 190*24 2015

канальная 1 Д 63 PPR 50,5 350*24 2015

канальная 1 Д 40 PPR 50,5 350*24 2015

канальная 2 Д 57 15,2 190*24 2018

канальная 1 Д 50 PPR 15,2 350*24 2018

канальная 1 Д 40 PPR 15,2 350*24 2018

канальная 2 Д 108 65,8 190*24 1994

канальная 2 Д 108 53 190*24 2018

канальная 2 Д 108 38 190*24 2021

канальная 1 Д 50 PPR 156,8 350*24 2011

канальная 1 Д 32 PPR 156,8 350*24 2011

канальная 2 Д 159 48 190*24 1994

канальная 1 Д 133 48 350*24 1994

канальная 1 Д 57 48 350*24 1994

канальная 2 Д 159 103,4 190*24 1994

канальная 1 Д 133 103,4 350*24 1994

канальная 1 Д 75 PPR 103,4 350*24 2018

канальная 2 Д 108 58 190*24 1975

169 От ТК9 до ТК76 по ул.Октябрьской

302,8

170 От ТК76 до ТК77 по ул.Королева
116

167 От ТК51 до ж.д.59 по ул.Матросовской
30,4

168 От ТК51 до ТК52 по ул.Матросовская

313,6

165 От ТК53-а до здания станции переливания 

крови территория ЦРБ

135,6

166 От ТК53 до ТК51 территория ЦРБ
101

163 От ТК54-б до ТК53 территория ЦРБ
80

164 От ТК53 до ТК53-а территория ЦРБ
69,8

161 От ТК54-а до ТК54-б территория ЦРБ
40

162 От ТК54-б до гаражей
4

159 От ТК54 до ТК54-а территория ЦРБ
140

160 От ТК54-а до гаражей
2

157 От ТК62 до здания бывшего роддома 

территория ЦРБ
19,8

158 От ТК62 до здания лоротделения, хирургии 

(дневной стационар) территория ЦРБ 130

155 От ТК61 до здания поликлиники территория 

ЦРБ
10,8

156 От ТК58 до ТК62 территория ЦРБ

222,2

153 От ТК60 до здания конторы территория ЦРБ
6

154 От ТК60 до ТК61 территория ЦРБ
37,5

152 От ТК59 до ТК60 территория ЦРБ
30



канальная 1 Д 63 PPR 58 350*24 2011

канальная 1 Д 40 PPR 58 350*24 2011

канальная 2 Д 57 9,6 190*24 1990

канальная 1 Д 25 PPR 9,6 350*24 2012

канальная 2 Д 108 41 190*24 1975

канальная 1 Д 63 PPR 41 350*24 2011

канальная 1 Д 40 PPR 41 350*24 2011

канальная 2 Д 108 7 190*24 1981

канальная 1 Д 25 PPR 7 350*24 2010

канальная 1 Д 25 PPR 7 350*24 2010

канальная 2 Д 108 6,7 190*24 1975

канальная 1 Д 63 PPR 6,7 350*24 2011

канальная 1 Д 40 PPR 6,7 350*24 2011

канальная 2 Д 32 11,7 190*24 2009

канальная 1 Д 25 PPR 11,7 350*24 2010

канальная 1 Д 25 PPR 11,7 350*24 2010

канальная 2 Д 108 29,3 190*24 1975

канальная 1 Д 40 PPR 29,3 350*24 2011

канальная 1 Д 40 PPR 29,3 350*24 2011

канальная 1 Д 32 10,3 350*24 1981

канальная 1 Д 32 10,3 350*24 1981

канальная 2 Д 108 17,6 190*24 1975

канальная 1 Д 40 PPR 17,6 350*24 2011

канальная 1 Д 40 PPR 17,6 350*24 2011

179 От ТК82 до ж.д.6 по ул.Королева канальная 1 Д 26 

металлопластик

10,2 350*24 2006
5,1

канальная 1 Д 50 PPR 11,6 350*24 2015

канальная 1 Д 25 PPR 11,6 350*24 2015

канальная 2 Д 108 36,9 190*24 1975

канальная 1 Д 40 PPR 36,9 350*24 2011

канальная 1 Д 40 PPR 36,9 350*24 2011

канальная 1 Д 32 10,9 350*24 1981

канальная 1 Д 32 10,9 350*24 1981

канальная 1 Д 32 7 350*24 1981

канальная 1 Д 32 7 350*24 1981

канальная 2 Д 76 17,4 190*24 1975

канальная 1 Д 40 PPR 17,4 350*24 2011

канальная 1 Д 32 PPR 17,4 350*24 2011

канальная 2 Д 32 5,2 190*24 1990

канальная 1 Д 32 5,2 350*24 1990

канальная 1 Д 32 5,2 350*24 1990

канальная 2 Д 76 14 190*24 1975

канальная 1 Д 40 PPR 14 350*24 2011

канальная 1 Д 32 PPR 14 350*24 2011

канальная 1 Д 32 16 350*24 1981

канальная 1 Д 32 16 350*24 1981

канальная 2 Д 76 30,6 190*24 1975

канальная 1 Д 40 PPR 30,6 350*24 2011

канальная 1 Д 32 PPR 30,6 350*24 2011

канальная 2 Д 32 3,8 190*24 1990

канальная 1 Д 25 PPR 3,8 350*24 2010

канальная 1 Д 25 PPR 3,8 350*24 2010

канальная 1 Д 40 PPR 32,8 350*24 2011

канальная 1 Д 32 PPR 32,8 350*24 2011

канальная 1 Д 20 3,9 350*24 1981

канальная 1 Д 20 3,9 350*24 1981

канальная 2 Д 133 40 190*24 2022

канальная 2 Д 108 55,3 190*24 2008

канальная 1 Д 90 PPR 95,3 350*24 2008

канальная 1 Д 50 PPR 95,3 350*24 2008

канальная 2 Д 108 123,9 190*24 2008

канальная 1 Д 90 PPR 123,9 350*24 2008

канальная 1 Д 50 PPR 123,9 350*24 2008

канальная 2 Д 57 8,7 190*24 1998

канальная 1 Д 57 8,7 350*24 1998

194 От ТК90 до ж.д.70 по ул.Октябрьской
13,05

192 От ТК76 до ТК76-а по ул.Октябрьской

190,6

193 От ТК76-а до ТК90 по ул.Урицкого
247,8

190 От ТК86 до ТК87 по ул.Королева
32,8

191 От ТК87 до ж.д.15 по ул.Королева (1ввод)
3,9

188 От ТК85 до ТК86 по ул.Королева
61,2

189 От ТК86 до ж.д.13 по ул.Королева
7,6

186 От ТК84 до ТК85 по ул.Королева
28

187 От ТК85 до ж.д.11 по ул.Королева
16

184 От ТК83 до ТК84 по ул.Королева
34,8

185 От ТК84 до ж.д.8 по ул.Королева
10,4

182 От ТК83 до ж.д.9 по ул.Королева (1ввод)
10,9

183 От ТК83 до ж.д.9 по ул.Королева (2ввод)
7

180 От ТК82 до ж.д.7 по ул.Королева
11,6

181 От ТК82 до ТК83 по ул.Королева
73,8

177 От ТК81 до ж.д.5 по ул.Королева
10,3

178 От ТК81 до ТК82 по ул.Королева
35,2

175 От ТК80 до ж.д.3 по ул.Королева
23,4

176 От ТК80 до ТК81 по ул.Королева
58,6

173 От ТК79 до ж.д.4 по ул.Королева
14

174 От ТК79 до ТК80 по ул.Королева
13,4

171 От ТК77 до ж.д.1 по ул.Королева
14,4

172 От ТК77 до ТК79 по ул.Королева
82

170 От ТК76 до ТК77 по ул.Королева
116



канальная 2 Д 108 53,4 190*24 1975

канальная 1 Д 90 PPR 53,4 350*24 2008

канальная 1 Д 50 PPR 53,4 350*24 2008

канальная 2 Д 57 15,1 190*24 1981

канальная 1 Д 25 15,1 350*24 1981

канальная 2 Д 57 8 190*24 1980

канальная 1 Д 57 8 350*24 1980

канальная 1 Д 25 PPR 8 350*24 2015

канальная 2 Д 133 46,5 190*24 1975

канальная 1 Д 75 PPR 46,5 350*24 2008

канальная 1 Д 50 PPR 46,5 350*24 2008

199 От ТК92 до ж.д.10 по ул.Урицкого канальная 1 Д 40 PPR 5 350*24 1981 2,5

канальная 2 Д 133 12,1 190*24 1975

канальная 1 Д 75 PPR 12,1 350*24 2008

канальная 1 Д 50 PPR 12,1 350*24 2008

канальная 2 Д 57 22 190*24 1977

канальная 1 Д 40 22 350*24 1977

канальная 2 Д 133 27,1 190*24 1975

канальная 1 Д 75 PPR 27,1 350*24 2008

канальная 1 Д 40 PPR 27,1 350*24 2008

канальная 2 Д 57 5,6 190*24 2022

канальная 1 Д 32 PPR 5,6 350*24 2012

канальная 2 Д 133 24,7 190*24 2022

канальная 1 Д 63 PPR 24,7 350*24 2008

канальная 1 Д 40 PPR 24,7 350*24 2008

канальная 2 Д 57 12,4 190*24 1990

канальная 1 Д 50 PPR 12,4 350*24 2010

канальная 1 Д 32 PPR 12,4 350*24 2010

канальная 2 Д 108 22,2 190*24 2022

канальная 1 Д 63 PPR 22,2 350*24 2008

канальная 1 Д 40 PPR 22,2 350*24 2008

канальная 2 Д 57 6,2 190*24 1990

канальная 1 Д 40 6,2 350*24 1990

канальная 2 Д 108 28,1 190*24 2022

канальная 1 Д 63 PPR 28,1 350*24 2008

канальная 1 Д 40 PPR 28,1 350*24 2008

канальная 2 Д 57 12,3 190*24 1977

канальная 1 Д 32 PPR 12,3 350*24 2010

канальная 1 Д 25 PPR 12,3 350*24 2010

канальная 2 Д 108 41,3 190*24 2020

канальная 2 Д 89 13 190*24 2020

канальная 1 Д 50 PPR 54,3 350*24 2008

канальная 1 Д 40 PPR 54,3 350*24 2008

канальная 2 Д 57 13,6 190*24 1990

канальная 1 Д 40 PPR 13,6 350*24 2010

канальная 1 Д 25 PPR 13,6 350*24 2010

канальная 2 Д 89 22 190*24 1975

воздушно 2 Д 76 42,5 190*24 1975

канальная 1 Д 75 PPR 25,5 190*24 2019

канальная 1 Д 63 PPR 25,5 190*24 2019

канальная 2 Д 63 PPR 12 190*24 2019

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 12 610,2 12 610,20
Отопления 7 212,6

ГВС 5 397,6

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
подземка 1 Д 25 PPR 13,7 350*24 2006

подземка 1 Д 25 1,5 350*24 1984

подземка 2 Д 57 3,5 190*24 1984

подземка 1 Д 20 PPR 3,5 350*24 2010

213 От ТК99 до ж.д.43-а по ул.Матросовская
37,5

1 От ТК98 до ж.д.2 по ул.Урицкого

2
От ТК52 до здания центра занятости 

населения по ул.Матросовская

211 От ТК98 до ж.д.1 по ул.Урицкого
27,2

212 От ТК98 до ТК99 по ул.Урицкого
64,5

209 От ТК97 до ж.д.3 по ул.Урицкого
24,6

210 От ТК97 до ТК98 по ул.Урицкого

108,6

207 От ТК96 до ж.д.6 по ул.Урицкого
9,3

208 От ТК96 до ТК97 по ул.Урицкого
56,2

205 От ТК95 до ж.д.5 по ул.Урицкого
24,8

206 От ТК95 до ТК96 по ул.Урицкого
44,4

203 От ТК94 до ж.д.8 по ул.Урицкого
8,4

204 От ТК94 до ТК95 по ул.Урицкого
49,4

201 От ТК93 до ж.д.7 по ул.Урицкого
33

202 От ТК93 до ТК94 по ул.Урицкого
54,2

198 От ТК91 до ТК92 по ул.Урицкого
93

200 От ТК92 до ТК93 по ул.Урицкого
24,2

196 От ТК91 до ж.д.9 по ул.Урицкого
22,65

197 От ТК91 до ж.д.12 по ул.Урицкого
16

195 От ТК90 до ТК91 по ул.Урицкого
106,8

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



подземка 2 Д 40 18 190*24 1984

подземка 1 Д 25 PPR 18 350*24 2010

подземка 1 Д 25 PPR 18 350*24 2010

подземка 2 Д 89 ППУ 35 190*24 2010

подземка 1 Д 40 ППУ 35 350*24 2010

подземка 1 Д 32 ППУ 35 350*24 2010

5
От ТК52 до торгового центра "Парус" по 

ул.Матросовская (2ввод)
подземка 2 Д 108 ППУ 95 190*24 2010

подземка 2 Д 89 3,5 190*24 1984

подземка 1 Д 40 PPR 3,5 350*24 2010

подземка 1 Д 32 PPR 3,5 350*24 2010

подземка 2 Д 159 45 190*24 2003

подземка 1 Д 57 45 350*24 2003

подземка 1 Д 57 45 350*24 2003

надземка 2 Д 57 7,5 190*24 1984

надземка 1 Д 32 7,5 350*24 1984

надземка 2 Д 57 15 190*24 1984

надземка 1 Д 32 PPR 15 350*24 2010

надземка 1 Д 25 PPR 15 350*24 2010

надземка 1 Д 32 PPR 14 350*24 2010

надземка 1 Д 25 PPR 14 350*24 2010

11 От ТК28 до здания бывшей Бани надземка 2 Д 76 17,2 190*24 1984

12 От ТК34 до здания АТС "Ростелеком" надземка 2 Д 76 21,6 190*24 1984

13 От ТК17 до здания гаража МУП "Вода" надземка 2 Д 57 4 190*24 1984

14 От ТК17 до сарая МУП "Вода" надземка 2 Д 40 47,8 190*24 1984

15 От сарая до здания проходной МУП "Вода" надземка 2 Д 40 20,2 190*24 1984

16 Внутри здания гаражей МУП "Вода" внутренняя 2 Д 57 16 190*24 1984

17
От здания гаража до здания мастерских МУП 

"Вода"
подземка 2 Д 57 33,2 190*24 1984

18 Внутри здания гаражей МУП "Вода" внутренняя 2 Д 57 28 190*24 1984

19 От здания гаража до приемной МУП "Вода" подземка 2 Д 57 13 190*24 1984

20
От здания приемной до административного 

здания МУП "Вода"
подземка 2 Д 57 6 190*24 1984

21 От ТК37 до здания конторы ВМУ-2 подземка 2 Д 40 0,5 190*24 1984

внутренняя 2 Д 89 94 190*24 1984

внутренняя 1 Д 57 94 350*24 1984

внутренняя 1 Д 57 94 350*24 1984

23 От ТК2-б до здания ГСК "Парк" подземка 2 Д 40 13,6 190*24 1984

24 По подвалу ж.д.31 в Северном м-не внутренняя 2 Д 76 70 190*24 1975

25 От ж.д.31 до здания кафе "Неразлучники" подземка 2 Д 76 6,6 190*24 1984

26 По подвалу ж.д.9 в Северном м-не внутренняя 2 Д 89 63 190*24 1981

27
От ТК38 до здания пристройки детского сада 

№19
подземка 2 Д 57 37,8 190*24 2019

подземка 2 Д 57 15 190*24 2022

подземка 1 Д 40 15 350*24 2022

подземка 1 Д 32 15 350*24 2022

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 982,6

Отопления 730,0

ГВС 252,6

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
канальная 2 Д 219 10,7 190*24 2021

канальная 1 Д 89 10,7 350*24 2021

канальная 1 Д 57 10,7 350*24 2021

канальная 2 Д 108 15,8 190*24 1990

канальная 1 Д 76 15,8 350*24 1990

канальная 1 Д 57 15,8 350*24 1990

воздушно 2 Д 108 42 190*24 1990

22
По подвалу ж.д.42 к пристройке ЗАГС в 

Северном м-не

28
От ТК8-а до здания томографа (ул.Свободы, 

206)

2 От ТК1 до ТК12 по ул.Гоголевская

115,6

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №5 ул.Гоголевская, 14-б

1 От котельной до ТК1 по ул.Гоголевская
21,4

3
От ТК52 до гаражей центра занятости по 

ул.Матросовская

4
От ТК52 до торгового центра "Парус" по 

ул.Матросовская (1ввод)

6
От ТК51 до здания диагностического центра 

"Эксперт" по ул.Матросовская

7
От ТК53-а до здания акушерского корпуса 

территория ЦРБ

8
От ТК7 до здания пожарной части №20 (2ввод 

со стороны территории ЦРБ)

9
От ТК4 до здания Пожарной части №20 (1ввод 

со стороны ул.Бланской)

10 От ТК5 до ТК4 (на ПЧ-20)



воздушно 1 Д 76 42 350*24 1990

воздушно 1 Д 57 42 350*24 1990

воздушно 2 Д 40 12 190*24 2000

воздушно 1 Д 25 12 350*24 2000

воздушно 1 Д 25 12 350*24 2000

воздушно 2 Д 40 16,6 190*24 1990

воздушно 1 Д 20 16,6 350*24 1990

воздушно 1 Д 20 16,6 350*24 1990

воздушно 2 Д 108 30,9 190*24 2020

воздушно 1 Д 76 30,9 350*24 2020

воздушно 1 Д 32 30,9 350*24 2020

воздушно 2 Д 108 18 190*24 2020

воздушно 1 Д 76 18 350*24 2020

воздушно 1 Д 57 18 350*24 2020

канальная 2 Д 89 15,8 190*24 1987

канальная 1 Д 63 PPR 15,8 350*24 2016

канальная 1 Д 32 PPR 15,8 350*24 2016

канальная 2 Д 89 9 190*24 2017

канальная 1 Д 63 PPR 9 350*24 2016

канальная 1 Д 40 PPR 9 350*24 2016

внутренняя 2 Д 89 16,5 190*24 1991

внутренняя 1 Д 32 16,5 350*24 1991

внутренняя 1 Д 25 16,5 350*24 1991

канальная 2 Д 89 22,4 190*24 1987

канальная 1 Д 32 22,4 350*24 1987

канальная 1 Д 32 22,4 350*24 1987

канальная 2 Д 108 49,8 190*24 2021

канальная 1 Д 57 49,8 350*24 2021

канальная 1 Д 32 37,8 350*24 2021

канальная 1 Д 40 PPR 12 350*24 2016

воздушно 2 Д 89 14 190*24 2023

воздушно 1 Д 57 14 350*24 2020

воздушно 1 Д 32 14 350*24 1990

воздушно 2 Д 89 17 190*24 2023

воздушно 1 Д 57 17 350*24 1990

воздушно 1 Д 32 17 350*24 1990

канальная 2 Д 108 38,2 190*24 2022

канальная 1 Д 57 38,2 350*24 2022

канальная 1 Д 32 38,2 350*24 2022

канальная 2 Д 57 18 190*24 2021

канальная 1 Д 32 18 350*24 2021

канальная 1 Д 25 18 350*24 2021

канальная 2 Д 57 5 190*24 2017

канальная 1 Д 50 PPR 5 350*24 2016

канальная 2 Д 159 61,7 190*24 2020

канальная 1 Д 89 61,7 350*24 1990

канальная 1 Д 57 61,7 350*24 1990

канальная 2 Д 76 4,1 190*24 1990

канальная 1 Д 32 4,1 350*24 1990

канальная 1 Д 32 4,1 350*24 1990

канальная 2 Д 76 7,2 190*24 1990

канальная 1 Д 57 7,2 350*24 1990

канальная 1 Д 32 7,2 350*24 1990

воздушно 2 Д 57 35 190*24 1990

воздушно 1 Д 32 35 350*24 1990

воздушно 1 Д 32 35 350*24 1990

канальная 2 Д 159 34,6 190*24 1990

канальная 1 Д 89 34,6 350*24 1990

канальная 1 Д 57 34,6 350*24 1990

канальная 2 Д 57 9,7 190*24 1988

канальная 1 Д 57 9,7 350*24 1988

канальная 1 Д 40 PPR 9,7 350*24 2016

канальная 2 Д 159 46,6 190*24 1990

канальная 1 Д 89 46,6 350*24 1990

канальная 1 Д 57 46,6 350*24 1990

18 От ТК4 до ж.д.7 по ул.Гоголевкая

10 От ТК1 до ТК9 по ул.Гоголевская

19,4

19 От ТК4 до ТК5 по ул.Гоголевская
93,2

16 От ТК2 до ж.д.29-в по ул.Гоголевская

84,4

17 От ТК2 до ТК4 по ул.Гоголевская
69,2

14 От ТК1 до ТК2 по ул.Гоголевская
123,4

15 От ТК2 до ж.д.8 по ул.Гоголевская
8,2

12 От ТК10 до ж.д.12 по ул.Гоголевская
36

13 От ТК10 до ж.д.13 по ул.Гоголевская
7,5

127,6

11 От ТК9 до ТК10 по ул.Гоголевская

110,4

8 По подвалу ж.д.32 по ул.Циолковкого
33

9 От ж.д.32 до ж.д.30-а по ул.Циолковского
44,8

6 От ТК11 до ж.д.30-б по ул.Циолковского
31,6

7 От ТК11 до ж.д.32 по ул.Циолковского
18

4 От ТК12 до ж.д.29-б по ул.Гоголевская
33,2

5 От ТК12 до ТК11 по ул.Циолковского

97,8

2 От ТК1 до ТК12 по ул.Гоголевская

115,6

3 От ТК12 до ж.д.29-а по ул.Гоголевская
24



канальная 2 Д 57 5 190*24 1988

канальная 1 Д 57 5 350*24 1988

канальная 1 Д 25 5 350*24 1988

канальная 2 Д 159 134,7 190*24 2015

канальная 1 Д 75 PPR 134,7 350*24 2015

канальная 1 Д 40 PPR 134,7 350*24 2015

канальная 2 Д 76 5,7 190*24 1990

канальная 1 Д 32 5,7 350*24 1990

канальная 1 Д 25 5,7 350*24 1990

канальная 2 Д 89 44,9 190*24 1990

канальная 1 Д 57 44,9 350*24 1990

канальная 1 Д 40 44,9 350*24 1990

канальная 1 Д 76 7 190*24 1990

канальная 1 Д 63 PPR 7 190*24 2010

канальная 1 Д 57 7 350*24 1990

канальная 1 Д 32 PPR 7 350*24 2012

канальная 1 Д 76 6 190*24 1990

канальная 1 Д 63 PPR 6 190*24 2010

канальная 1 Д 57 6 350*24 1990

канальная 1 Д 32 PPR 6 350*24 2012

канальная 2 Д 89 54,5 190*24 2014

канальная 1 Д 50 PPR 54,5 350*24 2014

канальная 1 Д 32 PPR 54,5 350*24 2014

канальная 2 Д 63 PPR 3,1 190*24 2012

канальная 1 Д 40 PPR 3,1 350*24 2014

канальная 1 Д 32 PPR 3,1 350*24 2014

воздушно 2 Д 57 27,5 190*24 2014

воздушно 1 Д 32 PPR 27,5 350*24 2014

воздушно 1 Д 25 PPR 27,5 350*24 2014

канальная 2 Д 57 19,1 190*24 2014

канальная 1 Д 32 PPR 19,1 350*24 2014

канальная 1 Д 25 PPR 19,1 350*24 2014

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 1 713,7 1 713,70
Отопления 858,1

ГВС 855,6

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 От ТК11 до ж.д.39 кв.2 по ул.Алабышева подземка 2 Д 32 PPR 42 190*24 2015

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 42,0

Отопления 42,0

ГВС 0,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
воздушно 2 Д 159 25 190*24 1999

воздушно 1 Д 108 25 350*24 1999

воздушно 1 Д 57 25 350*24 1999

канальная 2 Д 108 52,5 190*24 2009

канальная 1 Д 40 PPR 52,5 350*24 2009

канальная 1 Д 32 PPR 52,5 350*24 2009

канальная 2 Д 89 35,2 190*24 2009

канальная 1 Д 40 PPR 35,2 350*24 2009

канальная 1 Д 32 PPR 35,2 350*24 2009

канальная 2 Д 76 36,5 190*24 2009

канальная 1 Д 40 PPR 36,5 350*24 2009

канальная 1 Д 32 PPR 36,5 350*24 2009

26 От ТК6-а до ТК8 по ул.Гоголевская

2 От ТК1 до здания общежития кадетского 

корпуса по ул.Рубежная 70,4

3 От ТК1 до здания школы кадетского корпуса 

по ул.Рубежная 73

28 От ТК8 до ж.д.1 по ул.Гоголевская

93,2

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №6 ул.Рубежная, 24-б

1 От котельной до ТК1 по ул.Рубежная

155

109

27 От ТК8 до ж.д.2 по ул.Гоголевская
6,2

24 От ТК6-а до ТК7 по ул.Гоголевская

14

25 От ТК7 до ж.д.3 по ул.Гоголевская

12

22 От ТК6 до ж.д.4 по ул.Гоголевская
11,4

23 От ТК6 до ТК6-а по ул.Гоголевская
89,8

20 От ТК5 до ж.д.6 по ул.Гоголевская
10

21 От ТК5 до ТК6 по ул.Гоголевская
269,4

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



канальная 2 Д 89 31,5 190*24 2016

канальная 1 Д 63 PPR 31,5 350*24 2016

канальная 1 Д 32 PPR 31,5 350*24 2016

5 От ТК2 до здания мастерских кадетского 

корпуса по ул.Рубежная

канальная 2 Д 32 PPR 2,3 190*24 2016
2,3

воздушно 2 Д 76 76 190*24 2002

воздушно 1 Д 63 PPR 76 350*24 2016

воздушно 1 Д 32 PPR 76 350*24 2016

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 515,7 515,70
Отопления 259,0

ГВС 256,7

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
1 От котельной до ТК1 территория школы №4 

по ул.Матросовская

канальная 2 Д 89 27,5 190*24 1993
27,5

2 От ТК1 до здания мастерской школы №4 по 

ул.Матросовская

канальная 2 Д 40 5 190*24 1993
5

3 От ТК1 до здания школы №4 по 

ул.Матросовская

канальная 2 Д 89 30 190*24 1993
30

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 62,5 62,50
Отопления 62,5

ГВС 0,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
канальная 2 Д 108 28,4 190*24 2018

канальная 1 Д 63 PE-RT 28,4 350*24 2018

канальная 2 Д 89 24,4 190*24 2018

канальная 1 Д 63 PE-RT 24,4 350*24 2018

3 От ТК1 до ТК2 по пер.Гражданский канальная 2 Д 76 13,6 190*24 1988 13,6

воздушно 2 Д 76 12 190*24 1988

воздушно 2 Д 57 ППУ 30 190*24 2018

канальная 2 Д 57 65 190*24 1988

5 От ТК3 до ж.д.29 по ул.Свободы канальная 2 Д 57 60,2 190*24 1988 60,2

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 260,0 260,00
Отопления 233,6

ГВС 26,4

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
воздушно 2 Д 89 3 190*24 2007

канальная 2 Д 89 45 190*24 2007

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 48,0 48,00
Отопления 48,0

ГВС 0,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8

4 От котельной до ТК2 по ул.Рубежная

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №15 пер.Куйбышева, 3

1 От котельной до здания школы №13 по 

пер.Куйбышева
48

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №17 ул.Свободы, 207-а

2 От ТК1 до здания школы №6 по 

пер.Гражданский
36,6

4 От ТК2 до ТК3 по пер.Гражданский
107

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №10 ул.Матросовская, 79-а

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №14 пер.Гражданский, 24-д

1 От котельной до ТК1 по пер.Гражданский
42,6

63

6 От ТК2 до ж.д.19 по ул.Рубежная
152



воздушно 2 Д 159 28,2 190*24 1994

воздушно 1 Д 76 28,2 350*24 1994

воздушно 1 Д 57 28,2 350*24 1994

2 От здания котельной №17 до здания 

администрации БГО (ул.Свободы, 203)

канальная 2 Д 108 27,2 190*24 2017
27,2

воздушно 2 Д 159 21,3 190*24 1994

воздушно 1 Д 76 21,3 350*24 1994

воздушно 1 Д 57 21,3 350*24 1994

4 От ТК1 до ТК30 территория ж.д.98 по 

ул.К.Маркса

воздушно 2 Д 57 48 190*24 1994
48

5 От ТК30 до здания 96-а по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 25 PPR 0,5 190*24 2016 0,5

6 От ТК30 до ТК30-а воздушно 2 Д 57 3 190*24 1994 3

7 От ТК30-а до здания 96-а по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 20 0,5 190*24 1994 0,5

8 От ТК30-а до ТК30-б по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 57 27 190*24 1996 27

9 От ТК30-б до ж.д.98 по ул.К.Маркса (1ввод) воздушно 2 Д 32 0,5 190*24 1996
0,5

10 От ТК30-б до ж.д.98 по ул.К.Маркса (2ввод) воздушно 2 Д 40 3,5 190*24 1996
3,5

воздушно 2 Д 159 14 190*24 1994

воздушно 1 Д 76 14 350*24 1994

воздушно 1 Д 57 14 350*24 1994

воздушно 2 Д 159 31 190*24 1994

воздушно 1 Д 76 31 350*24 1994

воздушно 1 Д 57 31 350*24 1994

13 От ТК2 до ТК2-а по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 57 63,3 190*24 1994 63,3

14 От ТК2-а до ж.д.96 по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 57 8,8 190*24 1996 8,8

15 От ТК2-а до ж.д.94 по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 57 5 190*24 1996 5

воздушно 2 Д 159 6,4 190*24 1994

воздушно 1 Д 76 6,4 350*24 1994

воздушно 1 Д 57 6,4 350*24 1994

воздушно 2 Д 40 10,1 190*24 1994

воздушно 1 Д 15 10,1 350*24 1994

воздушно 1 Д 15 10,1 350*24 1994

18 От ТК4 до здания гаража сельхозуправления 

по ул.Свободы (направление Т4-а)

воздушно 2 Д 159 5 190*24 1994

5

19 По зданию гаражей сельхозуправления по 

ул.Свободы (от Т4-а до Т4-б)

внутренняя 2 Д 108 33 190*24 1994
33

20 От Т4-б до здания Архитектуры по 

ул.Свободы (по зданию гаражей)

внутренняя 2 Д 108 10 190*24 1994
10

21 От Т4-а до Т12 по ул.Свободы (1 линия) воздушно 2 Д 159 22 190*24 1994 22

22 От Т4-а до Т12 по ул.Свободы (2 линия) воздушно 2 Д 89 22 190*24 1994 22

23 От Т12 до ТК13 по ул.Свободы (1 линия) воздушно 2 Д 159 19,5 190*24 1994 19,5

24 От Т12 до ТК13 по ул.Свободы (2 линия) воздушно 2 Д 89 19,5 190*24 1994 19,5

25 От ТК13 до ТК14 по ул.Свободы (2 линия) воздушно 2 Д 76 8 190*24 1994 8

26 От ТК14 до ТК15 по ул.Свободы (2 линия) воздушно 2 Д 76 29,6 190*24 1994 29,6

27 От ТК15 до здания дома пионеров по 

ул.Свободы (1ввод)

воздушно 2 Д 32 0,4 190*24 1994
0,4

28 От ТК15 до ТК15-а по ул.Свободы воздушно 2 Д 76 11,1 190*24 1994 11,1

29 От ТК15-а до здания дома пионеров по 

ул.Свободы (2 ввод)

воздушно 2 Д 32 2 190*24 1994
2

30 От ТК15-а до здания магазина "Книги" по 

ул.Свободы

воздушно 2 Д 57 18 190*24 1994
18

31 От ТК13 до ТК16 по ул.Свободы (1 линия) воздушно 2 Д 114 10 190*24 1994 10

32 От ТК16 до ТК17 по ул.Свободы (1 линия) воздушно 2 Д 114 4 190*24 1994 4

33 От ТК17 до ТК18 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 6 190*24 1994 6

34 От ТК18 до ТК19 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 15 190*24 1994 15

канальная 2 Д 159 25 190*24 2018

воздушно 2 Д 114 20 190*24 1994

36 От ТК20 до ж.д.36 по ул.Народная воздушно 2 Д 76 15,6 190*24 1988 15,6

37 От ТК20 до ТК22 по ул.Народная воздушно 2 Д 114 19 190*24 1994 19

38 От ТК22 до ж.д.84 по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 57 70,3 190*24 1994 70,3

39 От ТК22 до ТК24 по ул.Народная воздушно 2 Д 76 27,1 190*24 2021 27,1

40 От ТК24 до ТК27 по ул.Народная канальная 2 Д 57 56,8 190*24 2020 56,8

41 От ТК27 до ж.д.189 по ул.Свободы воздушно 2 Д 57 30 190*24 1994 30

16 От ТК3 до ТК4 по ул.Свободы

35 От ТК19 до ТК20 по ул.Народная
45

12,8

17 От ТК3 до ж.д.203 по ул.Свободы
20,2

11 От ТК1-а до ТК2 по ул.Свободы
28

12 От ТК2 до ТК3 по ул.Свободы
62

1 От здания котельной №17 до ТК1 по 

ул.Свободы 56,4

3 От ТК1 до ТК1-а по ул.Свободы
42,6



42 От ТК24 до ТК25 по ул.Народная воздушно 2 Д 76 10 190*24 1994 10

43 От ТК25 до ТК26 по ул.Народная воздушно 2 Д 76 37 190*24 1994 37

44 От ТК26 до ж.д.78-а по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 25 9,2 190*24 1994 9,2

45 От ТК25 до Т25/1 здания по ул.Народная, 78 воздушно 2 Д 57 56 190*24 1994
56

46 От Т25/1 до здания по ул.Народная, 78 (1 

ввод)

воздушно 2 Д 32 1,5 190*24 1994
1,5

47 От Т25/1 до Т25/2 здания по ул.Народная, 78 воздушно 2 Д 57 5 190*24 1994
5

48 От Т25/2 до здания по ул.Народная, 78 (2 

ввод)

воздушно 2 Д 32 1,5 190*24 1994
1,5

49 От Т25/2 до Т25/3 здания по ул.Народная, 78 воздушно 2 Д 57 5 190*24 1994
5

50 От Т25/3 до здания по ул.Народная, 78 (3 

ввод)

воздушно 2 Д 40 1,5 190*24 1994
1,5

51 От Т25/3 до Т25/4 здания по ул.Народная, 78 воздушно 2 Д 57 5 190*24 1994
5

52 От Т25/4 до здания по ул.Народная, 78 (4 

ввод)

воздушно 2 Д 57 1,5 190*24 1994
1,5

воздушно 2 Д 133 21,3 190*24 1994

воздушно 1 Д 76 21,3 350*24 1994

воздушно 1 Д 57 21,3 350*24 1994

воздушно 2 Д 133 14 190*24 1994

воздушно 1 Д 76 14 350*24 1994

воздушно 1 Д 57 14 350*24 1994

воздушно 2 Д 133 12 190*24 1994

воздушно 1 Д 75 PPR 12 350*24 2016

воздушно 1 Д 63 PPR 12 350*24 2016

воздушно 2 Д 32 18 190*24 1994

воздушно 1 Д 25 18 350*24 1994

воздушно 1 Д 25 18 350*24 1994

воздушно 2 Д 133 6 190*24 1994

воздушно 1 Д 75 PPR 6 350*24 2016

воздушно 1 Д 63 PPR 6 350*24 2016

воздушно 2 Д 133 3 190*24 1994

воздушно 1 Д 75 PPR 3 350*24 2016

воздушно 1 Д 63 PPR 3 350*24 2016

воздушно 2 Д 57 5 190*24 1996

воздушно 1 Д 25 5 350*24 1996

воздушно 1 Д 25 5 350*24 1996

воздушно 2 Д 133 10 190*24 1994

воздушно 1 Д 75 PPR 10 350*24 2016

воздушно 1 Д 63 PPR 10 350*24 2016

воздушно 2 Д 57 5 190*24 1996

воздушно 1 Д 25 5 350*24 1996

воздушно 1 Д 25 5 350*24 1996

воздушно 2 Д 133 16,2 190*24 1994

воздушно 1 Д 57 16,2 350*24 1994

воздушно 1 Д 40 16,2 350*24 1994

канальная 2 Д 133 12 190*24 1994

канальная 1 Д 57 12 350*24 1994

канальная 1 Д 40 12 350*24 1994

воздушно 2 Д 133 44 190*24 1994

воздушно 1 Д 57 44 350*24 1994

воздушно 1 Д 40 44 350*24 1994

воздушно 2 Д 133 10 190*24 1994

воздушно 1 Д 57 10 350*24 1994

воздушно 1 Д 32 10 350*24 1994

канальная 2 Д 57 6,2 190*24 1994

канальная 1 Д 57 6,2 350*24 1994

канальная 2 Д 133 15 190*24 1994

канальная 1 Д 57 15 350*24 1994

канальная 1 Д 32 15 350*24 1994

канальная 2 Д 108 2,2 190*24 1994

канальная 1 Д 20 2,2 350*24 1994

66 От ТК47 до здания гаражей БФТ ООО 

"Газпром теплоэнерго Воронеж" ул.Ленинская, 

58 От ТК7-а до ТК7-б по ул.Народная

3,3

64 От ТК48 до здания детского сада №7 по 

ул.К.Маркса
9,3

65 От ТК48 до ТК47 по территории детского сада 

№7 ул.К.Маркса 30

62 От ТК8 до  ТК49 по ул.К.Маркса

144,4

63 От ТК49 до ТК48 по ул.Народная
20

60 От ТК7-б до ТК8 по ул.К.Маркса
20

61 От ТК8 до ж.д.92 по ул.К.Маркса (3 ввод)
10

6

59 От ТК7-б до ж.д.92 по ул.К.Маркса (2 ввод)
10

56 От ТК7 до ж.д.92 по ул.К.Маркса (1 ввод)
36

57 От ТК7 до ТК7-а по ул.Народная
12

54 От ТК5 до ТК6 по ул.Народная
28

55 От ТК6 до ТК7 по ул.Народная
24

53 От ТК4 до ТК5 по ул.Народная
42,6



внутренняя 2 Д 108 35 190*24 1994

внутренняя 1 Д 20 35 350*24 1994

68 От здания гаражей БФТ ООО "Газпром 

теплоэнерго Воронеж" до ТК45

воздушно 2 Д 108 2 190*24 1994
2

69 От ТК45 до здания бытовые помещения 

(комната водителей) БФТ ООО "Газпром 

теплоэнерго Воронеж" ул.Ленинская, 74

воздушно 2 Д 89 15 190*24 1994

15

70 По административному зданию БФТ ООО 

"Газпром теплоэнерго Воронеж" ул.Ленинская, 

74 (от помещения водителей до помещения 

охраны)

внутренняя 2 Д 57 70 190*24 1994

70

71 От помещения охраны к здания абонентского 

отдела ул.Ленинская, 74

канальная 2 Д 57 10 190*24 1994
10

канальная 2 Д 133 32 190*24 1994

канальная 1 Д 57 32 350*24 1994

канальная 1 Д 32 32 350*24 1994

канальная 2 Д 89 18,7 190*24 1975

канальная 1 Д 32 PPR 18,7 350*24 2010

внутренняя 2 Д 57 27 190*24 1994

внутренняя 1 Д 25 27 350*24 1994

воздушно 2 Д 57 4 190*24 1994

воздушно 1 Д 57 4 350*24 1994

канальная 2 Д 57 ППУ 19 190*24 2000

канальная 1 Д 57 ППУ 19 350*24 2000

канальная 2 Д 57 18,4 190*24 1994

канальная 1 Д 20 18,4 350*24 1994

77 От ТК51-а до ж.д.74 по ул.Ленинская (2 ввод) воздушно 2 Д 25 7 190*24 1994
7

канальная 2 Д 133 23 190*24 1994

канальная 1 Д 57 23 350*24 1994

канальная 1 Д 32 23 350*24 1994

канальная 2 Д 108 2 190*24 1994

канальная 1 Д 57 2 350*24 1994

канальная 1 Д 32 2 350*24 1994

80 От ТК53 до ТК58 по территории детского сада 

№7 по ул.К.Маркса

воздушно 2 Д 76 ППУ 68 190*24 2000
68

81 От ТК58 до ТК59 по ул.Народная бесканальная 2 Д 76 ППУ 24 190*24 2000 24

82 От ТК59 до ТК60 по ул.Народная воздушно 2 Д 76 ППУ 23,9 190*24 2000 23,9

83 От ТК60 до ТК61 по ул.Народная воздушно 2 Д 57 5,5 190*24 1994 5,5

84 От ТК61 до ж.д.89 по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 32 25,5 190*24 1994 25,5

85 От ТК60 до ТК62 во дворе ж.д.28-б по 

ул.Народная

воздушно 2 Д 76 40 190*24 1994
40

86 От ТК62 до ж.д.28-б по ул.Народная (1 ввод 

ОТ)

воздушно 2 Д 57 2,5 190*24 1994
2,5

87 От ТК62 до ж.д.28-а по ул.Народная (2 ввод 

ОТ)

воздушно 2 Д 57 38,5 190*24 1994
38,5

воздушно 1 Д 40 30 350*24 1994

воздушно 1 Д 25 30 350*24 1994

канальная 1 Д 40 25 350*24 2020

канальная 1 Д 25 25 350*24 2020

89 От ТК66 до ж.д.28-а по ул.Народная (1 ввод 

ГВС)

воздушно 1 Д 25 0,5 350*24 1994
0,25

воздушно 1 Д 40 6 350*24 1994

воздушно 1 Д 25 6 350*24 1994

91 От ТК65 до ж.д.28-а по ул.Народная (2 ввод 

ГВС)

воздушно 1 Д 25 0,5 350*24 1994
0,25

воздушно 1 Д 40 15 350*24 1994

воздушно 1 Д 25 15 350*24 1994

воздушно 1 Д 25 1,5 350*24 1994

воздушно 1 Д 20 1,5 350*24 1994

воздушно 1 Д 40 15 350*24 1994

воздушно 1 Д 25 15 350*24 1994

воздушно 1 Д 25 1,5 350*24 1994

воздушно 1 Д 20 1,5 350*24 1994

воздушно 2 Д 57 46,6 190*24 2016

79 От ТК52 до ТК53 по территории детского сада 

№7 по ул.К.Маркса

95 От ТК63 до ж.д.28-б по ул.Народная (4 ввод 

ГВС)
1,5

96 От ТК6 до ТК9 по ул.К.Маркса
93,2

93 От ТК64 до ж.д.28-б по ул.Народная (3 ввод 

ГВС)
1,5

94 От ТК64 до ТК63 по ул.Народная
15

90 От ТК66 до ТК65 по ул.Народная
6

92 От ТК65 до ТК64 по ул.Народная
15

4

88 От ТК56 до ТК66 по ул.Народная

55

76 От ТК51-а до ж.д.74 по ул.Ленинская (1 ввод)
27,6

78 От ТК50 до ТК52 по территории детского сада 

№7 по ул.К.Маркса 46

74 По административному зданию БФТ ООО 

"Газпром теплоэнерго Воронеж" ул.Ленинская, 
40,5

75 От помещения склада до ТК51-а территория 

БФТ ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
34,5

72 От ТК47 до ТК50 по территории детского сада 

№7 по ул.К.Маркса 64

73 От ТК50 до ТК51 (административное здание) 

территория БФТ ООО "Газпром теплоэнерго 
28,05

67 По зданию гаражей БФТ ООО "Газпром 

теплоэнерго Воронеж" ул.Ленинская, 74
52,5



воздушно 1 Д 40 PPR 46,6 350*24 2016

воздушно 1 Д 40 PPR 46,6 350*24 2016

97 От ТК9 до ж.д.88 по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 57 21,3 190*24 1994 21,3

воздушно 2 Д 57 16 190*24 2016

воздушно 1 Д 40 PPR 16 350*24 2016

воздушно 1 Д 40 PPR 16 350*24 2016

воздушно 2 Д 40 2 190*24 2016

воздушно 1 Д 20 PPR 2 350*24 2016

воздушно 2 Д 57 14 190*24 2016

воздушно 1 Д 32 PPR 14 350*24 2016

воздушно 1 Д 32 PPR 14 350*24 2016

воздушно 2 Д 40 16,9 190*24 2016

воздушно 1 Д 32 PPR 16,9 350*24 2016

воздушно 1 Д 32 PPR 16,9 350*24 2016

воздушно 2 Д 25 PPR 5 190*24 2016

воздушно 1 Д 20 PPR 5 350*24 2016

воздушно 1 Д 20 PPR 5 350*24 2016

воздушно 2 Д 32 3 190*24 1994

воздушно 1 Д 20 3 350*24 1994

воздушно 1 Д 20 3 350*24 1994

Северное направление
104 От здания котельной №17 до ТК29 по 

ул.Свободы

воздушно 2 Д 159 30 190*24 1994
30

105 От ТК29 до  ТК29-а по ул.Свободы воздушно 2 Д 159 3,4 190*24 1994 3,4

106 От ТК29-а до ТК31 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 39 190*24 1994 39

107 От ТК31 до ТК31-а по ул.К.Маркса (здание по 
ул.К.Маркса, 102)

воздушно 2 Д 89 9 190*24 1994
9

воздушно 2 Д 89 16 190*24 1994

воздушно 2 Д 57 10 190*24 1994

109 От ТК29-а до ТК30 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 9,4 190*24 1994 9,4

110 От ТК30 до ТК35 по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 89 79,8 190*24 1994 79,8

111 От ТК35 до ТК36 по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 89 32,3 190*24 1994 32,3

112 От ТК36 до здания по ул.К.Маркса, 106 воздушно 2 Д 40 3 190*24 1994 3

113 От ТК36 до  ТК38 по ул.К.Маркса канальная 2 Д 89 12,6 190*24 1994 12,6

114 От ТК38 до ТК38-а по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 76 10 190*24 1994 10

115 От ТК38-а до ТК38-б по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 57 9 190*24 1994 9

116 От ТК38-б до ж.д.109 по ул.К.Маркса (1ввод) воздушно 2 Д 32 0,5 190*24 1994
0,5

117 От ТК38-б до ж.д.109 по ул.К.Маркса (2ввод) воздушно 2 Д 57 3,9 190*24 1994
3,9

118 От ТК38-а до ТК39 по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 57 23,2 190*24 1994 23,2

119 От ТК39 до ТК40 по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 57 14,5 190*24 1994 14,5

120 От ТК40 до ж.д.107/2 по ул.К.Маркса (2 ввод) воздушно 2 Д 25 1,5 190*24 1994
1,5

121 От ТК38 до ж.д.111 по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 57 25,1 190*24 1994 25,1

122 От ТК35 до ТК34 по ул.К.Маркса воздушно 2 Д 57 38,7 190*24 1981 38,7

123 От ТК34 до ж.д.20 по ул.Советская (1ввод) воздушно 2 Д 40 20,4 190*24 1981
20,4

124 От ТК34 до ж.д.20 по ул.Советская (2ввод) воздушно 2 Д 20 2 190*24 1981
2

125 От ТК34 до ж.д.20 по ул.Советская (3ввод) воздушно 2 Д 25 2 190*24 1981
2

126 От ТК34 до ж.д.20 по ул.Советская (4ввод) воздушно 2 Д 25 2 190*24 1981
2

127 От ТК34 до ж.д.20 по ул.Советская (5ввод) воздушно 2 Д 57 9,8 190*24 1981
9,8

128 От ТК34 до ж.д.20 по ул.Советская (6ввод) воздушно 2 Д 20 1 190*24 1981
1

129 От ТК34 до ж.д.20 по ул.Советская (7ввод) воздушно 2 Д 25 1 190*24 1981
1

130 От ТК34 до ж.д.20 по ул.Советская (8ввод) воздушно 2 Д 25 1 190*24 1981
1

131 От ТК30 до ТК32 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 13 190*24 1994 13

132 От ТК32 до ТК33 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 26 190*24 1994 26

133 От ТК33 до Т72 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 17 190*24 1994 17

108 От ТК31-а до здания по ул.К.Маркса, 104

98 От ТК9 до ТК9-а по ул.К.Маркса

26

102 Врезка до ж.д.33 по ул.Народная (1 ввод)
10

103 Врезка до ж.д.33 по ул.Народная (2 ввод)
6

100 От ТК9-а до ТК10 по ул.К.Маркса
28

101 От ТК10 до ж.д.33 по ул.Народная (1,2 ввод)
33,8

32

99 От ТК9-а до ж.д.88 по ул.К.Маркса
3

96 От ТК6 до ТК9 по ул.К.Маркса
93,2



134 От Т72 до здания по ул.Свободы, 213 (1ввод) 

(кафе "Барбарис")

воздушно 2 Д 32 3 190*24 1994
3

135 От Т72 до Т72-а по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 4 190*24 1994 4

136 От Т72-а до здания по ул.Свободы, 213 

(2ввод) (Аптека "Апрель")

воздушно 2 Д 32 3 190*24 1994
3

137 От Т72-а до Т73 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 4 190*24 1994 4

138 От Т73 до здания по ул.Свободы, 213 (3ввод) 

(магазин "Аптечный склад")

воздушно 2 Д 32 3 190*24 1994
3

139 От Т73 до Т74 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 3 190*24 1994 3

140 От Т74 до здания по ул.Свободы, 213 (4ввод) 

(Управление федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков)

воздушно 2 Д 76 3 190*24 1994

3

141 От Т74 до Т75 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 3 190*24 1994 3

142 От Т75 до здания по ул.Свободы, 213 (5ввод) 

(магазин "Аптека")

воздушно 2 Д 32 3 190*24 1994
3

143 От Т75 до Т76 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 6 190*24 1994 6

144 От Т76 до здания по ул.Свободы, 213 (6ввод) 

(магазин "Выпечка")

воздушно 2 Д 32 PPR 3 190*24 2010
3

145 От Т76 до Т77 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 6,8 190*24 1994 6,8

146 От Т77 до здания по ул.Свободы, 213 (7ввод) 

(магазин "Конторские принадлежности")

воздушно 2 Д 32 4 190*24 1994

4

147 От Т77 до Т78 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 6 190*24 1994 6

148 От Т78 до здания по ул.Свободы, 213 (8ввод) 

(Филиал ПАО "Сбербанк" касса)

воздушно 2 Д 32 4,5 190*24 1994
4,5

149 От Т78 до Т79 по ул.Свободы воздушно 2 Д 114 6 190*24 1994 6

150 От Т79 до здания по ул.Свободы, 213 (9ввод) 

(магазин "Дубки")

воздушно 2 Д 32 4,5 190*24 1994
4,5

151 От Т79 до здания музыкального училища по 

ул.Советская

воздушно 2 Д 89 18,4 190*24 1981
18,4

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 2 942,2 2 942,15
Отопления 2 320,4

ГВС 621,8

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 От ТК1 до гаражей администрации надземка 2 Д 76 0,5 190*24 1982

надземка 1 Д 15 1,5 350*24 1982

надземка 1 Д 15 1,5 350*24 1982

3 От ТК29 до Т29/1 гаражей администрации надземка 2 Д 40 18,3 190*24 1982

4
От ТК29/1 до здания гаражей администрации 

(1ввод) на территории администрации БГО
надземка 2 Д 40 0,3 190*24 1982

5 От Т29/1 до Т29/2 гаражей администрации надземка 2 Д 40 2 190*24 1982

6
От Т29/2 до здания гаражей администрации 

(2ввод) на территории администрации БГО
надземка 2 Д 40 0,3 190*24 1982

7
От Т29/2 до здания гаражей администрации 

(3ввод) на территории администрации БГО
надземка 2 Д 40 5 190*24 1982

8

От ТК33 до здания гаража администрации 

БГО по ул.Свободы (4ввод) (врезка на 

территории со стороны ул.Советская)

надземка 2 Д 32 0,3 190*24 1982

надземка 2 Д 57 11 190*24 2016

надземка 1 Д 25 PPR 11 350*24 2016

10
По подвалу музыкального училища по 

ул.Советская
внутренняя 2 Д 57 40 190*24 1982

11

От здания музыкального училища по 

ул.Советская до здания аптеки по 

ул.Советская, 26

подземка 2 Д 63 PPR 12 190*24 2010

2 От ТК1-а до гаражей администрации

9 От ТК10 до здания магазина "Люкс"

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



12
От ТК14 до здания Учебного центра (во дворе 

дома пионеров) по ул.Свободы
надземка 2 Д 25 1,4 190*24 1982

надземка 2 Д 89 35 190*24 1982

надземка 1 Д 32 PPR 35 350*24 2010

надземка 1 Д 32 PPR 35 350*24 2010

14 От ТК22 до здания ФСБ РФ надземка 2 Д 76 48,6 190*24 1982

15 От ТК7-а до здания по ул.К.Маркса, 90 надземка 2 Д 75 PPR 10 190*24 2010

16
От ТК32 до здания гаража МВД России по 

ул.Советская
надземка 2 Д 76 10 190*24 1982

17
От ТК27 до здания ВГАСУ по ул.Свободы, 193 

(1 ввод)
подземка 2 Д 57 4 190*24 2017

18
От ТК27 до здания ВГАСУ по ул.Свободы, 193 

(2 ввод)
надземка 2 Д 57 26,8 190*24 2017

19
От ТК22 до здания пединститута по 

ул.Народная
надземка 2 Д 76 74 190*24 1982

Спецшкола интернат по ул.Народная
надземка 2 Д 108 25 190*24 1982

надземка 1 Д 57 25 350*24 1982

надземка 1 Д 40 25 350*24 1982

подземка 1 Д 57 4,8 350*24 1982

подземка 1 Д 57 4,8 350*24 1982

22
От ТК54 до ТК55 по территории спецшколы-

интернат по ул.Народная
надземка 2 Д 76 31 190*24 1982

23
От ТК55 до здания спецшколы-интернат 

(1ввод) по ул.Народная
надземка 2 Д 57 3 190*24 1982

надземка 2 Д 108 10 190*24 1982

надземка 1 Д 57 10 350*24 1982

надземка 1 Д 40 10 350*24 1982

надземка 2 Д 40 9 190*24 1982

надземка 1 Д 32 9 350*24 1982

надземка 1 Д 32 9 350*24 1982

надземка 2 Д 108 26 190*24 1982

надземка 1 Д 57 26 350*24 1982

надземка 1 Д 40 26 350*24 1982

надземка 2 Д 108 16 190*24 1982

надземка 1 Д 57 16 350*24 1982

надземка 1 Д 40 16 350*24 1982

надземка 2 Д 108 15 190*24 1982

надземка 1 Д 57 15 350*24 1982

надземка 1 Д 40 15 350*24 1982

внутренняя 2 Д 108 13 190*24 1994

внутренняя 1 Д 57 13 350*24 1982

внутренняя 1 Д 40 13 350*24 1982

подземка 2 Д 89 26 190*24 1982

подземка 1 Д 50 PPR 26 350*24 2018

подземка 1 Д 50 PPR 26 350*24 2018

подземка 2 Д 89 97,4 190*24 1982

подземка 1 Д 32 PPR 97,4 350*24 2010

подземка 1 Д 32 PPR 97,4 350*24 2010

подземка 2 Д 76 20 190*24 1982

подземка 1 Д 32 PPR 20 350*24 2013

подземка 1 Д 32 PPR 20 350*24 2013

33
По зданию спецшколы-интернат (2корпус) по 

ул.Ленинская
внутренняя 2 Д 40 15 190*24 1982

34
От здания спецшколы-интернат (2корпус)по 

ул.Ленинская до здания прачечной
подземка 2 Д 40 15 190*24 1982

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 925,1

Отопления 620,9

ГВС 304,2

30
От здания спецшколы-интернат по 

ул.Народная до ТК56 по ул.Народная

31 От ТК56 до ТК57 по ул.Ленинская

32
От ТК57 до здания спецшколы-интернат 

(2корпус) по ул.Ленинская

13
От ТК1-а до здания налоговой по ул.Свободы, 

203

20
От ТК53 до ТК54 по территории спецшколы-

интернат по ул.Народная

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №18 пер.Пушкинский, 8-б

21
От ТК53 до здания столовой спецшколы-

интернат по ул.Народная

24
От ТК54 до ТК54-а по территории спецшколы-

интернат по ул.Народная

25
От ТК54-а до здания мед.кабинета спецшколы-

интернат по ул.Народная

26
От ТК54-а до ТК54-б по территории 

спецшколы-интернат по ул.Народная

27
От ТК54-б до ТК54-в по территории 

спецшколы-интернат по ул.Народная

28
От ТК54-в до здания спецшколы-интернат 

(учебное помещение) по ул.Народная

29

По зданию спецшколы-интернат по 

ул.Народная (в направлении ул.Народная, 28-

а)



№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
канальная 2 Д 108 9 190*24 1996

канальная 1 Д 89 9 350*24 1996

канальная 1 Д 57 9 350*24 1996

канальная 2 Д 57 10,4 190*24 1996

канальная 1 Д 57 10,4 350*24 1996

канальная 1 Д 57 10,4 350*24 1996

канальная 2 Д 133 31,9 190*24 1988

канальная 1 Д 89 31,9 350*24 1988

канальная 1 Д 57 31,9 350*24 1988

канальная 2 Д 108 46,5 190*24 2012

канальная 1 Д 63 PPR 46,5 350*24 2012

канальная 1 Д 32 PPR 46,5 350*24 2012

канальная 2 Д 57 12,9 190*24 1988

канальная 1 Д 40 12,9 350*24 1988

канальная 1 Д 25 12,9 350*24 1988

канальная 2 Д 108 23 190*24 1988

канальная 1 Д 57 23 350*24 1988

канальная 1 Д 40 23 350*24 1988

канальная 2 Д 108 14 190*24 1988

канальная 1 Д 57 14 350*24 1988

канальная 1 Д 40 14 350*24 1988

канальная 2 Д 76 41,1 190*24 1988

канальная 1 Д 57 41,1 350*24 1988

канальная 1 Д 32 PPR 16 350*24 2021

канальная 1 Д 32 25,1 350*24 1988

канальная 2 Д 57 39 190*24 1988

канальная 1 Д 57 39 350*24 1988

канальная 1 Д 57 39 350*24 1988

канальная 2 Д 57 12 190*24 1988

канальная 1 Д 40 12 350*24 1988

канальная 1 Д 40 12 350*24 1988

воздушно 2 Д 108 149,8 190*24 1988

воздушно 1 Д 76 149,8 350*24 1988

воздушно 1 Д 40 149,8 350*24 1988

канальная 2 Д 108 4,9 190*24 1988

канальная 1 Д 108 4,9 350*24 1988

канальная 1 Д 57 4,9 350*24 1988

канальная 2 Д 57 9,4 190*24 1988

канальная 1 Д 40 9,4 350*24 1988

канальная 1 Д 25 9,4 350*24 1988

канальная 2 Д 40 PPR 8 190*24 2018

канальная 1 Д 40 PPR 8 350*24 2018

канальная 1 Д 40 PPR 8 350*24 2018

канальная 2 Д 108 33 190*24 1988

канальная 1 Д 76 33 350*24 1988

канальная 1 Д 57 33 350*24 1988

воздушно 2 Д 108 58,8 190*24 1988

воздушно 1 Д 76 58,8 350*24 1988

воздушно 1 Д 57 58,8 350*24 1988

воздушно 2 Д 76 50 190*24 1988

воздушно 1 Д 76 50 350*24 1988

воздушно 1 Д 40 50 350*24 1988

воздушно 2 Д 76 19 190*24 1996

воздушно 1 Д 76 19 350*24 1996

воздушно 1 Д 32 19 350*24 1996

канальная 2 Д 76 17 190*24 1996

канальная 1 Д 57 17 350*24 1996

канальная 1 Д 32 17 350*24 1996

канальная 2 Д 76 74,2 190*24 1998

канальная 1 Д 40 74,2 350*24 2020

канальная 1 Д 32 74,2 350*24 1998

16 От ТК13 до ТК14 по ул.Ломоносова

8 От ТК6 до ТК9 по пер.Пушкинский

18 От ТК15 до ТК16 по ул.Верхореченская
34

19 От ТК16 до ж.д.89 по ул.Верхореченская
148,4

100

17 От ТК14 до ТК15 по ул.Верхореченская
38

14 От ТК11 до ТК12 по ул.Трусова
66

15 От ТК12 до ТК13 по ул.Трусова
117,6

12 От ТК11 до ж.д.2 по ул.Трусова
18,8

13 От ТК11 до ж.д.4 по ул.Трусова
16

10 От ТК10 до ж.д.2 по пер.Пушкинский
24

11 От здания котельной до ТК11 по ул.Трусова

309,4

82,2

9 От ТК9 до ТК10 по пер.Пушкинский
78

6 От ТК4 до ТК5 по пер.Пушкинский
46

7 От ТК5 до ТК6 по пер.Пушкинский
28

4 От ТК3 до ТК4 по пер.Пушкинский
93

5 От ТК4 до ж.д.97 по ул.Пушкинская
25,8

2 От ТК1 до ж.д.101 по ул.Пушкинская
20,8

3 От ТК1 до ТК3 по пер.Пушкинский
63,8

1 От здания котельной до ТК1
18



Протяженность сетей, 2-трубн. м. 1 327,8 1 327,80
Отопления 663,9

ГВС 663,9

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
1 От котельной до здания БТИ по ул.Советская, 

29

воздушно 2 Д 89 47 190*24 2002
47

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 47,0 47,00
Отопления 47,0

ГВС 0,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
1 От котельной до ТК4 по ул.Пушкинская воздушно 2 Д 89 65,5 190*24 2001 65,5

2 От ТК4 до ж.д.82 по ул.Пушкинская воздушно 2 Д 57 67,9 190*24 1975 67,9

3 От ТК4 до ж.д.84 по ул.Пушкинская воздушно 2 Д 57 2,5 190*24 1990 2,5

4 От котельной до ТК1 по ул.Пушкинская воздушно 2 Д 57 20,5 190*24 2001 20,5

5 От ТК1 до ж.д.86 по ул.Пушкинская канальная 2 Д 63 PPR 11,7 190*24 2018 11,7

воздушно 2 Д 57 43,9 190*24 1975

канальная 2 Д 63 PPR 1 190*24 2016

7 От котельной до ТК2 по ул.Пушкинская воздушно 2 Д 76 47,5 190*24 2001 47,5

8 От ТК2 до ТК3 по ул.Пушкинская канальная 2 Д 57 22 190*24 2001 22

9 От ТК3 до ж.д.90 по ул.Пушкинская канальная 2 Д 57 5,3 190*24 2018 5,3

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 287,8 287,80
Отопления 287,8

ГВС 0,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
канальная 2 Д 89 16,1 190*24 1990

канальная 1 Д 63 PPR 16,1 350*24 2009

канальная 1 Д 50 PPR 16,1 350*24 2019

2 От котельной до ж.д.74-а по ул.Сенная воздушно 2 Д 133 52,8 190*24 1996 52,8

3 От ТК3 до ж.д.74-а по ул.Сенная канальная 2 Д 89 2 190*24 1996 2

4 По подвалу ж.д.74-а по ул.Сенная внутренняя 2 Д 133 45 190*24 2007 45

5 От ж.д.74-а до ж.д.71 по ул.Сенная канальная 2 Д 133 72,1 190*24 2007 72,1

внутренняя 2 Д 133 8 190*24 2007

внутренняя 2 Д 108 4 190*24 2007

7 От ж.д.71 по ул.Сенная до ТК1 воздушно 2 Д 108 13,2 190*24 2018 13,2

воздушно 2 Д 76 52 190*24 2018

канальная 2 Д 76 20 190*24 2018

9 От ТК1 до ТК2 по ул.Советская воздушно 2 Д 108 86 190*24 2007 86

10 От ТК2 до ж.д.60 по ул.Победы воздушно 2 Д 108 78,1 190*24 2007 78,1

11 По подвалу ж.д.60 ул.Победы внутренняя 2 Д 89 40 190*24 2007 40

12 От ж.д.60 по ул.Победы до ж.д.35 по 

ул.Третьяковская

канальная 2 Д 76 40 190*24 2000
40

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 545,4 545,40
Отопления 529,3

ГВС 16,1

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №23 ул.Третьяковская, 39-в

8 От ТК1 до ж.д.37 по ул.Третьяковская
72

1 От котельной до ж.д.39-а по ул.Третьяковская
32,2

6 По подвалу ж.д.71 по ул.Сенная
12

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №19 ул.Советская, 31-а

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №21 ул.Пушкинская, 86-б

6 От котельной до ж.д.88 по ул.Пушкинская
44,9

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 От ТК2 до ж.д.60 по ул.Советская надземка 2 Д 76 95 190*24 2018

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 95,0

Отопления 95,0

ГВС 0,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
воздушно 2 Д 219 1 190*24 1985

воздушно 1 Д 133 1 350*24 1985

воздушно 1 Д 89 1 350*24 1985

воздушно 2 Д 133 218,5 190*24 1985

воздушно 1 Д 108 218,5 350*24 1985

воздушно 1 Д 89 218,5 350*24 1985

воздушно 2 Д 133 128,4 190*24 2001

воздушно 1 Д 108 128,4 350*24 2001

воздушно 1 Д 89 128,4 350*24 2001

воздушно 2 Д 89 62 190*24 2001

воздушно 1 Д 57 62 350*24 2001

воздушно 1 Д 40 62 350*24 2001

канальная 2 Д 89 16 190*24 2001

канальная 1 Д 57 16 350*24 2001

канальная 1 Д 40 16 350*24 2001

воздушно 2 Д 89 156,7 190*24 1998

воздушно 1 Д 57 156,7 350*24 1998

воздушно 1 Д 40 156,7 350*24 1998

канальная 2 Д 89 9 190*24 1998

канальная 1 Д 57 9 350*24 1998

канальная 1 Д 40 9 350*24 1998

воздушно 2 Д 219 8 190*24 2001

воздушно 1 Д 133 8 350*24 2001

воздушно 1 Д 89 8 350*24 2001

канальная 2 Д 159 6 190*24 2023

канальная 1 Д 89 6 350*24 2023

канальная 1 Д 89 6 350*24 2023

канальная 2 Д 89 45,8 190*24 2001

канальная 1 Д 57 45,8 350*24 2001

канальная 1 Д 32 45,8 350*24 2001

канальная 2 Д 159 35 190*24 2017

канальная 1 Д 110 PPR 35 350*24 2017

канальная 1 Д 110 PPR 35 350*24 2017

канальная 2 Д 159 5 190*24 1998

канальная 1 Д 89 5 350*24 1998

канальная 1 Д 89 5 350*24 1998

внутренняя 2 Д 108 12 190*24 2001

внутренняя 1 Д 57 12 350*24 2001

внутренняя 1 Д 57 12 350*24 2001

канальная 2 Д 108 35,7 190*24 2001

канальная 1 Д 57 35,7 350*24 2020

канальная 1 Д 57 35,7 350*24 2020

внутренняя 2 Д 108 12 190*24 2021

внутренняя 1 Д 57 12 350*24 2001

внутренняя 1 Д 40 PPR 12 350*24 2008

канальная 2 Д 108 17,4 190*24 2001

канальная 1 Д 57 17,4 350*24 2001

канальная 1 Д 40 PPR 17,4 350*24 2014

канальная 2 Д 57 31,5 190*24 2011

канальная 1 Д 40 PPR 31,5 350*24 2011

12 По подвалу ж.д.30 по ул.Чкалова

4 От ТК3 ж.д.1-а по ул.Дзержинского

14 От ТК2 до ж.д.1 по ул.Дзержинского

107

24

13 От ж.д.30 до ТК2 по ул.Чкалова
34,8

10 По подвалу ж.д.28-а по ул.Чкалова
24

11 От ж.д.28-а до ж.д.30 по ул.Чкалова
71,4

8 От ТК1 до ТК1-б по ул.Чкалова
70

9 От ТК1-б до ж.д.28-а по ул.Чкалова
10

6 От ТК1-а до ТК1

28

7 От ТК1 до ж.д.26 по ул.Чкалова
91,6

156

5 От ТК3 ж.д.118 по ул.217 Стрелковой дивизии

331,4

2 От ТК1-а до ТК4
437

3 От ТК4 до ТК3
256,8

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №26 ул.Чкалова, 26-б

1 От котельной до ТК1-а территория котельной
2



канальная 1 Д 32 PPR 31,5 350*24 2011

канальная 2 Д 63 PPR 22 190*24 2020

канальная 1 Д 40 PPR 22 350*24 2011

канальная 1 Д 32 PPR 22 350*24 2011

канальная 2 Д 108 13,3 190*24 2001

канальная 1 Д 57 13,3 350*24 2001

канальная 1 Д 40 13,3 350*24 2001

канальная 2 Д 89 8,5 190*24 2001

канальная 1 Д 57 8,5 350*24 2001

канальная 1 Д 40 8,5 350*24 2001

воздушно 2 Д 89 44,5 190*24 2018

воздушно 1 Д 63 PE-RT 44,5 350*24 2018

воздушно 1 Д 50 PE-RT 44,5 350*24 2018

канальная 2 Д 89 9,5 190*24 2018

канальная 1 Д 63 PE-RT 9,5 350*24 2018

канальная 1 Д 50 PE-RT 9,5 350*24 2018

канальная 2 Д 89 60 190*24 2018

канальная 1 Д 63 PE-RT 60 350*24 2018

канальная 1 Д 50 PE-RT 60 350*24 2018

канальная 2 Д 89 10 190*24 2018

канальная 1 Д 63 PE-RT 10 350*24 2018

канальная 1 Д 50 PE-RT 10 350*24 2018

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 1 935,6 1 935,60
Отопления 967,8

ГВС 967,8

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
надземка 2 Д 32 2 190*24 2000

надземка 1 Д 25 2 350*24 2000

2
От ТК3-а до гаража (Шмойлов Д.Э. гараж 

№69)
надземка 2 Д 40 5 190*24 2000

надземка 2 Д 40 PPR 39 190*24 2005

надземка 1 Д 25 PPR 39 350*24 2005

надземка 1 Д 25 PPR 39 350*24 2005

надземка 2 Д 20 PPR 5 190*24 2005

надземка 1 Д 20 PPR 5 350*24 2005

надземка 1 Д 20 PPR 5 350*24 2005

надземка 2 Д 40 12 190*24 2005

надземка 1 Д 32 PPR 12 350*24 2005

надземка 1 Д 20 PPR 12 350*24 2005

надземка 2 Д 89 219,8 190*24 2012

надземка 1 Д 40 PPR 219,8 350*24 2015

надземка 1 Д 32 PPR 219,8 350*24 2015

подземка 2 Д 89 112 190*24 2012

подземка 1 Д 40 PPR 112 350*24 2016

подземка 1 Д 32 PPR 112 350*24 2016

подземка 2 Д 89 55,2 190*24 2012

подземка 1 Д 40 PPR 55,2 350*24 2012

подземка 1 Д 32 PPR 55,2 350*24 2012

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 894,0

Отопления 450,0

ГВС 444,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8

1 От ТК4-а до гаража №91 (Чаплыгин В.В.)

3 От ТК3-б до гаража №175 (Никулин С.Б.)

4 От ТК3-в до гаража №30 (Тарасов А.Ф.)

5 От ТК3-г до гаража №48 (Сидоров Л.С.)

6 От ТК4 до ТК5

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №27 ул.Дзержинского, 11-б

16 От ТК2-а до ТК2-б по ул.Чкалова

125

17 От ТК2-б до ж.д.40 по ул.Чкалова

140

14 От ТК2 до ж.д.1 по ул.Дзержинского

107

15 От ТК2 до ТК2-а по ул.Чкалова
26,6

7 От ТК5 до ТК6

8
От ТК6 до здания ФОК "Юность" по 

ул.Аэродромная

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



1 От котельной до ж.д.11 по ул.Дзержинского канальная 2 Д 57 20 190*24 2021
20

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 20,0 20,00
Отопления 20,0

ГВС 0,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
канальная 2 Д 219 9,5 190*24 2001

канальная 1 Д 89 9,5 350*24 2001

канальная 1 Д 76 9,5 350*24 2001

воздушно 2 Д 219 21 190*24 2001

воздушно 1 Д 63 PPR 21 350*24 2016

воздушно 1 Д 40 PPR 21 350*24 2016

воздушно 2 Д 219 23 190*24 2001

воздушно 1 Д 63 PPR 23 350*24 2016

воздушно 1 Д 40 PPR 23 350*24 2016

воздушно 2 Д 219 4 190*24 2001

воздушно 1 Д 63 PPR 4 350*24 2016

воздушно 1 Д 40 PPR 4 350*24 2016

воздушно 2 Д 219 24,6 190*24 2001

воздушно 1 Д 63 PPR 24,6 350*24 2016

воздушно 1 Д 40 PPR 24,6 350*24 2016

канальная 2 Д 219 23,7 190*24 2001

канальная 1 Д 40 PPR 23,7 350*24 2015

воздушно 1 Д 32 PPR 23,7 350*24 2015

канальная 2 Д 219 17 190*24 2001

канальная 1 Д 40 PPR 17 350*24 2015

канальная 1 Д 32 PPR 17 350*24 2015

канальная 2 Д 219 62,1 190*24 2001

канальная 1 Д 57 62,1 350*24 2014

канальная 1 Д 40 PPR 62,1 350*24 2014

9 От ТК5 до здания музея по ул.Советская, 5 бесканальная 2 Д 76 ППУ 147,6 190*24 2003
147,6

канальная 2 Д 89 28 190*24 2022

канальная 2 Д 108 17,4 190*24 1994

11 От ТК22 до ТК23 по ул.Дубровинская воздушно 2 Д 89 40 190*24 1994 40

12 От ТК23 до здания филиала школы №1 по 

ул.Дубровинская (4корпус)

воздушно 2 Д 76 14,4 190*24 1994
14,4

13 От ТК23 до ТК24 по ул.Дубровинская воздушно 2 Д 89 20,1 190*24 1994 20,1

14 От ТК24 до здания пенсионного фонда по 

ул.Дубровинская, 73

воздушно 2 Д 89 10,5 190*24 2000
10,5

15 От ТК6-а до здания по ул.Дубровинская, 61 бесканальная 2 Д 57 ППУ 127 190*24 2003
127

канальная 2 Д 76 ППУ 25 190*24 2007

канальная 1 Д 40 ППУ 25 350*24 2007

канальная 1 Д 32 ППУ 25 350*24 2007

канальная 2 Д 76 ППУ 67 190*24 2007

канальная 1 Д 40 ППУ 67 350*24 2007

канальная 1 Д 32 ППУ 67 350*24 2007

18 От ТК25 до здания школы-гимназии №1 по 

ул.Дубровинская (3 корпус)

канальная 2 Д 40 PPR 4,1 190*24 2007
4,1

19 От ТК7 до ТК8 по пер.Суровикина канальная 2 Д 89 57 190*24 2001 57

канальная 2 Д 89 47,2 190*24 2001

канальная 2 Д 89 16 190*24 2022

21 По подвалу здания БСХТ (2 корпус) до Т27 внутренняя 2 Д 76 15 190*24 2001
15

22 От Т27 по зданию БСХТ (2 корпус, 

эл.лаборатория) в направлении муз.школы 

№1 по ул.Советская 

внутренняя 2 Д 76 70,5 190*24 2005

70,5

20 От ТК8 до здания БСХТ (2 корпус) 

ул.Ленинская
63,2

16 От ТК6 до ТК25 территория школы-гимназии 

№1 по ул.Дубровинская 50

17 От ТК25 до здания школы-гимназии №1 по 

ул.Дубровинская (1 корпус) 134

8 От ТК4 до ТК5 по ул.Советская
124,2

10 От ТК6-а до ТК22 по ул.Дубровинская
45,4

6 От ТК2 до ТК3 по ул.Советская
47,4

7 От ТК3 до ТК4 по ул.Советская
34

4 От Т20 до Т21 территория БСХТ (1 корпус) 

ул.Советская 8

5 От Т21 до ТК2 по ул.Советская
49,2

2 От ТК1 до ТК1-а территория БСХТ (1 корпус) 

ул.Советская 42

3 От ТК1 до Т20 территория БСХТ (1 корпус) 

ул.Советская 46

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №29 ул.Советская, 13-а

1 От котельной до ТК1 территория БСХТ (1 

корпус) ул.Советская 19



23 От здания БСХТ (2 корпус) до ТК30 по 

ул.Советская

воздушно 2 Д 76 9,5 190*24 2005
9,5

24 От ТК30 до ТК31 территория муз.школы №1 

по ул.Советская

канальная 2 Д 57 34,2 190*24 2019
34,2

25 От ТК31 до здания муз.школы по ул.Советская 

(2корпус) 

канальная 2 Д 40 PPR 4,5 190*24 2016
4,5

26 От ТК31 до здания муз.школы по ул.Советская 

(1корпус) 

канальная 2 Д 57 2,4 190*24 1994
2,4

27 От ТК30 до ж.д.16 по ул.Советская воздушно 2 Д 57 62,6 190*24 1994 62,6

28 От здания муз.школы по ул.Советская (2 

корпус) до здания библиотеки муз.школы

воздушно 2 Д 57 10 190*24 1994
10

воздушно 2 Д 133 5 190*24 1994

воздушно 1 Д 63 PPR 5 350*24 2016

воздушно 1 Д 50 PPR 5 350*24 2016

канальная 2 Д 108 105,7 190*24 2018

канальная 1 Д 40 PPR 105,7 350*24 2015

канальная 1 Д 32 PPR 105,7 350*24 2015

внутренняя 2 Д 89 23 190*24 1994

внутренняя 1 Д 40 PPR 23 350*24 2016

внутренняя 1 Д 32 PPR 23 350*24 2016

канальная 2 Д 89 10,8 190*24 1994

канальная 1 Д 40 PPR 10,8 350*24 2016

канальная 1 Д 32 PPR 10,8 350*24 2016

воздушно 2 Д 89 27 190*24 2018

воздушно 1 Д 40 PPR 27 350*24 2018

воздушно 1 Д 32 PPR 27 350*24 2018

воздушно 2 Д 89 74,7 190*24 2018

воздушно 1 Д 40 PPR 74,7 350*24 2018

воздушно 1 Д 32 PPR 74,7 350*24 2018

канальная 2 Д 75 PPR 14,3 190*24 2015

канальная 1 Д 40 PPR 14,3 350*24 2012

канальная 1 Д 40 PPR 14,3 350*24 2012

воздушно 2 Д 57 61,8 190*24 1994

воздушно 1 Д 40 PE-RT 61,8 350*24 2018

воздушно 1 Д 40 PE-RT 61,8 350*24 2018

воздушно 2 Д 57 48,6 190*24 1994

воздушно 1 Д 25 PPR 48,6 350*24 2012

воздушно 1 Д 20 PPR 48,6 350*24 2012

канальная 2 Д 50 PPR 24 190*24 2015

канальная 1 Д 32 PPR 24 350*24 2015

канальная 1 Д 25 PPR 24 350*24 2015

Направление к детской библиотеке по 
ул.К.Маркса

36 От ТК42 до ТК43 территория лицея №27 по 

ул.Советская

воздушно 2 Д 57 ППУ 77,1 190*24 1994
77,1

37 От ТК43 до ТК44 территория лицея №27 по 

ул.Советская

воздушно 2 Д 57 ППУ 45 190*24 1994
45

38 От ТК44 до здания детской библиотеке по 

ул.Советская, 23

воздушно 2 Д 57 ППУ 15 190*24 1994
15

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 2 218,7 2 218,70
Отопления 1 546,9

ГВС 671,8

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
надземка 2 Д 76 30 190*24 1982

надземка 1 Д 57 30 350*24 1982

надземка 1 Д 25 30 350*24 1982

2 От Т21 до здания учебного корпуса №1 БСХТ надземка 2 Д 108 10,4 190*24 1982

34 От ТК17 до ж.д.52 по ул.Садовая
28,6

35 От ТК17 до здания детского сада №7 по 

ул.Садовая

268,8

32 От здания лицея №27 по ул.Дубровинская до 

ТК16 (территория лицея №27 по 

ул.Дубровинская)

21,6

33 От ТК16 до ТК17 (территория лицея №27 по 

ул.Дубровинская)

203,4

30 От ТК1-б до здания лицея №27 по 

ул.Дубровинская, 81 211,4

31 По подвалу лицея №27 по ул.Дубровинская, 

81 46

29 От здания котельной до ТК1-б
10

1
От Т20 до здания общежития пед.института 

территория БСХТ

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



3
От ТК1-а до ТК40 территория БСХТ по 

ул.Советская
надземка 2 Д 89 80,5 190*24 1994

4 От ТК40 до ТК41 по ул.Ленинская подземка 2 Д 89 ППУ 25 190*24 2001

5
От ТК41 до ТК42 территория лицея №27 по 

ул.Советская
надземка 2 Д 89 38,5 190*24 1982

6

От ТК42 до здания мастерских лицея №27 по 

ул.Советская (теплосеть проходит через 

подвал основного здания)

подземка 2 Д 57 6,5 190*24 1982

7 От ТК44 до здания №21 по ул.Советская надземка 2 Д 25 10,8 190*24 1982

8 От ТК43 до здания №19 по ул.Советская надземка 2 Д 25 10,6 190*24 1982

9 По подвалу здания музея по ул.Советская внутренняя 2 Д 76 16 190*24 1982

10

От ТК4 до здания детской поликлиники 

тубдиспансера по ул.Советская (бывшее 

здание аптечного склада)

подземка 2 Д 57 6 190*24 1982

подземка 2 Д 159 ППУ 7 190*24 2001

подземка 1 Д 40 ППУ 7 350*24 2001

подземка 1 Д 32 ППУ 7 350*24 2001

12
От ТК5-а до гаражей детской поликлиники 

тубдиспансера по ул.Советская
надземка 2 Д 57 5 190*24 1982

подземка 2 Д 159 ППУ 73,3 190*24 2001

подземка 1 Д 40 ППУ 73,3 350*24 2001

подземка 1 Д 32 ППУ 73,3 350*24 2001

подземка 2 Д 159 ППУ 20 190*24 2001

подземка 1 Д 40 ППУ 20 350*24 2001

подземка 1 Д 32 ППУ 20 350*24 2001

15
От ТК24 до здания мебельного цеха 

(Клыженко Г.М.)
надземка 2 Д 57 31,5 190*24 1982

подземка 2 Д 108 ППУ 61 190*24 2001

подземка 1 Д 40 ППУ 61 350*24 2001

подземка 1 Д 32 ППУ 61 350*24 2001

подземка 2 Д 108 ППУ 42 190*24 2001

подземка 1 Д 40 ППУ 42 350*24 2001

подземка 1 Д 32 ППУ 42 350*24 2001

подземка 2 Д 76 ППУ 3,8 190*24 2001

подземка 1 Д 32 ППУ 3,8 350*24 2001

подземка 1 Д 25 ППУ 3,8 350*24 2001

подземка 2 Д 89 27 190*24 1982

подземка 1 Д 50 PPR 27 350*24 2013

подземка 1 Д 40 PPR 27 350*24 2013

20
От здания лицея №27 по ул.Дубровинская до 

здания спортзала
подземка 2 Д 76 16 190*24 1982

Территория тубдиспансера по 
пер.Суровикина

подземка 2 Д 89 13 190*24 1982

надземка 2 Д 89 27 190*24 1982

22 По зданию тубдиспансера по пер.Суровикина внутренняя 2 Д 89 55 190*24 1982

23
От здания тубдиспансера до ТК9 (территория 

тубдиспансера)
надземка 2 Д 89 12 190*24 1982

24
От ТК9 до здания бухгалтерии, столовой 

тубдиспансера (территория тубдиспансера)
надземка 2 Д 57 8 190*24 1982

25
От ТК9 до здания регистратуры 

тубдиспансера (территория тубдиспансера)
надземка 2 Д 76 143 190*24 1982

Территория БСХТ (2 корпус) по 
ул.Ленинская

внутренняя 2 Д 89 18 190*24 1982

подземка 2 Д 89 25 190*24 1982

27 От ТК10-а до ТК10 подземка 2 Д 89 12 190*24 1982

28 От ТК10 до здания эл.лаборатории БСХТ подземка 2 Д 57 21 190*24 1982

29 От ТК10 до ТК11 подземка 2 Д 133 14 190*24 1982

30 От ТК11 до ТК14 подземка 2 Д 57 25,5 190*24 1982

31 От ТК14 до здания кузницы БСХТ подземка 2 Д 57 7,2 190*24 1982

26
От Т27 по зданию учебного корпуса БСХТ до 

ТК10-а

От ТК6 до ТК6-а по ул.Дубровинская

16 От ТК6-а до ТК26 по пер.Суровикина

17 От ТК26 до ТК7 по пер.Суровикина

18

11 От ТК5 до ТК5-а по ул.Дубровинская

13 От ТК5-а до ТК6 по ул.Дубровинская

14

От ТК26 до здания школы-гимназии №1 (2 

корпус)

19
От ТК1-б до здания общежития БСХТ по 

ул.Дубровинская

21
От ТК7 до здания тубдиспансера по 

пер.Суровикина



32
От ТК14 до здания лаборатории с/х машин 

БСХТ
подземка 2 Д 57 7,4 190*24 1982

33 От ТК14 до здания мех.животн.ферм БСХТ подземка 2 Д 57 5,6 190*24 1982

34 От ТК11 до ТК12 подземка 2 Д 133 20 190*24 1982

35 От ТК12 до ТК13 подземка 2 Д 133 32 190*24 1982

36 От ТК13 до здания заочного отделения БСХТ подземка 2 Д 108 4,5 190*24 1982

37
От ТК13 до здания лаборатории автомобилей 

БСХТ
подземка 2 Д 89 2 190*24 1982

Направление спецшкола-интернат, ДСААФ

надземка 2 Д 108 111 190*24 1982

надземка 1 Д 57 111 350*24 1982

надземка 1 Д 40 111 350*24 1982

надземка 2 Д 89 3,9 190*24 1982

надземка 1 Д 57 3,9 350*24 1982

надземка 1 Д 40 3,9 350*24 1982

надземка 2 Д 57 7 190*24 1982

надземка 1 Д 57 7 350*24 1982

надземка 1 Д 40 7 350*24 1982

надземка 2 Д 89 16,6 190*24 1982

надземка 1 Д 57 16,6 350*24 1982

надземка 1 Д 40 16,6 350*24 1982

надземка 2 Д 89 10 190*24 1982

надземка 1 Д 57 10 350*24 1982

надземка 1 Д 25 10 350*24 1982

надземка 2 Д 89 2,9 190*24 1982

надземка 1 Д 57 2,9 350*24 1982

надземка 1 Д 25 2,9 350*24 1982

надземка 2 Д 76 59,1 190*24 1982

надземка 1 Д 40 PPR 59,1 350*24 2013

надземка 1 Д 32 PPR 59,1 350*24 2013

надземка 2 Д 57 9,4 190*24 1982

надземка 1 Д 40 PPR 9,4 350*24 2013

надземка 1 Д 32 PPR 9,4 350*24 2013

надземка 2 Д 32 2,6 190*24 1982

надземка 1 Д 25 2,6 350*24 1982

надземка 2 Д 57 32,8 190*24 1982

надземка 1 Д 32 PPR 32,8 350*24 2013

надземка 1 Д 25 PPR 32,8 350*24 2013

44

От Т33 до здания учебного корпуса 

автошколы ДОСААФ России (лит.Б, Б1) по 

ул.Дубровинская, 56

надземка 2 Д 89 12 190*24 1982

45

От здания учебного корпуса автошколы 

ДОСААФ России до здания администрации 

автошколы ДОСААФ России (лит.А, А1) 

ул.Дубровинская, 56

подземка 2 Д 57 8 190*24 1982

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 1 766,5

Отопления 1 248,4

ГВС 518,1

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 0,0

Отопления 0,0

ГВС 0,0

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11

38 От котельной до Т32

39
От Т32 до здания спального корпуса 

спецшколы-интернат по ул.Ленинская

40
От Т32 до Т33 территория спецшколы-

интернат по ул.Ленинская

41
От Т33 до Т34 территория спецшколы-

интернат по ул.Ленинская

42
От Т34 до здания прачечной спецшколы-

интернат по ул.Ленинская

43
От Т34 до здания старого корпуса спецшколы-

интернат по ул.Ленинская

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 От котельной до здания детского сада подземка 2 Д 76 153 190*24 1982

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 153,0

Отопления 153,0

ГВС 0,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 0,0

Отопления 0,0

ГВС 0,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 От котельной до ТК1 подземка 2 Д 89 58,2 190*24 1982

2 От ТК1 до здания школы №1 подземка 2 Д 76 35,9 190*24 1982

3 От ТК1 до здания школы №2 подземка 2 Д 57 68,2 190*24 1982

4
От котельной до здания администрации 

с.Чигорак
подземка 2 Д 57 37,4 190*24 1982

5 От ТК1 до здания гаража надземка 2 Д 57 27,4 190*24 1982

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 227,1

Отопления 227,1

ГВС 0,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Гаражи - опуск2 воздушно 2 Д 108 100 190*24 2007 100

2 Опуск2 - ТК1 канальная 2 Д 108 17 190*24 2007 17

3 От ТК1 до ТК2 канальная 2 Д 89 43 190*24 2007 43

4 От ТК2 до ж.д.9 в пос.Водострой канальная 2 Д 40 7 190*24 2007 7

5 От ТК2 до ТК3 канальная 2 Д 89 20 190*24 2007 20

6 От ТК3 до ТК4 канальная 2 Д 89 14 190*24 2007 14

7 От ТК4 до ж.д.11 в пос.Водострой канальная 2 Д 40 11 190*24 2007 11

8 От ТК4 до ТК5 канальная 2 Д 89 30 190*24 2007 30

9 От ТК5 до ж.д.14 в пос.Водострой канальная 2 Д 108 20 190*24 2007 20

10 От ТК5 до ж.д.13 в пос.Водострой канальная 2 Д 57 18 190*24 2007 18

11 От ТК3 до ж.д.12 в пос.Водострой канальная 2 Д 57 35 190*24 2007 35

12 От ТК1 до ТК6 канальная 2 Д 89 8 190*24 2007 8

13 От ТК6 до ж.д.8 в пос.Водострой канальная 2 Д 40 7 190*24 2007 7

14 От ТК7 до ж.д.7 в пос.Водострой канальная 2 Д 40 6 190*24 2007 6

15 От ТК6 до ТК7 канальная 2 Д 89 12,5 190*24 2007 12,5

16 От ТК7 до ТК8 канальная 2 Д 89 17 190*24 2007 17

17 От ТК8 до ж.д.7 в пос.Водострой канальная 2 Д 40 6 190*24 2007 6

18 От ТК8 до ТК9 канальная 2 Д 89 41 190*24 2007 41

19 От ТК9 до ТК10 канальная 2 Д 89 49 190*24 2007 49

20 От ТК10 до ж.д.4 в пос.Водострой канальная 2 Д 40 3 190*24 2007 3

21 От ТК10 до ТК11 канальная 2 Д 57 9 190*24 2007 9

22 От ТК11 до ж.д.4 в пос.Водострой канальная 2 Д 25 3 190*24 2007 3

23 От ТК11 до ТК12 канальная 2 Д 57 19 190*24 2007 19

канальная 1 Д 32 3 190*24 200724 От ТК12 до ж.д.4 в пос.Водострой
3

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной пос.Водострой

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



канальная 1 Д 25 3 190*24 2007

25 От ТК12 до ТК15 канальная 2 Д 57 7 190*24 2007 7

26 От ТК15 до ТК16 канальная 2 Д 57 20 190*24 2007 20

27 От ТК16 до ТК17 канальная 2 Д 57 12,5 190*24 2007 12,5

28 От ТК17 до ТК18 канальная 2 Д 40 8 190*24 2007 8

29 От ТК18 до ж.д.2 в пос.Водострой канальная 2 Д 40 24 190*24 2007 24

канальная 2 Д 57 28 190*24 2007

канальная 1 Д 40 PPR 28 350*24 2010

канальная 1 Д 25 PPR 28 350*24 2010

котельная - ТК13 надземка 2 Д 133 6,3 190*24 2007

ГВС (подающая) надземка 1 Д 57 6,2 350*24 2007

ГВС (циркуляционная) надземка 1 Д 57 6,2 350*24 2007

котельная -ТК13 подземка 2 Д 133 23 190*24 2007

ГВС (подающая) подземка 1 Д 57 23 350*24 2007

ГВС (циркуляционная) подземка 1 Д 57 23 350*24 2007

32 ТК13-опуск 1 подземка 2 Д 108 19 190*24 2007

33 опуск1-гаражи надземка 2 Д 108 84 190*24 2007

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 787,5 626,00
Отопления 730,3

ГВС 57,2

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 От ТК15 до здания магазина подземка 2 Д 40 PPR 20 190*24 2007

подземка 2 Д 57 3 190*24 2007

подземка 1 Д 40 3 350*24 2007

подземка 1 Д 32 3 350*24 2007

3
От ТК13 до здания гаража, склада (лит.И2) 

(здание бывшей угольной котельной)
подземка 2 Д 40 16 190*24 2007

надземка 2 Д 108 82 190*24 2007

надземка 1 Д 57 82 350*24 2007

надземка 1 Д 40 82 350*24 2007

надземка 2 Д 108 32 190*24 2007

надземка 1 Д 57 32 350*24 2007

надземка 1 Д 40 32 350*24 2007

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 270,0

Отопления 153,0

ГВС 117,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
воздушно 2 Д 159 23,5 190*24 1983

воздушно 1 Д 110 PPR 23,5 350*24 2010

воздушно 1 Д 75 PPR 23,5 350*24 2010

воздушно 2 Д 159 20 190*24 1983

воздушно 1 Д 110 PPR 20 350*24 2010

воздушно 1 Д 75 PPR 20 350*24 2010

воздушно 2 Д 159 30 190*24 1983

воздушно 1 Д 110 PPR 30 350*24 2010

воздушно 1 Д 75 PPR 30 350*24 2010

воздушно 2 Д 159 37,5 190*24 2021

воздушно 1 Д 110 PPR 37,5 350*24 2010

воздушно 1 Д 75 PPR 37,5 350*24 2010

воздушно 2 Д 159 75 190*24 1983

воздушно 1 Д 110 PPR 75 350*24 2010

воздушно 1 Д 75 PPR 75 350*24 2010

5 От Т5 до Т12
150

3 От Т3 до Т4 территория ОАО "Патроны"
60

4 От Т4 до Т5 территория ОАО "Патроны"
75

1 От котельной до ТК1 территория ОАО 

"Патроны" 47

2 От ТК1 до ТК3 территория ОАО "Патроны"
40

24 От ТК12 до ж.д.4 в пос.Водострой
3

30 От ТК14 до ж.д.12-а в пос.Водострой
56

2

От ТК13 до здания прачечной, бани 

(Борисоглебского психоневрологического 

интерната, лит.Е)

4 От ТК13 до ТК14

5

От ТК14 до здания Борисоглебского 

психоневрологического интерната 

(пос.Водострой, д.10 лит.А)

Собственность 

ООО "Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж". 

Выписка из ЕГРН 

от 15.03.2024. 

Кадастровый № 

36:04:0103073:51

31

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной ОАО "Патроны" ул.Бланская, 69

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



6 От Т12 до здания №86 по ул.Павловского 

(музей)

воздушно 2 Д 57 43 190*24 1983
43

воздушно 2 Д 159 34 190*24 1983

воздушно 1 Д 110 PPR 34 350*24 2010

воздушно 1 Д 75 PPR 34 350*24 2010

воздушно 2 Д 159 13 190*24 1983

воздушно 1 Д 110 PPR 13 350*24 2010

воздушно 1 Д 75 PPR 13 350*24 2010

канальная 2 Д 159 6 190*24 1983

канальная 1 Д 110 PPR 6 350*24 2010

канальная 1 Д 75 PPR 6 350*24 2010

канальная 2 Д 159 47 190*24 1983

канальная 1 Д 76 47 350*24 1983

канальная 1 Д 57 47 350*24 1983

10 От ТК2 до ж.д.85 по ул.Павловского воздушно 2 Д 76 36,9 190*24 1990 36,9

11 По подвалу ж.д.85 по ул.Павловского внутренняя 2 Д 57 53 190*24 1990 53

12 От ж.д.85 по ул.Павловского до ж.д.190-б по 

ул.Свободы

канальная 2 Д 57 12,2 190*24 2022
12,2

канальная 2 Д 76 16,7 190*24 1990

канальная 1 Д 76 16,7 350*24 1990

канальная 1 Д 25 16,7 350*24 1990

канальная 2 Д 108 26,4 190*24 1991

канальная 1 Д 40 PPR 26,4 350*24 2017

канальная 1 Д 32 PPR 26,4 350*24 2017

канальная 2 Д 108 ППУ 63,5 190*24 2012

канальная 1 Д 75 PPR 63,5 350*24 2012

канальная 1 Д 63 PPR 63,5 350*24 2012

канальная 2 Д 108 ППУ 38,7 190*24 2012

канальная 1 Д 75 PPR 38,7 350*24 2012

канальная 1 Д 63 PPR 38,7 350*24 2012

канальная 2 Д 40 13,8 190*24 1975

канальная 1 Д 32 13,8 350*24 1975

канальная 2 Д 108 ППУ 40 190*24 2012

канальная 1 Д 75 PPR 40 350*24 2012

канальная 1 Д 63 PPR 40 350*24 2012

канальная 2 Д 108 ППУ 46 190*24 2012

канальная 1 Д 75 PPR 46 350*24 2012

канальная 1 Д 63 PPR 46 350*24 2012

канальная 2 Д 89 23 190*24 1983

канальная 1 Д 76 23 350*24 1983

канальная 1 Д 57 23 350*24 1983

канальная 2 Д 89 16 190*24 1983

канальная 1 Д 76 16 350*24 1983

канальная 1 Д 57 16 350*24 1983

канальная 2 Д 89 33,5 190*24 1983

канальная 1 Д 76 33,5 350*24 1983

канальная 1 Д 57 33,5 350*24 1983

канальная 2 Д 89 28 190*24 1983

канальная 1 Д 76 28 350*24 1983

канальная 1 Д 57 28 350*24 1983

канальная 2 Д 89 38,3 190*24 1983

канальная 1 Д 76 38,3 350*24 1983

канальная 1 Д 57 38,3 350*24 1983

бесканальная 2 Д 89 ППУ 110 190*24 2012

бесканальная 1 Д 76 ППУ 110 350*24 2012

бесканальная 1 Д 57 ППУ 110 350*24 2012

канальная 2 Д 76 8,5 190*24 1991

канальная 1 Д 63 PPR 8,5 350*24 2015

канальная 1 Д 50 PPR 8,5 350*24 2015

воздушно 2 Д 89 20 190*24 1983

воздушно 2 Д 75 PPR 7 190*24 2015

28 От Т11 до ж.д.37 по ул.Советская воздушно 2 Д 57 12,4 190*24 1983 12,4

29 От Т13 до ж.д.84 по ул.Павловского воздушно 2 Д 57 7,5 190*24 1983 7,5

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 1 761,9 1 761,90

27 От Т11 до ж.д.35 по ул.Советская
27

25 От ТК9 до ТК9-б по ул.Павловского
220

26 От ТК9-б до ж.д.106 по ул.Юбилейной
17

23 От ТК7 до ТК8 по ул.Павловского
56

18

24 От ТК8 до ТК9 по ул.Павловского
76,6

21 От ТК5-а до ТК6 по ул.Павловского
32

22 От ТК6 до ТК7 по ул.Павловского
67

19 От ТК4 до ТК5 по ул.Павловского
92

20 От ТК5 до ТК5-а по ул.Павловского
46

7 От Т12 до Т13
68

17 От ТК3 до ж.д.92 по ул.Павловского
20,7

От ТК3 до ТК4 по ул.Павловского
80

15 От ТК1 до ТК1-а по ул.Павловского
127

16 От ТК1-а до ТК3 по ул.Павловского
77,4

13 От ТК2 до ж.д.87 по ул.Павловского
33,4

14 От ТК2 до здания ЦТП-4 по ул.Павловского
52,8

8 От Т13 до ТК1 по ул.Павловского

38

9 От ТК1 до ТК2 по ул.Павловского
94



Отопления 980,4

ГВС 781,5

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1
От ТК2 до жилого дома №184 по ул.Свободы 

(врезка с территории ОАО "Патроны")
надземка 2 Д 32 7,5 190*24 1982

2 От ТК1 до ТК2 территория ОАО "Патроны" надземка 2 Д 40 6 190*24 1982

3
От ТК2 до здания проходной территория ОАО 

"Патроны"
надземка 2 Д 40 42 190*24 1982

4
От ТК11 до здания № 194 по ул.Свободы 

(общежитие пед.института)
подземка 2 Д 89 190*24 2017

5 От Т5 до здания цеха надземка 2 Д 57 11,5 190*24 1982

надземка 2 Д 108 80,4 190*24 1983

надземка 1 Д 40 80,4 350*24 1983

надземка 1 Д 40 80,4 350*24 1983

подземка 2 Д 89 29,7 190*24 1983

подземка 1 Д 40 PPR 29,7 350*24 2014

подземка 1 Д 32 PPR 29,7 350*24 2014

подземка 2 Д 89 5,7 190*24 1983

подземка 1 Д 40 PPR 5,7 350*24 2014

подземка 1 Д 32 PPR 5,7 350*24 2014

Направление завод, полиция по 
ул.Бланская

9 От котельной до здания завода надземка 2 Д 108 54,5 190*24 1983

10 От ТК3 до здания завода надземка 1 Д 108 11 350*24 1983

внутренняя 2 Д 159 15 190*24 1983

внутренняя 1 Д 108 15 350*24 1983

12
От Т24 по зданию ОАО "Патроны" в 

направлении полиции по ул.Бланская
внутренняя 2 Д 108 81 190*24 1983

13
От здания завода до Т25 территория полиции 

по ул.Бланская
надземка 2 Д 108 5 190*24 1983

14 От Т25 до магазина по ул.Бланская надземка 2 Д 40 PPR 18 190*24 2010

15
От Т25 до здания спортзала полиции по 

ул.Бланская
надземка 2 Д 108 2 190*24 1983

16
По зданию спортзала полиции по ул.Бланская 

до Т26
внутренняя 2 Д 108 4 190*24 1983

17
От Т26 по зданию спортзала полиции по 

ул.Бланская в направлении Т27
внутренняя 2 Д 108 10 190*24 1983

18
От здания спортзала до Т27 на территории 

полициипо ул.Бланская
надземка 2 Д 108 12 190*24 1983

19

От Т27 до здания полиции по ул.Бланская 

(административное здание №1)

(1ввод)

надземка 2 Д 89 15 190*24 1983

20
От Т27 до Т28 на территории полиции по 

ул.Бланская
надземка 2 Д 108 7 190*24 1983

21

От Т28 до здания полиции по ул.Бланская 

(административное здание №1)

(2ввод)

надземка 2 Д 89 1 190*24 1983

22
От Т28 до Т29 на территории полиции по 

ул.Бланская
надземка 2 Д 89 27 190*24 1983

23
От Т29 до здания гаража на территории 

полиции по ул.Бланская
надземка 2 Д 57 10 190*24 1983

Направление городской бани

24 От здания котельной до Т11 по ул.Советская надземка 2 Д 89 38 190*24 1983

25 От котельной до Т20 (выход ОТ) надземка 2 Д 89 19,5 190*24 1983

26 От котельной до Т20 (выход ГВС) надземка 1 Д 57 1 350*24 1983

надземка 2 Д 89 26,2 190*24 1983

надземка 1 Д 57 26,2 350*24 1983

6
От ЦТП-4 по ул.Павловского до ТК10 по 

ул.Свободы

7 От ТК10 до ТК11 по ул.Свободы

8 От ТК11 до здания школы №5 по ул.Свободы

11
По зданию завода ОАО "Патроны" до Т24

(тепловой счетчик)

27 От Т20 до Т21 территория ОАО "Патроны"

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



надземка 2 Д 89 5,8 190*24 1983

надземка 1 Д 57 5,8 350*24 1983

надземка 2 Д 40 13,9 190*24 1983

надземка 1 Д 57 13,9 350*24 1983

подземка 2 Д 40 1 190*24 1983

подземка 1 Д 57 1 350*24 1983

29 От Т21 до Т22 территория ОАО "Патроны" надземка 2 Д 76 47,1 190*24 1983

30

От Т22 до ТК23 территория МУП 

"Борисоглебская горэлектросеть" в 

направлении аптеки

надземка 2 Д 57 36,5 190*24 1983

31
От ТК23 до здания магазина (аптеки) по 

ул.Советская
подземка 2 Д 40 30,5 190*24 1983

32 От Т22 до гаражей надземка 2 Д 76 ППУ 1,2 190*24 1983

33 По гаражам внутренняя 2 Д 76 20 190*24 1983

34
От гаражей до ТК23 территория МУП 

"Борисоглебская горэлектросеть"
подземка 2 Д 76 ППУ 5 190*24 1983

35
От ТК23 до здания МУП "Борисоглебская 

горэлектросеть"
подземка 2 Д 57 22,3 190*24 1983

36
От ТК3 до здания ООО "Фотон" (бывшее 

ВСАУ)
надземка 2 Д 40 9 190*24 1983

От Т5-а до здания ЖЭУ надземка 2 Д 32 190*24 1983

От Т29 до здания полиции по ул.Бланская 

(административное здание №2)

(3ввод)

надземка 2 Д 57 190*24 1983

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 873,1

Отопления 720,3

ГВС 152,8

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
канальная 2 Д 325 5,8 190*24 1983

канальная 1 Д 108 5,8 350*24 2018

канальная 1 Д 89 5,8 350*24 2015

канальная 1 Д 75 PPR 15 350*24 2014

канальная 1 Д 63 PPR 15 350*24 2014

воздушно 2 Д 325 62,7 190*24 1983

воздушно 1 Д 75 PPR 62,7 350*24 2014

воздушно 1 Д 63 PPR 62,7 350*24 2014

3 От ТК3 до ЦТП воздушно 2 Д 57 37 190*24 1983 37

4 От ТК1 до ТК4 канальная 2 Д 133 31 190*24 1983 31

5 От ТК4 до ж.д.8 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 76 11 190*24 1983 11

6 От ТК4 до ТК5 канальная 2 Д 108 127 190*24 1983 127

7 От ТК5 до ТК6 канальная 2 Д 108 7 190*24 1983 7

8 От ТК6 до ж.д.11 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 76 17 190*24 1983 17

9 От ТК6 до ж.д.9 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 89 12 190*24 1983 12

10 От ТК5 до ТК7 канальная 2 Д 89 36 190*24 1983 36

11 От ТК7 до ж.д.12 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 89 7 190*24 1983 7

12 От ТК12-а до ж.д.15 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 76 10 190*24 1983 10

13 От ТК12 до ТК12а канальная 2 Д 108 120 190*24 1983 120

14 От ТК12-а до школы №10 канальная 2 Д 108 148 190*24 2011 148

воздушно 2 Д 325 24 190*24 1983

воздушно 1 Д 75 PPR 24 350*24 2015

воздушно 1 Д 63 PPR 24 350*24 2015

16 От ТК3а до ТК9 воздушно 2 Д 325 137 190*24 1983 137

17 От ТК9 до ТК10-а воздушно 2 Д 325 61 190*24 1983 61

18 От ТК10-а до ТК10 воздушно 2 Д 325 10 190*24 1983 10

19 От ТК10-а до ж.д.10 по ул.Аэродромная воздушно 2 Д 76 30 190*24 2021 30

канальная 2 Д 76 114 190*24 2021

канальная 2 Д 57 114 190*24 2022

21 От ТК10 до ТК11 воздушно 2 Д 325 50 190*24 1983 50

20 От ТК10 до детского сада
228

15 От ТК3 до ТК3-а
48

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной ул.Советская, 82-а

1 От ТК1 до ТК2
80

27 От Т20 до Т21 территория ОАО "Патроны"

28
От Т21 до здания городской бани территория 

ОАО "Патроны"

2 От ТК1 до ТК3

152



22 От ТК11 до ТК12 воздушно 2 Д 325 96 190*24 1983 96

23 От ТК11 до ж.д.13 по ул.Аэродромная воздушно 2 Д 108 22 190*24 1983 22

24 От ТК12 до ТК13 воздушно 2 Д 325 148 190*24 1983 148

25 От ТК13 до ТК14 канальная 2 Д 133 26 190*24 1983 26

канальная 2 Д 114 20 190*24 1983

канальная 2 Д 114 62 190*24 1983

27 От ТК14 до ж.д.27 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 76 8 190*24 1983 8

28 От ТК14 до ж.д.28 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 89 25 190*24 1983 25

29 От ТК13 до ТК15 воздушно 2 Д 325 20 190*24 1983 20

30 От ТК15 до ТК17 канальная 2 Д 159 51 190*24 2014 51

31 От ТК17 до ж.д.25 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 57 3 190*24 1983 3

32 От ТК17 до ТК18 канальная 2 Д 133 68 190*24 2014 68

33 От Т18 до ж.д.24 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 57 9 190*24 1983 9

34 От ТК18 до ТК19 канальная 2 Д 108 46 190*24 2014 46

35 От ТК19 до ж.д.23 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 57 3 190*24 1983 3

36 От ТК19 до ТК20 канальная 2 Д 108 43 190*24 2014 43

37 От ТК20 до ж.д.22 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 76 5 190*24 1983 5

38 От ТК20 до ТК21 канальная 2 Д 89 59 190*24 1983 59

39 От ТК21 до ж.д.21 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 89 7 190*24 1983 7

40 От ТК21 до ТК22 канальная 2 Д 89 52 190*24 1983 52

41 От ТК22 до ж.д.20 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 89 6 190*24 1983 6

воздушно 2 Д 325 21 190*24 1983

воздушно 1 Д 108 21 350*24 2018

воздушно 1 Д 89 21 350*24 2015

воздушно 2 Д 325 20 190*24 1983

воздушно 1 Д 108 20 350*24 2018

воздушно 1 Д 76 ППУ 20 350*24 2015

воздушно 2 Д 325 74,5 190*24 1983

воздушно 1 Д 108 74,5 350*24 2018

воздушно 1 Д 76 ППУ 74,5 350*24 2015

воздушно 2 Д 325 20 190*24 1983

воздушно 1 Д 76 ППУ 20 350*24 2015

воздушно 1 Д 57 ППУ 20 350*24 2015

воздушно 2 Д 325 83,5 190*24 1983

воздушно 1 Д 76 ППУ 83,5 350*24 2015

воздушно 1 Д 57 ППУ 83,5 350*24 2015

канальная 2 Д 219 ППУ 75 190*24 2015

канальная 1 Д 76 ППУ 75 350*24 2015

канальная 1 Д 57 ППУ 75 350*24 2015

48 От ТК8 до ж.д.119 по ул.Советская канальная 2 Д 76 15 190*24 1983 15

канальная 2 Д 159 20 190*24 1983

канальная 1 Д 76 20 350*24 2015

канальная 1 Д 57 20 350*24 2015

канальная 2 Д 159 31 190*24 1983

канальная 1 Д 76 31 350*24 2015

канальная 1 Д 57 31 350*24 2015

51 От ТК28 до ж.д.5 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 76 12 190*24 1983 12

52 От ТК28 до ТК29 канальная 2 Д 159 15 190*24 2020 15

53 От ТК29 до ж.д.6 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 108 185 190*24 2020 185

54 По подвалу ж.д.6 по ул.Аэродромная внутренняя 2 Д 114 81 190*24 1983 81

55 От ж.д.6 до ж.д.7 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 89 28 190*24 1983 28

56 По подвалу ж.д.7 по ул.Аэродромная внутренняя 2 Д 89 12 190*24 1983 12

57 От ж.д.7 до ж.д.14 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 89 16 190*24 2019 16

58 По подвалу ж.д.14 по ул.Аэродромная внутренняя 2 Д 89 81 190*24 1983 81

59 От ж.д.14 по ул.Аэродромная до ТК30 канальная 2 Д 76 6 190*24 1983 6

60 От ТК30 до ж.д.16 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 76 26 190*24 1983 26

61 От ТК25 до ТК26 воздушно 2 Д 325 113 190*24 1983 113

62 От ТК26 до ТК31 воздушно 2 Д 219 141 190*24 1983 141

63 От ТК31 до ж.д.1 по ул.Аэродромная воздушно 2 Д 76 22 190*24 1983 22

64 От ТК31 до ТК32 воздушно 2 Д 159 72 190*24 1983 72

65 От ТК32 до ж.д.3 по ул.Аэродромная воздушно 2 Д 76 21 190*24 1983 21

66 От ТК32 до ТК33 воздушно 2 Д 159 73 190*24 1983 73

67 От ТК33 до ж.д.4 по ул.Аэродромная воздушно 2 Д 76 21 190*24 1983 21

68 От ТК33 до ТК34 воздушно 2 Д 159 67 190*24 1983 67

69 От ТК34 до ж.д.7 по ул.Аэродромная воздушно 2 Д 76 21 190*24 1983 21

49 От ТК8 до ТК27
40

50 От ТК27 до ТК28
62

46 От ТК25а до ТК25
167

47 От ТК25 до ТК8
150

44 От ТК24 до ТК24а
149

45 От ТК24а до ТК25а
40

42 От ТК2 до ТК23
42

43 От ТК23 до ТК24
40

26 От ТК14 до ж.д.26 по ул.Аэродромная
82



70 От ТК34 до ТК35 воздушно 2 Д 159 82 190*24 1983 82

71 От ТК35 до ж.д.17 по ул.Аэродромная воздушно 2 Д 76 21 190*24 1983 21

72 От ТК35 до ТК36 воздушно 2 Д 159 85 190*24 1983 85

73 От ТК36 до ж.д.16 по ул.Аэродромная воздушно 2 Д 76 21 190*24 1983 21

74 По подвалу ж.д.16 по ул.Аэродромная внутренняя 2 Д 76 83 190*24 1983 83

75 От ж.д.16 до ж.д.19 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 76 16 190*24 1983 16

76 От ТК36 до ТК37 воздушно 2 Д 108 55 190*24 1983 55

77 От ТК36 до ж.д.18 по ул.Аэродромная воздушно 2 Д 89 31 190*24 1983 31

78 От ТК26 до ТК26-а канальная 2 Д 159 411 190*24 1983 411

79 От ТК26-а до ТК26-б канальная 2 Д 108 30 190*24 1983 30

80 От ТК26-б до ж.д.29 по ул.Аэродромная канальная 2 Д 89 40 190*24 1983 40

81 От ТК9 до здания Дорожного техникума 

(учебный корпус)

воздушно 2 Д 108 60 190*24 1983
60

82 По подвалу Дорожного техникума до Т9-а внутренняя 2 Д 108 44 190*24 1983 44

83 По подвалу Дорожного техникума от Т9-а в 

направлении ж.д.84 по ул.Советская

внутренняя 2 Д 76 72 190*24 1983
72

канальная 2 Д 76 57 190*24 1983

канальная 2 Д 76 60 190*24 2019

бесканальная 2 Д 133 ППМ 226,8 190*24 2020

бесканальная 1 Д 89 ППМ 226,8 350*24 2020

бесканальная 1 Д 57 ППМ 226,8 350*24 2020

бесканальная 2 Д 108 ППМ 26,7 190*24 2020

бесканальная 1 Д 76 ППМ 26,7 350*24 2020

бесканальная 1 Д 57 ППМ 26,7 350*24 2020

бесканальная 2 Д 108 ППМ 152,5 190*24 2020

бесканальная 1 Д 76 ППМ 152,5 350*24 2020

бесканальная 1 Д 57 ППМ 152,5 350*24 2020

надземка 2 Д 108 ППУ 28 190*24 2012

надземка 1 Д 75 PPR 28 350*24 2012

надземка 1 Д 63 PPR 28 350*24 2012

подземка 2 Д 108 ППУ 68 190*24 2012

подземка 1 Д 75 PPR 68 350*24 2012

подземка 1 Д 63 PPR 68 350*24 2012

подземка 2 Д 89 ППУ 10 190*24 2012

подземка 1 Д 57 ППУ 10 350*24 2012

подземка 1 Д 40 ППУ 10 350*24 2012

подземка 2 Д 325 83,7 190*24 2008

подземка 1 Д 159 83,7 350*24 2008

подземка 1 Д 108 83,7 350*24 2008

подземка 2 Д 325 31,8 190*24 1983

подземка 1 Д 108 31,8 350*24 2018

подземка 1 Д 89 31,8 350*24 2015

92 От ТК1 до ТК3 подземка 2 Д 325 15 190*24 1983

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 6 214,0 5 836,00
Отопления 5 134,0

ГВС 1 080,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Министерство обороны РФ

1 От ТК 24 до ТП надземка 2 Д 133 15 190*24 1984

надземка 2 Д 89 18 190*24 1984

подземка 2 Д 89 65 190*24 1984

3 От ТП до ТК39 надземка 2 Д 133 243 190*24 1984

4 От ТК 39 до Казарма №2 надземка 2 Д 57 15 190*24 1984

5 От ТК 39 до ТК 40 надземка 2 Д 133 50 190*24 1984

6 От ТК 40 до Штаб №2 надземка 2 Д 57 15 190*24 1984

7 От ТК 40 до ТК 41 надземка 2 Д 133 60 190*24 1984

надземка 1 Д 108 87 190*24 1984

надземка 1 Д 57 87 190*24 1984

9 От ТК 26 до ТК 42 подземка 2 Д 219 44 190*24 1984

86 От ТК 24-б до ж.д.55 поз.2 по ул.Чкалова
53,4

87 От ТК 24-б до ж.д.55 поз.1 по ул.Чкалова
305

85 От ТК 24а до ТК 24б
453,6

Собственность 

ООО "Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж" 

Приобретено в 

2011г. у ООО 

"Пирамида"

Собственность 

АО "Газпром 

теплоэнерго". 

Выписка из ЕГРН 

от 01.03.2024. 

Кадастровый № 

36:04:0102038:12

84 От здания Дорожного техникума до ж.д.84 по 

ул.Советская
117

2 От ТП до КЭЧ

8 От ТК 41 до Столовая 

88 От ТК3-а до ТК3-б по ул.Дорожная

89 От ТК3-б до ж.д.54 по ул.Дорожная

90 От котельной до ТК1

91 От ТК1 до ТК2

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



10 От ТК 42 до Тренажер подземка 2 Д 76 46 190*24 1984

11 От ТК 42 до ТК 43 подземка 2 Д 219 228 190*24 1984

12 От ТК 43 до ТК 44 надземка 2 Д 219 59 190*24 1984

13 От ТК 44 до ТК 45 надземка 2 Д 76 20 190*24 1984

14 От ТК 45 до Барокамера надземка 2 Д 57 7 190*24 1984

15 От ТК 45 до Поликлиника надземка 2 Д 57 64 190*24 1984

16 От ТК 44 до ТК 47 надземка 2 Д 219 95 190*24 1984

17 От ТК 47 до ТК 48 надземка 2 Д 219 55 190*24 1984

18 От ТК 48 до ТК 49 надземка 2 Д 219 69 190*24 1984

19 От ТК 49 до до Учебный корпус 2 надземка 2 Д 76 33 190*24 1984

20
От учебного корпуса №2 до караульного 

помещения
надземка 2 Д 57 18 190*24 1984

21 От ТК 49 до ТК 50 надземка 2 Д 219 92 190*24 1984

22 От ТК 50 до Класс РЭС надземка 2 Д 57 18 190*24 1984

23 От ТК 50 до КТП надземка 2 Д 32 13 190*24 1984

24 От ТК 50 до ТК 51 надземка 2 Д 219 143 190*24 1984

25 От ТК 51 до ТК 52 подземка 2 Д 219 33 190*24 1984

26 От ТК 52 до ТК 53 надземка 2 Д 108 42 190*24 1984

27 От ТК 53 до Мастерские надземка 2 Д 40 19 190*24 1984

28 От ТК 53 до Учебный корпус надземка 2 Д 76 10 190*24 1984

29 По подвалу учебного корпуса внутренняя 2 Д 40 18 190*24 1984

30 От Учебный корпус до КПП надземка 2 Д 40 11 190*24 1984

подземка 2 Д 219 107 190*24 1984

подземка 2 Д 89 254 190*24 1984

32 От ТК 26 до ТК 54 надземка 2 Д 133 20 190*24 1984

33 От ТК 54 до ТК 55 надземка 2 Д 133 68 190*24 1984

34 От ТК 55 до ТК 56 надземка 2 Д 133 122 190*24 1984

35 От ТК 56 до ТК 57 надземка 2 Д 76 200 190*24 1984

36 От ТК 57 до КТП надземка 2 Д 57 61 190*24 1984

37 От ТК 57 до Штаб №4 надземка 2 Д 57 94 190*24 1984

38 От ТК 56 до Инфекционного корпуса надземка 2 Д 133 28 190*24 1984

39 От Инфекционного корпуса до ТК 58 надземка 2 Д 40 6 190*24 1984

40 От ТК 58 до Склад надземка 2 Д 89 25 190*24 1984

41 От ТК 58 до ТК 59 надземка 2 Д 133 66 190*24 1984

42 От ТК 59 до Учебный корпус 3 надземка 2 Д 40 8 190*24 1984

43 От ТК 59 до ТК 63 надземка 2 Д 133 202 190*24 1984

подземка 1 Д 133 59 190*24 1984

подземка 1 Д 108 59 190*24 1984

надземка 2 Д 76 64 190*24 1984

45 От ТК 60 до ТК 61 надземка 2 Д 89 34 190*24 1984

46 От ТК 61 до Штаба №3 надземка 2 Д 57 13 190*24 1984

47 От ТК 61 до ТК 62 надземка 2 Д 89 117 190*24 1984

подземка 1 Д 108 61 190*24 1984

подземка 1 Д 89 61 190*24 1984

Дорожный техникум
подземка 2 Д 40 10 190*24 1984

надземка 2 Д 40 75 190*24 1984

50 От здания учебного корпуса до ТК64 подземка 2 Д 76 65 190*24 1984

51 От ТК64 до здания общежития №1 (женское) надземка 2 Д 76 37 190*24 1984

52 По подвалу общежития №1 (женское) внутренняя 2 Д 57 30 190*24 1984

53
От здания общежития №1 (женское) до здания 

общежития №2 (мужское)
надземка 2 Д 57 36 190*24 1984

Прочие потребители
54 От ЦТП до КНС надземка 2 Д 40 ППУ 54 190*24 1994

55
От ТК27 до здания "Мясная лавка" по 

ул.Аэродромная
подземка 2 Д 57 30 190*24 1984

56
От ТК25-а до здания магазина "Магнит" 

бывшее кафе "Околица"
подземка 2 Д 63 PPR 50 190*24 2017

подземка 2 Д 133 ППУ 52 190*24 2015

подземка 1 Д 76 ППУ 52 350*24 2015

подземка 1 Д 57 ППУ 52 350*24 2015

58 От ТК29 до здания АТС по ул.Аэродромная подземка 2 Д 25 PPR 32 190*24 2005

подземка 2 Д 89 125 190*24 2016

подземка 1 Д 57 125 350*24 2016

подземка 1 Д 57 125 350*24 2016

От ТК3-б до ж.д.84-а по ул.Советская

31 От ТК 52 до ДК "Звёздный"

44 От ТК 63 до ТК 60

48 От ТК 62 до Штаба полка 

49
От здания учебного корпуса до здания 

гаражей (мастерских)

57 От ТК28 до ж.д.5-б по ул.Аэродромная

59



Протяженность сетей, 2-трубн. м. 4 087,0

Отопления 3 910,0

ГВС 177,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
Направление ул.Первомайская

воздушно 2 Д 219 70 190*24 1986

воздушно 1 Д 159 70 350*24 1986

воздушно 1 Д 89 70 350*24 1986

2 От Уз11 до Уз12 воздушно 2 Д 159 157 190*24 1986 157

3 От Уз12 до Уз14 воздушно 2 Д 159 41 190*24 1986 41

4 От Уз14 до Уз15 воздушно 2 Д 133 20 190*24 1986 20

5 Врезка от Уз15 до здания ПТУ №9 воздушно 2 Д 89 5 190*24 1986 5

6 От Уз15 до Уз16 воздушно 2 Д 133 64 190*24 1986 64

7 От Уз16 до Уз17 воздушно 2 Д 133 4 190*24 1986 4

8 Врезка от Уз17 до спортзала ПТУ№9 воздушно 2 Д 57 9 190*24 1986 9

9 От Уз17 до Уз18 воздушно 2 Д 133 96 190*24 1986 96

10 Врезка от Уз18 до общежития  ПТУ №9 воздушно 2 Д 57 10 190*24 1986 10

11 От Уз18 до ж.д.62 по ул.Первомайская воздушно 2 Д 133 230 190*24 1987 230

12 От ж.д.62 до ж.д.64 по ул.Первомайская канальная 2 Д 76 70 190*24 1987 70

13 По подвалу ж.д.62 по ул. Первомайская внутренняя 2 Д 108 66 190*24 1987 66

14 От ж.д.62 до ж.д.60 по ул.Первомайская канальная 2 Д 108 14 190*24 2016 14

15 По подвалу ж.д.60 по ул.Первомайская внутренняя 2 Д 108 55 190*24 2016 55

16 От ж.д.60 до ж.д.58 по ул.Первомайская канальная 2 Д 108 15 190*24 2016 15

воздушно 2 Д 219 32 190*24 1986

воздушно 1 Д 159 32 350*24 1986

воздушно 1 Д 89 32 350*24 1986

18 От Уз20 до Уз21 воздушно 2 Д 108 75 190*24 1986 75

воздушно 2 Д 219 90 190*24 1986

воздушно 1 Д 159 90 350*24 1986

воздушно 1 Д 89 90 350*24 1986

канальная 2 Д 159 70 190*24 1986

канальная 1 Д 110 PPR 70 350*24 2008

канальная 1 Д 63 PPR 70 350*24 2008

канальная 2 Д 159 15 190*24 1986

канальная 1 Д 110 PPR 15 350*24 2008

канальная 1 Д 63 PPR 15 350*24 2008

воздушно 2 Д 159 5 190*24 1986

воздушно 1 Д 110 PPR 5 350*24 2008

воздушно 1 Д 63 PPR 5 350*24 2008

воздушно 2 Д 40 6 190*24 1986

воздушно 1 Д 32 6 350*24 1986

воздушно 2 Д 159 5 190*24 1986

воздушно 1 Д 110 PPR 5 350*24 2008

воздушно 1 Д 63 PPR 5 350*24 2008

воздушно 1 Д 25 3 350*24 1986

воздушно 1 Д 25 3 350*24 1986

канальная 2 Д 219 213 190*24 1986

канальная 1 Д 159 213 350*24 1986

канальная 1 Д 108 213 350*24 1986

канальная 2 Д 76 14 190*24 2009

канальная 1 Д 57 14 350*24 1986

канальная 1 Д 40 14 350*24 1986

канальная 2 Д 108 21 190*24 1995

канальная 1 Д 76 21 350*24 1986

канальная 1 Д 32 21 350*24 1986

канальная 2 Д 108 20 190*24 1986

канальная 1 Д 63 PPR 20 350*24 2010

канальная 1 Д 25 20 350*24 1986

канальная 2 Д 89 40 190*24 1986

27 От ТП 1 до ж.д.77 по ул.Первомайская
42

28 От ж.д.77 до ж.д.75 по ул.Первомайская
40

25 От ТК22 до ТП1
426

26 От ТП 1 до ж.д.81 по ул.Первомайская
28

24 От Уз24 до здания аптеки по ул. Победы, 1-а
3

21 От ТК22-а до Уз23

40

22 От Уз23 до ж.д.73 (ЦНО-Химмаш) по ул. 

Первомайская
9

19 От Уз20 до ТК22
180

20 От ТК22 до ТК22-а
140

29 От ж.д.77 по ул.Первомайская до ж.д.2 по 

ул.Победы 80

1 От Уз10 (переход через ж/дорогу) до Уз11
140

17 От Уз11 до Уз20
64

23 От Уз23 до Уз24
10

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной ул. 40 лет Октября, 43



канальная 1 Д 57 40 350*24 1986

канальная 1 Д 40 40 350*24 1986

канальная 2 Д 159 89 190*24 1986

канальная 1 Д 89 89 350*24 1986

канальная 1 Д 76 89 350*24 1986

канальная 2 Д 57 10 190*24 1986

канальная 1 Д 57 10 350*24 1986

канальная 1 Д 25 10 350*24 1986

канальная 2 Д 159 32 190*24 2007

канальная 1 Д 76 32 350*24 2007

канальная 1 Д 57 32 350*24 2007

канальная 2 Д 89 4,8 190*24 1995

канальная 1 Д 76 4,8 350*24 1986

канальная 1 Д 57 4,8 350*24 1986

канальная 2 Д 159 23 190*24 2007

канальная 1 Д 76 23 350*24 2007

канальная 1 Д 57 23 350*24 2007

канальная 2 Д 159 17 190*24 2007

канальная 1 Д 89 17 350*24 2007

канальная 1 Д 89 17 350*24 2007

Направление детского сада №16

воздушно 2 Д 108 65,5 190*24 1986

воздушно 1 Д 57 65,5 350*24 1986

воздушно 1 Д 32 65,5 350*24 1986

канальная 2 Д 108 50,8 190*24 2014

канальная 1 Д 63 PPR 50,8 350*24 2014

канальная 1 Д 40 PPR 50,8 350*24 2014

канальная 2 Д 108 25,2 190*24 1986

канальная 1 Д 57 25,2 350*24 1986

канальная 1 Д 40 25,2 350*24 1986

канальная 2 Д 108 78,5 190*24 2019

канальная 1 Д 63 PE-RT 78,5 350*24 2019

канальная 1 Д 63 PE-RT 78,5 350*24 2019

канальная 2 Д 108 54 190*24 2018

канальная 1 Д 63 PPR 54 350*24 2018

канальная 1 Д 50 PPR 54 350*24 2018

канальная 2 Д 89 40 190*24 2012

канальная 1 Д 63 PPR 40 350*24 2018

канальная 1 Д 50 PPR 40 350*24 2018

канальная 2 Д 89 76 190*24 1986

канальная 1 Д 57 76 350*24 1986

канальная 1 Д 32 76 350*24 1986

канальная 2 Д 76 26,8 190*24 2019

канальная 1 Д 40 PPR 26,8 350*24 2017

канальная 1 Д 32 PPR 26,8 350*24 2017

канальная 2 Д 76 24,4 190*24 2019

канальная 1 Д 40 PPR 24,4 350*24 2017

канальная 1 Д 32 PPR 24,4 350*24 2017

канальная 2 Д 76 24,6 190*24 1988

канальная 1 Д 32 24,6 350*24 1988

канальная 1 Д 25 24,6 350*24 1988

канальная 2 Д 76 27,6 190*24 1988

канальная 1 Д 32 27,6 350*24 1988

канальная 1 Д 25 27,6 350*24 1988

Направление 40 лет Октября 74

канальная 2 Д 159 6,9 190*24 1988

канальная 1 Д 89 6,9 350*24 1988

канальная 1 Д 76 6,9 350*24 1988

канальная 2 Д 159 20 190*24 2014

канальная 1 Д 110 PPR 20 350*24 2018

канальная 1 Д 110 PPR 20 350*24 2018

канальная 2 Д 89 105 190*24 2019

канальная 1 Д 76 105 350*24 2019

канальная 1 Д 57 105 350*24 2019

канальная 2 Д 89 107 190*24 2019

45 опуск1 до ТК3 по ул. 40 лет Октября

53,8

46 От ТК3 до ТК4
210

43 От ТК39 до ТК40 

102,4

44 От ТК40 до детского сада №16

104,4

42 От ТК39 до ж.д.1-б по пер.Заводской
152

39 От поворота по ул. 40 лет Октября до 

поворота (в направлении ТК38) 157

40 От поворота до ТК38 по ул.40 лет Октября
108

37 От ТК36 до ТК37
101,6

38 От ТК37 до поворота (в направлении ТК38)
50,4

47 От ТК4 до ТК5
214

36 От ТП 2  до ТК36
131

33 От ТК34 до ж.д.79 по ул.Первомайская
9,6

34 От ТК34 до ТК35
46

31 От ТК33 до ж.д.10 по ул.Тургенева
20

32 От ТК33 до ТК34
64

41 От ТК38 до ТК39
80

30 От ТП1 до ТК33
178

35 От ТК35 до ж.д.83 по ул.Первомайская
34

29 От ж.д.77 по ул.Первомайская до ж.д.2 по 

ул.Победы 80



канальная 1 Д 76 107 350*24 2019

канальная 1 Д 57 107 350*24 2019

канальная 2 Д 89 60 190*24 2020

канальная 1 Д 76 60 350*24 2020

канальная 1 Д 57 60 350*24 2020

канальная 2 Д 89 70 190*24 1988

канальная 1 Д 76 70 350*24 1988

канальная 1 Д 32 70 350*24 1988

воздушно 2 Д 57 90 190*24 1988

воздушно 1 Д 20 90 350*24 1988

воздушно 1 Д 15 90 350*24 1988

воздушно 2 Д 57 20 190*24 1988

воздушно 1 Д 20 20 350*24 2021

воздушно 1 Д 15 20 350*24 2021

Направление пер.Зои Космодемьянской

канальная 2 Д 108 92 190*24 2019

канальная 1 Д 89 92 350*24 2019

канальная 1 Д 57 92 350*24 2019

51 От ТК6 до ТК7 по ул.Космонавтов канальная 2 Д 89 ППУ 117 190*24 2001 117

52 От ТК7 до Уз8 по ул.Космонавтов канальная 2 Д 89 81 190*24 1987 81

53 От Уз8 до Уз9 по ул.Космонавтов воздушно 2 Д 89 117 190*24 1987 117

54 От Уз9-Уз10 до ТК11 по пер.Зои 

Космодемьянской

воздушно 2 Д 108 66 190*24 1987
66

55 От ТК11 до ТК12 по пер.Зои Космодемьянской канальная 2 Д 108 8 190*24 1987
8

56 От ТК12 до ж.д.5 по пер.Зои Космодемьянской 

(1ввод)

канальная 2 Д 57 6 190*24 1987
6

57 От ТК12 до ж.д.5 по пер.Зои Космодемьянской 

(2ввод)

канальная 2 Д 57 13 190*24 1987
13

надземка 2 Д 273 27 190*24 2010

надземка 1 Д 108 27 350*24 2010

надземка 1 Д 89 27 350*24 2010

надземка 2 Д 273 187 190*24 1986

надземка 1 Д 159 187 350*24 1986

надземка 1 Д 89 187 350*24 1986

Сеть т/с на территории ОАО "Борхиммаш"

60 От Уз1 до Уз2 надземка 2 Д 159 12,5 190*24 1986

61 От Уз2 до Уз45 надземка 2 Д 159 302,5 190*24 1986

62 От Уз45 до Уз47 надземка 2 Д 159 140,5 190*24 1986

63 От Уз47 до Уз48 надземка 2 Д 159 39,5 190*24 1986

64 От Уз48 до Уз49 надземка 2 Д 159 76 190*24 1986

надземка 2 Д 108 48 190*24 1986

надземка 1 Д 57 48 350*24 1986

надземка 1 Д 32 48 350*24 1986

Сеть ГВС
надземка 1 Д 108 ППУ 201 350*24 2015

надземка 1 Д 76 ППУ 201 350*24 2015

надземка 1 Д 108 ППУ 13,5 350*24 2015

надземка 1 Д 76 ППУ 13,5 350*24 2015

надземка 1 Д 108 ППУ 59,5 350*24 2015

надземка 1 Д 76 ППУ 59,5 350*24 2015

надземка 1 Д 108 ППУ 41 350*24 2015

надземка 1 Д 76 ППУ 41 350*24 2015

надземка 1 Д 108 ППУ 140,5 350*24 2015

надземка 1 Д 76 ППУ 140,5 350*24 2015

надземка 1 Д 108 ППУ 39,5 350*24 2015

надземка 1 Д 76 ППУ 39,5 350*24 2015

надземка 1 Д 108 ППУ 76 350*24 2015

надземка 1 Д 76 ППУ 76 350*24 2015

Направление 40 лет Октября 74

подземка 2 Д 159 22 190*24 1988

подземка 1 Д 108 22 350*24 1988

подземка 1 Д 57 22 350*24 1988

49 От ж.д.74 до ж.д.74-а по ул. 40 лет Октября

220

50 От ТК3 до ТК6 по ул. 40 лет Октября
184

48 От ТК5 до ж.д.74 ул. 40 лет Октября 

260

47 От ТК4 до ТК5
214

58 От котельной до Уз1

59 От Уз1 до Уз10 

Собственность 

АО "Газпром 

теплоэнерго"
приобретено АО 

"Газпром 

теплоэнерго" у 

65 От Уз49 до ТП 2

66 От Уз1 до Уз42

67 От Уз42 до Уз43

68 От Уз43 до Уз44

69 От Уз44 до Уз45

приобретено АО 

"Газпром 

теплоэнерго" у 

ОАО 

"Борхиммаш", 

договор №2-28/24 

от  08.07. 2011 ( 

1656м в 2-х тр 

исчислении (тс и 

ГВС), в 2015г 

переложили сеть 

ГВС с 

изменением 

диаметров 

73

От Уз2 до опуск1 (ограждение завода 

Борхиммаш в направлении ТК3 по ул. 40 лет 

Октября) 

приобретено АО 

"Газпром 

теплоэнерго" у 

70 От Уз45 до Уз47

71 От Уз47 до Уз48

72 От Уз48 до Уз49



Протяженность сетей, 2-трубн. м. 6 731,2 5 021,20
Отопления 4 035,1

ГВС 2 696,1

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Направление ул.Первомайская

1 От Уз12 до Уз13 подземка 2 Д 89 20 190*24 1986

2 От Уз13 до ж.д.72 по ул.Первомайская подземка 2 Д 32 7 190*24 1986

3 От Уз13 до ж.д.74 по ул.Первомайская подземка 2 Д 32 7 190*24 1986

4 От Уз13 до ж.д.70 по ул.Первомайская подземка 2 Д 57 44 190*24 1986

5 От Уз14 до ж.д.68 по ул.Первомайская подземка 2 Д 40 40 190*24 1986

6 От Уз16 до ПЧ подземка 2 Д 57 46 190*24 1986

7
От здания индустриального техникума №9 до 

здания Мастерских 
подземка 2 Д 76 25 190*24 1986

внутренняя 2 Д 40 PPR 15 190*24 2012

подземка 2 Д 50 PPR 20 190*24 2012

9 От Уз21 до здания Ж.Д. Вокзала надземка 2 Д 108 40 190*24 2021

надземка 2 Д 159 52 190*24 2010

надземка 1 Д 110 PPR 52 350*24 2010

надземка 1 Д 63 PPR 52 350*24 2010

подземка 2 Д 159 50,5 190*24 2010

подземка 1 Д 89 50,5 350*24 2010

подземка 1 Д 76 50,5 350*24 2010

подземка 2 Д 133 56 190*24 2010

подземка 1 Д 76 56 350*24 2010

подземка 1 Д 57 56 350*24 2010

подземка 2 Д 76 10 190*24 2010

подземка 1 Д 32 10 350*24 2010

подземка 1 Д 25 10 350*24 2010

подземка 2 Д 89 89,5 190*24 2010

подземка 1 Д 32 89,5 350*24 2010

подземка 1 Д 25 89,5 350*24 2010

подземка 2 Д 89 20 190*24 2010

подземка 1 Д 40 20 350*24 2010

подземка 1 Д 32 20 350*24 2010

16 От ТК50 до здания автовокзала подземка 2 Д 76 ППУ 60 190*24 2020

17
По подвалу здания автовокзала в 

направлении ж.д.2, 2-а по ул.Сенная
внутренняя 2 Д 89 30 190*24 2020

подземка 2 Д 89 ППУ 137 190*24 2002

надземка 2 Д 57 22 190*24 1986

надземка 2 Д 57 30 190*24 2020

надземка 2 Д 32 PPR 22 190*24 2020

20 От Т51 до ж.д.2-а по ул.Сенная надземка 2 Д 57 42 190*24 1986

Направление детского сада №16

подземка 1 Д 20 15 350*24 1986

подземка 1 Д 20 15 350*24 1986

подземка 1 Д 20 0,5 350*24 1986

подземка 1 Д 20 0,5 350*24 1986

подземка 1 Д 20 15 350*24 1986

подземка 1 Д 20 15 350*24 1986

подземка 1 Д 20 2,8 350*24 1986

подземка 1 Д 20 2,8 350*24 1986

надземка 1 Д 57 20 350*24 1986

надземка 1 Д 57 20 350*24 1986

надземка 1 Д 25 50 350*24 1986

надземка 1 Д 25 50 350*24 1986

надземка 1 Д 25 25 350*24 1986

надземка 1 Д 25 25 350*24 1986

надземка 1 Д 25 40 350*24 1986

надземка 1 Д 25 40 350*24 1986

18 От здания автовокзала до Т51 по ул.Сенная

19 От Т51 до ж.д.2 по ул.Сенная

21 От ТК39 до ТК39-а по ул.Б.Хмельницкого

22 От ТК39-а до ж.д.27 по ул. Б.Хмельницкого

23 От ТК39-а до ж.д.29 по ул. Б.Хмельницкого

24 От ТК38 до ж.д.136 по ул. 40 лет Октября

25 От Уз47 до ж.д.81 по ул. 40 лет Октября

26

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8
от общежития техникума до здания кафе "Миг" 

по ул.Первомайская

10 От Уз24 до ТК25 по ул.Победы

11 От ТК25 до ТК26 по ул.Победы

12 От ТК26 до ТК29

13
От ТК29 до здания Школы №12 по 

ул.Первомайская

14 От ТК29 до ТК30

15 От ТК26 до ж.д.3 по ул.Победы

От Уз48-а до ж.д.89 по ул. 40 лет Октября

27 От Уз42 до ж.д.61 по ул. 40 лет Октября

28
От Уз45 до ж.д.73, 71 по ул. 40 лет Октября



надземка 1 Д 25 20 350*24 1986

надземка 1 Д 25 20 350*24 1986

Направление пер.Зои Космодемьянской

подземка 2 Д 89 50 190*24 2019

подземка 1 Д 89 50 350*24 1986

подземка 1 Д 57 50 350*24 1986

31 От Т7 до ж.д.1-а по ул.Космонавтов надземка 2 Д 76 30 190*24 1986

на здания ОАО "Борхиммаш"

Т/с на  административный корпус (от т/с 
Ø133 завода , ГВС от Ø108/76 Газпром 
теплоэнерго)

32 От Уз1 до Уз49 надземка 2 Д 133 540 190*24 1986

33 От Уз49 до гаража легковых автомобилей надземка 2 Д 108 14 190*24 1986

надземка 2 Д 133 292 190*24 1986

надземка 1 Д 57 292 350*24 1986

надземка 1 Д 57 292 350*24 1986

надземка 2 Д 76 46 190*24 1986

надземка 1 Д 76 46 350*24 1986

надземка 1 Д 76 46 350*24 1986

надземка 1 Д 108 16 190*24 1986

надземка 1 Д 76 16 190*24 1986

надземка 1 Д 57 30 350*24 1986

надземка 1 Д 25 30 350*24 1986

надземка 2 Д 133 126 190*24 1986

надземка 2 Д 57 126 350*24 1986

надземка 1 Д 57 32,5 350*24 1986

надземка 1 Д 57 32,5 350*24 1986

40
От Уз56 до здания Административного 

корпуса
надземка 2 Д 133 18,5 190*24 1986

Т/с потребителей (от т/с Ø426 завода и ГВС 
от Ø108/76 Газпром теплоэнерго)

41 От Уз1 до Уз41 надземка 2 Д 426 51,5 190*24 1986

42 От Уз41 до Уз43 надземка 2 Д 426 162,5 190*24 1986

43 От Уз43 до Уз44 надземка 2 Д 325 59,5 190*24 1986

44 От Уз44 до Уз46 надземка 2 Д 325 132,5 190*24 1986

Сеть ул. Первомайская
надземка 2 Д 159 12,5 190*24 1986

надземка 1 Д 76 12,5 350*24 1986

надземка 1 Д 76 12,5 350*24 1986

подземка 2 Д 89 ППУ 30 190*24 2019

подземка 1 Д 32 ППУ 30 350*24 2019

подземка 1 Д 32 ППУ 30 350*24 2019

подземка 2 Д 57 5 190*24 2006

подземка 1 Д 40 PPR 5 350*24 2006

Сеть ул.Гагарина
подземка 2 Д 108 ППМ 300 190*24 2015

подземка 1 Д 76 ППМ 300 350*24 2015

подземка 1 Д 32 ППМ 300 350*24 2015

подземка 2 Д 108 ППМ 100 190*24 2015

подземка 1 Д 76 ППМ 100 350*24 2015

подземка 1 Д 32 ППМ 100 350*24 2015

49 От ТК40 до Уз41 по ул.Гагарина надземка 2 Д 108 30,7 190*24 1986

50 От Уз41 до здания Пищеблока надземка 2 Д 57 1,7 190*24 1986

надземка 2 Д 108 5 190*24 1986

надземка 1 Д 89 5 350*24 1986

надземка 1 Д 50 PPR 5 350*24

надземка 2 Д 108 10,7 190*24 1986

надземка 1 Д 89 10,7 350*24 1986

надземка 1 Д 50 PPR 10,7 350*24

надземка 2 Д 108 11,2 190*24 1986

надземка 1 Д 32 11,2 350*24 1986

надземка 1 Д 32 11,2 350*24 1986

подземка 2 Д 89 25,8 190*24 1986

подземка 1 Д 32 25,8 350*24 1986

От Уз10 до цеха №9

46

От ТК40-а до здания Борисоглебского 

ЗРЦДПОВ "Журавлик" по ул.Гагарина,76 (1 

корпус)

47

От Уз55 до здания Столовой

38 От Уз54 до Уз56

39 От Уз56 до здания Столовой

45

29
От Уз43-а до ж.д.67 по ул. 40 лет Октября

30 От Т6 до ж.д.96 по ул. 40 лет Октября

34 От Уз49 до Уз54

35 От Уз54 до Уз55

От ТК22-а по ул.Победы до ТК40-а по 

ул.Гагарина

48 От ТК40-а до ТК40 по ул.Гагарина

51 От ТК40 до Уз42 по ул.Гагарина

52
От Уз42 до здания Регистратуры по 

ул.Гагарина

53 От Уз42 до гаражей

54
От здания регистратуры до здания корпуса 

№2 больницы

36 От Уз55 до здания Душевых

37



подземка 2 Д 108 13 190*24 1986

подземка 1 Д 32 13 350*24 1986

подземка 1 Д 32 13 350*24 1986

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 4 509,7

Отопления 2 969,1

ГВС 1 540,6

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
бесканальная 2 Д 325 ППУ 155 190*24 2010

бесканальная 1 Д 159 ППУ 155 350*24 2012

бесканальная 1 Д 108 ППУ 155 350*24 2012

воздушно 2 Д 325 ППУ 24 190*24 2010

воздушно 1 Д 159 ППУ 24 350*24 2012

воздушно 1 Д 108 ППУ 24 350*24 2012

канальная 2 Д 133 ППУ 71 190*24 2013

канальная 1 Д 76 71 350*24 2013

канальная 1 Д 57 ППУ 71 350*24 2013

канальная 2 Д 108 ППУ 19 190*24 2013

канальная 1 Д 57 19 350*24 1989

канальная 1 Д 32 ППУ 19 350*24 2013

канальная 2 Д 76 40 190*24 2013

канальная 1 Д 76 40 350*24 1989

канальная 1 Д 40 ППУ 40 350*24 2013

канальная 2 Д 159 ППУ 28 190*24 2010

канальная 1 Д 76 28 350*24 1989

канальная 1 Д 57 ППУ 28 350*24 2013

канальная 2 Д 76 15 190*24 1987

канальная 1 Д 90 PPR 15 350*24 2012

канальная 1 Д 40 PPR 15 350*24 2013

канальная 2 Д 89 77 190*24 1985

канальная 1 Д 57 77 350*24 2010

канальная 1 Д 32 ППУ 77 350*24 2013

канальная 2 Д 57 35 190*24 1988

канальная 1 Д 57 35 350*24 1989

канальная 1 Д 32 ППУ 35 350*24 2013

канальная 2 Д 273 100 190*24 1989

канальная 2 Д 273 ППУ 130 190*24 2013

канальная 1 Д 159 ППУ 230 350*24 2013

канальная 1 Д 133 ППУ 36 350*24 2013

канальная 1 Д 108 ППУ 194 350*24 2013

канальная 2 Д 159 8 190*24 1989

канальная 1 Д 108 8 350*24 1989

канальная 1 Д 57 ППУ 8 350*24 2013

канальная 2 Д 76 20 190*24 1989

канальная 1 Д 50 PPR 20 350*24 2010

канальная 1 Д 25 PPR 20 350*24 2013

канальная 2 Д 159 5 190*24 1989

канальная 1 Д 108 5 350*24 1989

канальная 1 Д 57 ППУ 5 350*24 2013

канальная 2 Д 159 20 190*24 1989

канальная 1 Д 108 20 350*24 2020

канальная 1 Д 57 ППУ 20 350*24 2013

канальная 2 Д 76 14 190*24 2000

канальная 1 Д 76 14 350*24 1989

канальная 1 Д 32 ППУ 14 350*24 2013

канальная 2 Д 159 77 190*24 1989

канальная 1 Д 108 77 350*24 2020

канальная 1 Д 40 ППУ 77 350*24 2013

воздушно 2 Д 76 20 190*24 2022

канальная 2 Д 76 27 190*24 1989

154

16 От ТК6 до ТК6-а

94

13 От ТК4 до ТК5
40

14 От ТК5 до ж.д.7 в ЮВМ
28

11 От ТК3 до ж.д.1 в ЮВМ
40

12 От ТК3 до ТК4
10

15 От ТК5 до ТК6

460От ТК2 до ТК20

10 От ТК2 до ТК3
16

7 От ТК11 до ж.д.4 в ЮВМ
154

8 От ТК11 до ж.д.8 в ЮВМ
70

5 От ТК9 до ТК11
56

6 От ТК11 до ж.д.3 в ЮВМ
30

9 От ТК2 до ТК20

80

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной ул. 40 лет Октября, 321

1 От точки врезки до ТК1

358

2 От ТК9 до ТК10 
142

3 От ТК10 до ж.д.2 в ЮВМ
38

55
От здания регистратуры до здания корпуса 

№1 больницы

4 От ТК10 до ж.д.15 в ЮВМ



воздушно 1 Д 76 47 350*24 1989

воздушно 1 Д 32 ППУ 47 350*24 2013

канальная 2 Д 76 13 190*24 1991

канальная 1 Д 57 13 350*24 2021

канальная 1 Д 32 PPR 13 350*24 2021

канальная 2 Д 76 2 190*24 1991

канальная 1 Д 57 2 350*24 2021

канальная 1 Д 32 PPR 2 350*24 2021

канальная 2 Д 57 2 190*24 1991

канальная 1 Д 25 2 350*24 1991

20 От ТК6-а до здания магазина (бывшая 

теплица школы №3)

воздушно 2 Д 32 ППУ 32 190*24 2013
32

бесканальная 2 Д 108 ППУ 65 190*24 2013

бесканальная 1 Д 76 ППУ 65 350*24 2013

бесканальная 1 Д 32 ППУ 65 350*24 2013

канальная 2 Д 57 23 190*24 1992

канальная 1 Д 57 23 350*24 1992

бесканальная 2 Д 89 ППУ 117 190*24 2013

бесканальная 1 Д 76 ППУ 117 350*24 2013

бесканальная 1 Д 32 ППУ 117 350*24 2013

бесканальная 2 Д 76 ППУ 36 190*24 2008

бесканальная 1 Д 57 ППУ 36 350*24 2008

бесканальная 1 Д 32 ППУ 36 350*24 2013

воздушно 2 Д 325 ППУ 15 190*24 2013

воздушно 1 Д 133 ППУ 15 350*24 2013

воздушно 1 Д 108 ППУ 15 350*24 2013

воздушно 2 Д 219 ППУ 16 190*24 2013

воздушно 1 Д 133 ППУ 16 350*24 2013

воздушно 1 Д 89 ППУ 16 350*24 2013

бесканальная 2 Д 133 ППУ 77 190*24 2013

бесканальная 1 Д 108 ППУ 77 350*24 2013

бесканальная 1 Д 89 ППУ 77 350*24 2013

канальная 2 Д 76 12 190*24 1982

канальная 1 Д 75 PPR 12 350*24 2012

канальная 1 Д 40 PPR 12 350*24 2013

канальная 2 Д 76 ППУ 65 190*24 2000

канальная 1 Д 57 ППУ 65 350*24 2000

канальная 1 Д 32 ППУ 65 350*24 2013

канальная 2 Д 108 80 190*24 1989

канальная 1 Д 89 80 350*24 2015

канальная 1 Д 76 ППУ 80 350*24 2013

канальная 2 Д 76 5 190*24 1977

канальная 1 Д 57 5 350*24 1989

канальная 1 Д 40 ППУ 5 350*24 2013

канальная 2 Д 89 36 190*24 2018

канальная 1 Д 57 36 350*24 2018

канальная 1 Д 40 ППУ 36 350*24 2013

канальная 2 Д 108 47 190*24 2020

канальная 1 Д 76 47 350*24 1989

канальная 1 Д 57 ППУ 47 350*24 2013

канальная 2 Д 75 PPR 6 190*24 2012

канальная 1 Д 63 PPR 6 350*24 2012

канальная 1 Д 32 ППУ 6 350*24 2013

канальная 2 Д 108 52 190*24 1989

канальная 1 Д 76 52 350*24 1989

канальная 1 Д 40 ППУ 52 350*24 2013

бесканальная 2 Д 76 ППУ 138 190*24 2013

бесканальная 1 Д 57 ППУ 138 350*24 2013

бесканальная 1 Д 32 ППУ 138 350*24 2013

воздушно 2 Д 219 ППУ 109,2 190*24 2013

воздушно 1 Д 133 ППУ 109,2 350*24 2013

воздушно 1 Д 76 ППУ 109,2 350*24 2013

канальная 2 Д 219 ППУ 8 190*24 2013

канальная 1 Д 133 ППУ 8 350*24 2013

канальная 1 Д 76 ППУ 8 350*24 2013

36 От Т21 до детсада №20 в ЮВМ
276

37 От Т22 до ТК12А

234,4

34 От ТК19 до ж.д.14 в ЮВМ
12

35 От ТК19 до ж.д.16 в ЮВМ
104

32 От ТК18 до ж.д.17 в ЮВМ
72

33 От ТК18 до ТК19
94

160

31 От ТК18 до ж.д.13 в ЮВМ
10

234

19 От ТК6-б до магазина "Пятерочка" в ЮВМ
3

21 От ТК6 до ТК8
130

17 От ТК6-а до ТК6-б
26

18 От ТК6-б до ж.д.20 в ЮВМ
4

28 От ТК17 до ж.д.12 в ЮВМ
24

29 От ТК17 до детсада №18 в ЮВМ
130

26 От Т21 до Т22
32

27 От Т22 до ТК17
154

24
72

25 От Т20 до Т21
30

16 От ТК6 до ТК6-а

94

22 От ТК8 до ж.д.6 в ЮВМ
34,5

23 От ТК8 до школы №3 в ЮВМ

От Т20 до ж.д.24 в ЮВМ

30 От ТК17 до ТК18



воздушно 2 Д 76 4 190*24 1990

воздушно 1 Д 76 4 350*24 1989

воздушно 1 Д 32 PPR 4 350*24 2013

воздушно 2 Д 219 ППУ 37 190*24 2013

воздушно 1 Д 133 ППУ 37 350*24 2013

воздушно 1 Д 76 ППУ 37 350*24 2013

канальная 2 Д 219 ППУ 8 190*24 2013

канальная 1 Д 133 ППУ 8 350*24 2013

канальная 1 Д 76 ППУ 8 350*24 2013

воздушно 2 Д 108 35 190*24 2020

воздушно 1 Д 89 35 350*24 2020

воздушно 1 Д 40 ППУ 35 350*24 2013

канальная 2 Д 57 5 190*24 1989

канальная 1 Д 57 5 350*24 1989

канальная 1 Д 40 PPR 5 350*24 2013

канальная 2 Д 57 30 190*24 1989

канальная 1 Д 57 30 350*24 1989

канальная 1 Д 40 ППУ 30 350*24 2013

воздушно 2 Д 76 40 190*24 2020

воздушно 1 Д 76 40 350*24 2020

воздушно 1 Д 32 ППУ 40 350*24 2013

канальная 2 Д 76 48 190*24 2013

канальная 1 Д 63 PPR 48 350*24 2013

канальная 1 Д 32 ППУ 48 350*24 2013

воздушно 2 Д 219 ППУ 20 190*24 2013

воздушно 1 Д 133 ППУ 20 350*24 2013

воздушно 1 Д 57 ППУ 20 350*24 2013

канальная 2 Д 219 ППУ 8 190*24 2013

канальная 1 Д 133 ППУ 8 350*24 2013

канальная 1 Д 57 ППУ 8 350*24 2013

воздушно 2 Д 219 ППУ 24 190*24 2013

воздушно 1 Д 133 ППУ 24 350*24 2013

воздушно 1 Д 57 ППУ 24 350*24 2013

канальная 2 Д 219 ППУ 8 190*24 2013

канальная 1 Д 133 ППУ 8 350*24 2013

канальная 1 Д 57 ППУ 8 350*24 2013

канальная 2 Д 159 ППУ 76 190*24 2013

канальная 1 Д 108 76 350*24 2013

канальная 1 Д 57 ППУ 76 350*24 2013

канальная 2 Д 76 18 190*24 1989

канальная 1 Д 57 18 350*24 1989

канальная 1 Д 40 ППУ 18 350*24 2013

канальная 2 Д 133 103 190*24 2013

канальная 1 Д 108 103 350*24 1989

канальная 1 Д 57 ППУ 103 350*24 2013

канальная 2 Д 76 15 190*24 2013

канальная 1 Д 76 15 350*24 2013

канальная 1 Д 32 ППУ 15 350*24 2013

канальная 2 Д 108 100 190*24 1996

канальная 1 Д 108 100 350*24 1989

канальная 1 Д 32 ППУ 100 350*24 2013

подземка 2 Д 325 ППУ 218 190*24 2012

подземка 1 Д 159 ППУ 218 350*24 2012

подземка 1 Д 133 ППУ 218 350*24 2012

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 5 231,9 4 795,90
Отопления 2 638,2

ГВС 2 593,7

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
надземка 2 Д 40 ППУ 15 190*24 2013

46 От ТК15 до ж.д.23 в ЮВМ

38 От ТК12А до ж.д.11 в ЮВМ

48 От ТК7 до ж.д.21 в ЮВМ
30

49 От ТК7 до ж.д.22 в ЮВМ
200

1 От Т20 до здания магазина д.6-а в ЮВМ

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

36

47 От ТК15 до ТК7
206

44 От ТК12 до ТК14

120

45 От ТК14 до ТК15
152

42 От ТК13 до ж.д.9 в ЮВМ
60

43 От ТК13 до ж.д.5 в ЮВМ

176

40 От ТК12 до ТК13
70

41 От ТК13 до ж.д.10 в ЮВМ
10

8

39 От ТК12А до ТК12

90

50
От котельной до точки врезки в 

существующую ТС (вкл. ТК1-а)

Собственность 

АО "Газпром 

теплоэнерго"



подземка 2 Д 63 PPR 55 190*24 2017

подземка 2 Д 219 ППУ 33 190*24 2020

подземка 1 Д 108 ППУ 33 350*24 2020

подземка 1 Д 57 ППУ 33 350*24 2020

подземка 2 Д 219 ППУ 20 190*24 2020

подземка 1 Д 108 ППУ 20 350*24 2020

подземка 1 Д 57 ППУ 20 350*24 2020

подземка 2 Д 325 24 190*24 2020

подземка 1 Д 159 24 350*24 2020

подземка 1 Д 159 24 350*24 2020

надземка 2 Д 108 8 190*24 1989

надземка 1 Д 76 8 350*24 1989

подземка 2 Д 108 26 190*24 1989

подземка 1 Д 76 26 350*24 1989

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 275,0

Отопления 181,0

ГВС 94,0

№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Длина в договоре 

аренды, м

1 2 3 4 5 6 7 8
1 От ТК10 до ж.д.17 по ул.Сенной канальная 1 Д 25 PPR 1 350*24 2010 0,5

воздушно 2 Д 89 36,5 190*24 1986

воздушно 1 Д 63 PPR 36,5 350*24 1986

воздушно 2 Д 76 39,5 190*24 1986

воздушно 1 Д 32 39,5 350*24 1986

канальная 2 Д 108 4,5 190*24 1994

канальная 1 Д 57 4,5 350*24 1994

канальная 1 Д 32 4,5 350*24 1994

5 От ТК5-а до ж.д.16-а по ул.Терешковой канальная 2 Д 76 13,3 190*24 1995 13,3

канальная 2 Д 133 44 190*24 1987

канальная 1 Д 89 44 350*24 1987

канальная 1 Д 57 44 350*24 1987

воздушно 2 Д 133 32 190*24 2023

воздушно 1 Д 89 32 350*24 2023

воздушно 1 Д 57 32 350*24 2023

канальная 2 Д 89 8 190*24 2009

канальная 1 Д 57 8 350*24 1987

канальная 1 Д 32 8 350*24 1987

воздушно 2 Д 133 85 190*24 1987

воздушно 1 Д 76 85 350*24 1987

воздушно 1 Д 57 85 350*24 1987

канальная 2 Д 133 41 190*24 1987

канальная 1 Д 57 41 350*24 1987

канальная 1 Д 57 41 350*24 1987

канальная 2 Д 76 12 190*24 1987

канальная 1 Д 57 12 350*24 1987

канальная 1 Д 40 PPR 12 350*24 2012

канальная 2 Д 89 40 190*24 1987

канальная 1 Д 75 PPR 40 350*24 2015

канальная 1 Д 40 PPR 40 350*24 2015

канальная 2 Д 89 18 190*24 1987

канальная 1 Д 57 18 350*24 1987

канальная 1 Д 32 18 350*24 1987

13 От ТК5 до ж.д.8 по ул.Чкалова воздушно 2 Д 89 89 190*24 1996 89

14 По подвалу ж.д.8 по ул.Чкалова внутренняя 2 Д 57 13 190*24 1996 13

15 От ж.д.8 до ж.д.6 по ул.Чкалова канальная 2 Д 57 26 190*24 1990 26

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 824,8 824,80
Отопления 501,8

ГВС 323,0

4 От ТК3-а до ж.д.16-б по ул.Терешковой

11 От ТК4 до ТК5 по ул.Чкалова
80

12 От ТК5 до ж.д.20-а по ул.Терешковой
36

9 От ТК3 до ТК4 по ул.Чкалова
82

10 От ТК4 до ж.д.22-а по ул.Чкалова
24

7 От ТК2 до ж.д.4 по ул.Чкалова
16

8 От ТК2 до ТК3 по ул.Чкалова
170

9

6 От ТК1-а до ТК2 по ул.Чкалова

152

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ от котельной ул.Чкалова, 1-е

2 От ТК11 до Т12 по Поворинскому проезду
54,75

3 От Т12 до ж.д.4-б по Поворинскому проезду
59,25

1 От Т20 до здания магазина д.6-а в ЮВМ

2 От ТК1 до ТК9

3 От ТК1 до ТК2

4 От ТК14 до здания ГПТУ №34 в ЮВМ



№ 

п/п

Место расположения т/сети Исполнение

(тип 

прокладки)

Диаметр 

трубопроводов, 

мм

Длина 

теплосети, м

Время 

работы

Год 

прокладки 

сетей

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 От ТК1-а до Т2 по ул.Чкалова надземка 2 Д 133 9,5 190*24 1981

2 От Т2 до ж.д.2 по ул.Чкалова надземка 2 Д 32 23 190*24 1981

надземка 2 Д 108 30 190*24 1981

надземка 2 Д 133 102 190*24 1981

4
От Т3 до нежилого строения на территории 

мелькомбината
надземка 2 Д 25 0,5 190*24 1981

5 От Т3 до Т4 на территории мелькомбината надземка 2 Д 108 59,5 190*24 1981

6 От Т4 до ж.д.4-б по Элеваторному проезду надземка 2 Д 32 21 190*24 1981

7 От Т4 до Т5 по Элеваторному проезду надземка 2 Д 108 28 190*24 1981

надземка 2 Д 32 3,5 190*24 1981

подземка 2 Д 32 10 190*24 1981

9 От Т5 до Т6 по Элеваторному проезду надземка 2 Д 108 23 190*24 1981

10 От Т6 до Т7 по Элеваторному проезду подземка 2 Д 108 20 190*24 1981

11 От Т7 до Т8 по Элеваторному проезду надземка 2 Д 108 10 190*24 1981

12
От Т8 до ж.д.3 по Элеваторному проезду

(1ввод)
надземка 2 Д 32 16,7 190*24 1981

13 От Т8 до Т9 по Элеваторному проезду надземка 2 Д 108 7 190*24 1981

14
От Т9 до ж.д.3 по элеваторному проезду

(2ввод, обратка)
надземка 2 Д 57 12,5 190*24 1981

15 От Т9 до Т10 по Элеваторному проезду надземка 2 Д 108 1 190*24 1981

16
От Т10 до ж.д.3 по Элеваторному проезду

(2ввод, подача)
надземка 2 Д 57 20 190*24 1981

17 От Т10 до Т11 по Элеваторному проезду надземка 2 Д 108 3,5 190*24 1981

18
От Т11 до ж.д.5 по Элеваторному проезду

(2ввод)
надземка 2 Д 32 27 190*24 1981

19 От Т11 до Т12 по Элеваторному проезду надземка 2 Д 32 20 190*24 1981

20
От Т12 до ж.д.5 по Элеваторному проезду

(1ввод, подача)
надземка 1 Д 32 4 190*24 1981

21 От Т12 до Т13 по Элеваторному проезду надземка 2 Д 32 6 190*24 1981

22
От Т13 до ж.д.5 по Элеваторному проезду

(1ввод, обратка)
надземка 1 Д 32 1 190*24 1981

23 От Т13 до ж.д.7 по Элеваторному проезду надземка 2 Д 32 40 190*24 1981

24 От Т11 до Т14 по Элеваторному проезду надземка 2 Д 108 38,5 190*24 1981

25 От Т14 до Т15 по Элеваторному проезду надземка 2 Д 159 2 190*24 1981

26 От Т15 до ж.д.3-б по Элеваторному проезду надземка 2 Д 32 2 190*24 1981

подземка 2 Д 76 20 190*24 1981

подземка 1 Д 32 20 350*24 1981

подземка 1 Д 32 20 350*24 1981

надземка 2 Д 76 154,5 190*24 1981

надземка 1 Д 32 154,5 350*24 1981

надземка 1 Д 32 154,5 350*24 1981

подземка 2 Д 76 25 190*24 1981

подземка 1 Д 32 25 350*24 1981

подземка 1 Д 32 25 350*24 1981

подземка 2 Д 219 11 190*24 2020

подземка 1 Д 89 11 350*24 2020

подземка 1 Д 57 11 350*24 2020

подземка 2 Д 133 12,2 190*24 2020

подземка 1 Д 89 12,2 350*24 2020

подземка 1 Д 57 12,2 350*24 2020

подземка 2 Д 133 23,3 190*24 2020

подземка 1 Д 89 23,3 350*24 2020

подземка 1 Д 57 23,3 350*24 2020

подземка 2 Д 133 52,8 190*24 2020

подземка 1 Д 89 52,8 350*24 2020

подземка 1 Д 57 52,8 350*24 2020

подземка 2 Д 108 84,4 190*24 2020

подземка 1 Д 57 84,4 350*24 2020

подземка 1 Д 40 84,4 350*24 2020

подземка 2 Д 89 139,3 190*24 2020

ТЕПЛОСЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

29 От ТК1 до ТК1-а по ул.Чкалова

30 От ТК1 до ТК2-б по ул.Чкалова

31 От ТК2-б до ТК2-а по ул.Чкалова

32 От ТК2-а до ТК3-а по ул.Чкалова

33 От ТК3-а до ТК5-а по ул.Терешковой

3 От Т2 до Т3 на территории мелькомбината

8 От Т5 до ж.д.4 по Элеваторному проезду

27 От ТК5 до ж.д.26-а по ул.Сенная

28 От котельной до ТК1 по ул.Чкалова



подземка 1 Д 57 139,3 350*24 2020

подземка 1 Д 40 139,3 350*24 2020

подземка 2 Д 89 194,8 190*24 2020

подземка 1 Д 57 194,8 350*24 2020

подземка 1 Д 40 194,8 350*24 2020

подземка 2 Д 108 21,6 190*24 2020

подземка 1 Д 57 21,6 350*24 2020

подземка 1 Д 32 21,6 350*24 2020

подземка 2 Д 89 100,6 190*24 2020

подземка 1 Д 57 100,6 350*24 2020

подземка 1 Д 40 100,6 350*24 2020

подземка 2 Д 89 38,7 190*24 2020

подземка 1 Д 57 38,7 350*24 2020

подземка 1 Д 40 38,7 350*24 2020

надземка 2 Д 89 85,7 190*24 2020

надземка 1 Д 57 85,7 350*24 2020

надземка 1 Д 40 85,7 350*24 2020

подземка 2 Д 89 30,3 190*24 2020

подземка 1 Д 57 30,3 350*24 2020

подземка 1 Д 32 30,3 350*24 2020

подземка 2 Д 89 16,7 190*24 2020

подземка 1 Д 89 16,7 350*24 2020

подземка 1 Д 57 16,7 350*24 2020

Протяженность сетей, 2-трубн. м. 2 560,5

Отопления 1 549,6

ГВС 1 010,9

ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ (обслуживаемых теплосетей):
53 927,4 51 061,90

34 535,5

19 391,9

ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ (бесхозных теплосетей):
18 405,2

13 669,8

4 735,4

Протяженность сетей, 2-трубн. м.

Отопления

ГВС

33 От ТК3-а до ТК5-а по ул.Терешковой

34

40 От ТК2-а до ж.д.3 по ул.Чкалова

От ТК5-а до ТК5 по ул.Терешковой

35 От ТК2-б до здания общежития по ул.Чкалова, 1 

36 От ТК5 до ТК7 по ул.Терешковой

37 От ТК7 до ТК10 по ул.Терешковой

38 От ТК10 до ТК11 по Поворинскому проезду

39
От ТК11 до детского сада №12 по 

Поворинскому проезду

Протяженность сетей, 2-трубн. м.

Отопления

ГВС


